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3 Zeichenerklarungen

B Installation, Prifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geréts dirfen
m nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt werden.

Dieses Handbuch unterliegt Anderungen und wird an neuere Software-Versionen ange-
passt. Den Anderungsstand (Software-Version und Datum) finden Sie in der FuRzeile des
Inhaltsverzeichnis.

Wenn Sie ein Gerat mit einer neueren Software-Version haben, schauen Sie bitte auf
www.elsner-elektronik.de im Mentbereich , Service”, ob eine aktuellere Handbuch-
Version verfligbar ist.

Zeichenerkliarungen fiir dieses Handbuch

2 Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis flir das Arbeiten an elektrischen Anschlissen,
Bauteilen etc.

GEFAHR! ... weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden
wird.

WARNUNG! ... weist auf eine moéglicherweise geféhrliche Situation hin, die zum

Tod oder zu schweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

VORSICHT! ... weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu
geringfligigen oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

ACHTUNG! ... weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden flihren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

ETS In den ETS-Tabellen sind die Voreinstellungen der Parameter durch
eine Unterstreichung gekennzeichnet.
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5 Beschreibung

1. Beschreibung

Der Sensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr erfasst Helligkeit und Bewegung im Raum. Er
misst die CO2-Konzentration, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck
und berechnet den Taupunkt. Uber den Bus kann der Innenraumsensor externe Werte
von Temperatur, Feuchtigkeit und CO,-Konzentration empfangen und mit den eigenen
Daten zu Gesamtwerten (Mischwerte, z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten.

Alle Messwerte kdnnen zur Steuerung grenzwertabhéngiger Schaltausgange verwen-
det werden. Uber UND-Logik-Gatter und ODER-Logik-Gatter lassen sich die Zustinde
verknlpfen. Multifunktions-Module verédndern Eingangsdaten bei Bedarf durch Be-
rechnungen, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps. Zusatzlich
kann ein integrierter StellgroRenvergleicher Werte, die liber Kommunikationsobjekte
empfangen wurden, vergleichen und ausgeben.

Integrierte PI-Regler steuern eine Liiftung (nach Luftfeuchtigkeit oder CO,-Konzentrati-
on) und eine Heizung/Kihlung (nach Temperatur). Der Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr
kann eine Warnung an den Bus ausgeben, sobald das Behaglichkeitsfeld nach DIN
1946 verlassen wird.

Funktionen:

¢ Helligkeitsmessung mit Helligkeitsregelung

¢ Bewegungserkennung

* Messung der CO,-Konzentration der Luft, der Temperatur und
Luftfeuchtigkeit (relativ, absolut),
jeweils mit Mischwertberechnung. Der Anteil von internem Messwert und
externem Wert ist prozentual einstellbar

¢ Bus-Meldung, ob sich die Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb
des Behaglichkeitsfeldes befinden (DIN 1946). Berechnung des Taupunkts

e Luftdruckmessung. Ausgabe des Wertes als Normaldruck und optional als
barometrischer Druck

e Schaltausginge fir alle gemessenen und errechneten Werte. Grenzwerte
einstellbar per Parameter oder Giber Kommunikationsobjekte

¢ PI-Regler fiir Heizung (ein- oder zweistufig) und Kiihlung (ein- oder
zweistufig) nach Temperatur. Regelung nach separaten Sollwerten oder
Basissolltemperatur

¢ PIl-Regler fiir Liiftung nach Feuchtigkeit und nach CO,-Konzentration:
Entliften/Beliiften (einstufig) oder Entllften (ein- oder zweistufig)

e 8 UND- und 8 ODER-Logik-Gatter mit je 4 Eingdangen. Als Eingdnge fiir die
Logik-Gatter konnen samtliche Schalt-Ereignisse sowie 16 Logikeingénge in
Form von Kommunikationsobjekten genutzt werden. Der Ausgang jedes
Gatters kann wahlweise als 1 Bit oder 2 x 8 Bit konfiguriert werden

¢ 8 Multifunktions-Module (Berechner) zur Verdnderung von Eingangsdaten
durch Berechnungen, durch Abfrage einer Bedingung oder durch Wandlung
des Datenpunkttyps

e 4 StellgroBenvergleicher zur Ausgabe von Minimal-, Maximal- oder
Durchschnittswerten. Jeweils 5 Eingéange fiir iber Kommunikationsobjekte
empfangene Werte
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6 Beschreibung

e Sommerkompensation fiir Kiihlungen. Uber eine Kennlinie wird die
Solltemperatur im Raum an die AuRentemperatur angepasst und der minimale
und maximale Wert der Solltemperatur festgelegt

Die Konfiguration erfolgt mit der KNX-Software ETS. Die Produktdatei steht auf der
Homepage von Elsner Elektronik unter www.elsner-elektronik.de im Menlbereich
. Service” zum Download bereit.

1.0.1. Lieferumfang

e Kombisensor

1.1. Technische Daten

Gehéuse

Farbe

Montage

Schutzart

MaRe

Gesamtgewicht
Umgebungstemperatur
Umgebungsluftfeuchtigkeit
Betriebsspannung
Busstrom
Datenausgabe

BCU-Typ

PEI-Typ
Gruppenadressen
Zuordnungen
Kommunikationsobjekte
CO,-Sensor:
Messbereich

Auflésung
Genauigkeit*
Temperatursensor:
Messbereich

Auflésung

Genauigkeit*

Feuchtigkeitssensor:
Messbereich
Auflésung

Kunststoff

Weil3 (Deckel glanzend, Sockel matt)
Aufputz, Wand- oder Deckenmontage
IP 30

@ ca. 105 mm, Héhe ca. 32 mm

ca. 100 g

Betrieb -20...+55°C, Lagerung -20...+70°C
max. 95% rF, Betauung vermeiden
KNX-Busspannung

max. 10 mA

KNX +/- Bussteckklemme

eigener Mikrocontroller

0

max. 2000

max. 2000

449

0...2000 ppm
1 ppm
+ 50 ppm % 3% des Messwertes

-20°C ... +55°C

0,1°C

+0,7°C bei -20...-10°C
+0,5°C bei -10...+55°C

0% rF ... 95% rF
0,1% rF
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7 Beschreibung

Genauigkeit +7,5% rF bei 0...10% rF
+4,5% rF bei 10...90% rF
+7,5% rF bei 90...95% rF

Drucksensor:

Messbereich 300 mbar ... 1100 mbar
Auflésung 0,1 mbar

Genauigkeit +4 mbar

Helligkeitssensor:

Messbereich 0 Lux ... 150.000 Lux
Auflésung 1 Lux bei 0...255 Lux

6 Lux bei 256...2.645 Lux
96 Lux bei  2.646...128.256 Lux
762 Lux bei 128.257...150.000 Lux

Genauigkeit +15% des Messwerts bei 35 Lux ... 150.000 Lux
Bewegungssensor:
Erfassungswinkel ca. 100° x 82° (siehe auch Erfassungsbereich des Bewe-

gungsmelders, Seite 9)
Reichweite ca.5m

* Beachten Sie die Hinweise zur Genauigkeit der Messung, Seite 7

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

1.1.1. Genauigkeit der Messung

Messwertabweichungen durch Stérquellen (siehe Kapitel Montageort) mussen in der
ETS korrigiert werden, um die angegebene Genauigkeit des Sensors zu erreichen (Off-
set).

Die angegebene Genauigkeit der CO,-Messung wird nach einer Einlaufphase von
24 Stunden (ohne Busspannungsunterbrechung) erreicht, wenn der Sensor mindes-
tens einmal wéhrend dieser Zeit mit Frischluft (350...450 ppm) in Berihrung kommt.
Wahrend der Einlaufphase kann der Messwert entweder gar nicht oder falsch ange-
zeigt und ausgegeben werden oder fix auf 2001 stehen bleiben.

Danach flihrt der CO,-Sensor alle zwei Wochen eine Selbstkalibrierung durch indem
der kleinste gemessene CO,-Wert innerhalb dieses Zeitraums (ohne Busspannungsun-
terbrechung) als Referenz fiir Frischluft verwendet wird.

Um die Genauigkeit dauerhaft zu gewahrleisten, sollte der Sensor mindestens einmal
in zwei Wochen mit Frischluft versorgt werden. Dies ist normalerweise wéahrend einer
Raumliftung der Fall.

Bei der Temperaturmessung wird die Eigenerwarmung des Gerates durch die Elekt-
ronik bericksichtigt. Sie wird von der Software kompensiert indem die gemessene
Temperatur um die Eigenerwdrmung von 1,0°C reduziert wird.
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8 Installation und Inbetriebnahme

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation

2> Installation, Priifung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Gerats

m dirfen nur von einer Elektrofachkraft (It. VDE 0100) durchgefiihrt
werden.

VORSICHT!

Elektrische Spannung!

Im Innern des Geréts befinden sich ungeschiitzte spannungs-

fihrende Bauteile.

¢ Die VDE-Bestimmungen beachten.

e Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und
Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten
treffen.

e Das Gerat bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen.

e Das Geréat bzw. die Anlage aul3er Betrieb nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist,
dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewaéhrleistet ist.

Das Geraét ist ausschlielich flir den sachgemalien Gebrauch bestimmt. Bei jeder un-
sachgemaRen Anderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jegli-
cher Gewahrleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerat unverzlglich auf eventuelle mechanische Bescha-
digungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverziglich der
Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerat darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heif3t nur in montier-
tem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und
nur im dafiir vorgesehenen Umfeld.

Fir Anderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanlei-
tung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Montageort

Nur in trockenen Innenrdaumen installieren und betreiben!
Betauung vermeiden.
Der Sensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr wird auf Putz an Wand oder Decke installiert.

Zur Bewegungserfassung achten Sie darauf, dass der gewiinschte Bereich vom Er-
fassungswinkel des Sensors abgedeckt wird und dass keine Hindernisse die Erfassung
verhindern.
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9 Installation und Inbetriebnahme

Achten Sie bei der Wahl des Montageorts bitte darauf, dass die Messergebnisse von
Temperatur, Feuchtigkeit und CO, mdglichst wenig von duReren Einfliissen ver-
falscht werden. Mégliche Stérquellen sind:

Direkte Sonnenbestrahlung

Zugluft von Fenstern oder Tiiren

Zugluft aus Rohren, die von anderen Rdumen oder dem AuR3enbereich zum
Sensor flihren

Erwarmung oder Abklhlung des Baukdrpers, an dem der Sensor montiert ist,
z. B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre
Anschlussleitungen und Leerrohre, die aus einem kélteren oder warmeren
Bereich zum Sensor flihren

Messwertabweichungen durch solche Stérquellen missen in der ETS korrigiert wer-
den, um die angegebene Genauigkeit des Sensors zu erreichen (Offset).

2.2.1. Erfassungsbereich des Bewegungsmelders

Erfassungswinkel: ca. 100° x 82°
Reichweite: ca. 5 m

Segmentierung des Erfassungsbereichs

Abb. 1
Abstand 2,50 m
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10 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 2
Abstand 3,50 m

OO0 OO0 O%

]

H DDD DDD O]
OOOOo0OnO
OO0 ppoooo OO
Do 000000 g m
OO0OOo0o.

] DIZIIZI IZIIZID ]

O 0DoooodO Ox
l¢

.

7,92 m

I~ 10,38 m

GroBe des Erfassungsbereichs

Abstand Lange Breite
2,50 m ca.7,42 m ca.b,66 m
3,50 m ca. 10,38 m ca.7,92m
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11 Installation und Inbetriebnahme

2.3. Aufbau des Sensors

2.3.1. Gehiduse von Auf3en

11— &

A _| | elsner

Abb. 3

1 Helligkeitssensor

2 Bewegungssensor

A Aussparung zum Offnen des Gehéuses. Die Aussparung wird beim VerschlieBen
des Gehduses an der Markierung im Sockel ausgerichtet
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12 Installation und Inbetriebnahme

2.3.2. Platine / Anschliisse

Abb. 4

1 Helligkeitssensor

2 Bewegungssensor

3 Sensoren fiir Temperatur, Feuchtigkeit, Druck

4 a+b Langlécher fiir Befestigung (Lochabstand 60 mm)
KNX-Klemme BUS +/-

Programmier-LED

Programmier-Taster

CO,-Sensor

O NG,

ACHTUNG!
CO,-Sensor mit empfindlicher Membran!
Beim Hantieren mit dem Gerat die weil3e Membran nicht beschadigen.

9 Kabel-Durchfiihrung

A Markierung zum Ausrichten des Deckels
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13 Installation und Inbetriebnahme

Abb. 5

Offnen Sie das Gehause. Hebeln Sie dazu vor-
sichtig den Deckel vom Sockel. Setzen Sie an
der Aussparung an (Abb. 3: A).

Abb. 6

Fihren Sie das Buskabel durch die Kabel-
Durchfiihrung im Sockel.

Abb. 7

Verschrauben Sie den Sockel an Wand oder
Decke.

Lochabstand 60 mm.

Abb. 8

SchlieBen Sie den KNX-Bus an der KNX-
Klemme an.

Abb. 9

VerschlieBen Sie das Gehéause, indem Sie
den Deckel aufsetzen und einrasten. Richten
Sie dazu die Aussparung im Deckel an der
Markierung im Sockel aus (Abb. 3+4: A).
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14 Gerit adressieren

2.5. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Setzen Sie das Gerat niemals Wasser (Regen) oder Staub aus. Die Elektronik kann hier-
durch beschadigt werden. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 95% darf nicht tiberschrit-
ten werden. Betauung vermeiden.

Die seitlichen Luftschlitze diirfen nicht verschlossen oder abgedeckt werden. Der Hel-
ligkeitssensor und der Bewegungssensor diirfen nicht tiberstrichen oder verdeckt wer-
den.

Nach dem Anlegen der Busspannung befindet sich das Gerat einige Sekunden lang in
der Initialisierungsphase. In dieser Zeit kann keine Information liber den Bus empfan-
gen oder gesendet werden.

Der Bewegungssensor hat eine Einlaufphase von ca. 15 Sekunden, in der keine Bewe-
gungserkennung erfolgt.

3. Gerat adressieren

Das Gerat wird mit der Bus-Adresse 15.15.250 ausgeliefert. Eine andere Adresse kann
in der ETS durch Uberschreiben der Adresse 15.15.250 programmiert werden oder
Uber den Programmier-Taster eingelernt werden.

Der Programmier-Taster befindet sich im Inneren des Gehauses (Abb. 4: Nr. 7).

4. Wartung

Helligkeitssensor, Bewegungssensor und die seitlichen Luftschlitze diirfen nicht ver-
schmutzt oder abgedeckt sein. In der Regel ist es ausreichend, das Geréat zweimal jahr-
lich mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwischen.
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15

Ubertragungsprotokoll

Ubertragungsprotokoll

Einheiten:

5.1.

Temperaturen in Grad Celsius
Helligkeit in Lux

Luftdruck in Pascal
Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchtigkeit in g/kg bzw. g/m>

CO,-Gehalt in ppm
StellgréBen in %

Liste aller Kommunikationsobjekte

Abkiirzungen Flags:

>CWnhm X

=y

41
42

43

44

45

46

47

48

51

52
53

54

Kommunikation
Lesen
Schreiben
Ubertragen
Aktualisieren

Text
Softwareversion

Temp.Sensor: Stérung

Temp.Sensor: Messwert Extern

Temp.Sensor: Messwert

Temp.Sensor: Messwert Gesamt

Temp.Sensor: Messwert Min Max

Anfrage

Temp.Sensor: Messwert Minimal

Temp.Sensor: Messwert Maximal

Temp.Sensor: Messwert Min Max
Reset

Temp. Grenzwert 1: Absolutwert

Temp. Grenzwert 1: (1:+ | 0:-)
Temp. Grenzwert 1: Schaltverzoge-
rung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 1: Schaltverzoge-
rung von 1 auf 0

Funktion Flags

Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Eingang |-SKU
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Eingang | -SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-

DPT Typ

[217.1] DPT_Ver-
sion

[1.1] DPT_Switch
[9.1]1 DPT_-
Value_Temp
[9.1] DPT_-
Value_Temp
[9.1]1 DPT_-
Value_Temp
[1.017] DPT_Trig-
ger

[9.1]1 DPT_-
Value_Temp
[9.1] DPT_-
Value_Temp
[1.017] DPT_Trig-
ger

[9.1] DPT_-
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

Grof3e
2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes
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55
56

58

59
60

61

62
63

65

66
67

68

69
70

72

73
74

75

76
77

96

99

129

130
131

132

Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr ¢ Stand:

Text
Temp. Grenzwert 1:

Temp. Grenzwert 1:
Sperre

Temp. Grenzwert 2:

Temp. Grenzwert 2:

Temp. Grenzwert 2:
rung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 2:
rung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 2:

Temp. Grenzwert 2:
Sperre

Temp. Grenzwert 3:

Temp. Grenzwert 3:

Temp. Grenzwert 3:
rung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 3:
rung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 3:

Temp. Grenzwert 3:
Sperre

Temp. Grenzwert 4:

Temp. Grenzwert 4:

Temp. Grenzwert 4:
rung von 0 auf 1

Temp. Grenzwert 4:
rung von 1 auf 0

Temp. Grenzwert 4:

Temp. Grenzwert 4:
Sperre

Helligkeit Messwert

Schaltausgang
Schaltausgang

Absolutwert

(1:4 ] 0:-)
Schaltverzoge-

Schaltverzoge-

Schaltausgang
Schaltausgang

Absolutwert

(1:4 ] 0:-)
Schaltverzoge-

Schaltverzége-

Schaltausgang
Schaltausgang

Absolutwert

(1:+] 0:-)
Schaltverzoge-

Schaltverzége-

Schaltausgang
Schaltausgang

Helligkeit Korrekturfaktor

Hell.Sensor 2 Grenzwert 1: Absolut-

wert

Hell.Sensor 2 Grenzwert 1: (1:+ | 0:-)

Hell.Sensor 2 Grenzwert 1: Verzo-

gerung von 0 auf 1

Hell.Sensor 2 Grenzwert 1: Verzo-

gerung von 1 auf 0
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Funktion Flags
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang | -SK-
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang | -SK-
Ausgang | L-KU
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-

Ubertragungsprotokoll

DPT Typ
[1.1] DPT_Switch
[1.1] DPT_Switch

[9.1] DPT_-
Value_Temp

[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch
[1.1] DPT_Switch

[9.1] DPT_-
Value_Temp

[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch
[1.1] DPT_Switch

[9.1] DPT_-
Value_Temp

[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch
[1.1] DPT_Switch

[9.4] DPT_-
Value_Lux

[14.5] DPT_-
Value_Amplitude
[9.4] DPT_-
Value_Lux

[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

GroBBe
1 Bit
1 Bit
2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit
1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit
1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit
1 Bit

2 Bytes

4 Bytes

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes
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133

134

136

137
138

139

140

141

143

144
145

146

147

148

150

151
152

153

154

155

251
252

253

311

Text

Hell.Sensor 2 Grenzwert 1:

ausgang

Hell.Sensor 2 Grenzwert 1:

ausgang Sperre

Hell.Sensor 2 Grenzwert 2:

wert

Hell.Sensor 2 Grenzwert 2:
Hell.Sensor 2 Grenzwert 2:

gerung von 0 auf 1

Hell.Sensor 2 Grenzwert 2:

gerung von 1 auf 0

Hell.Sensor 2 Grenzwert 2:

ausgang

Hell.Sensor 2 Grenzwert 2:

ausgang Sperre

Hell.Sensor 2 Grenzwert 3:

wert

Hell.Sensor 2 Grenzwert 3:
Hell.Sensor 2 Grenzwert 3:

gerung von 0 auf 1

Hell.Sensor 2 Grenzwert 3:

gerung von 1 auf 0

Hell.Sensor 2 Grenzwert 3:

ausgang

Hell.Sensor 2 Grenzwert 3:

ausgang Sperre

Hell.Sensor 2 Grenzwert 4:

wert

Hell.Sensor 2 Grenzwert 4:
Hell.Sensor 2 Grenzwert 4:

gerung von 0 auf 1

Hell.Sensor 2 Grenzwert 4:

gerung von 1 auf 0

Hell.Sensor 2 Grenzwert 4:

ausgang

Schalt-
Schalt-
Absolut-

(1:+]0:-)
Verz6-

Verzo-
Schalt-
Schalt-
Absolut-

(1:4 0:-)
Verzo-

Verzo-
Schalt-
Schalt-
Absolut-

(1:4 ] 0:-)
Verz6-

Verz6-

Schalt-

Hell.Sensor 2 Grenzwert 4: Schalt-

ausgang Sperre

Nacht: Schaltausgang

Nacht: Schaltverzégerung auf

Nacht

Nacht: Schaltverzégerung auf Tag

Feuchte Sensor: Storung
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Funktion
Ausgang

Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang/
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang

Eingang

Ausgang
Eingang

Eingang

Ausgang

Flags
L-KU

-SK-

LSKU

-SK-
-SK-

_SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-
_SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-
-SK-

-SK-

L-KU

-SK-

L-KU
-SK-

-SK-

L-KU

Ubertragungsprotokoll

DPT Typ
[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.4] DPT_-
Value_Lux
[1.1] DPT_Switch

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.4] DPT_-
Value_Lux

[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.4] DPT_-
Value_Lux
[1.1] DPT_Switch

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch
[7.005] DPT_Ti-
mePeriodSec
[7.005] DPT_Ti-
mePeriodSec

[1.1] DPT_Switch

GroBBe
1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes
1 Bit
1 Bit

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit
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314

315

316

317

318

319

320

331

332
333

334

335

336

337

338
339

340

341

342

343

344
345

346

Text
Feuchte Sensor

Feuchte Sensor
Feuchte Sensor
Feuchte Sensor
Anfrage

Feuchte Sensor

Feuchte Sensor

Feuchte Sensor
Reset

: Messwert Extern

: Messwert

: Messwert Gesamt

: Messwert Min Max

: Messwert Minimal

: Messwert Maximal

: Messwert Min Max

Feuchte Grenzwert 1: Absolutwert

Feuchte Grenzwert 1:
Feuchte Grenzwert 1:

von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 1:

von 1 auf0

Feuchte Grenzwert 1:

gang

Feuchte Grenzwert 1:

gang Sperre

Feuchte Grenzwert 2:

Feuchte Grenzwert 2:
Feuchte Grenzwert 2:

von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 2:

von 1 auf0

Feuchte Grenzwert 2:

gang

Feuchte Grenzwert 2:

gang Sperre

Feuchte Grenzwert 3:

Feuchte Grenzwert 3:
Feuchte Grenzwert 3:

von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 3:

von 1 auf0

(1:4 ] 0:-)
Verzdégerung

Verzégerung
Schaltaus-
Schaltaus-
Absolutwert

(1:4 ] 0:-)
Verzégerung

Verzégerung
Schaltaus-
Schaltaus-
Absolutwert

(1:4 ] 0:-)
Verzégerung

Verzégerung
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Funktion
Eingang

Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Eingang/
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang/
Ausgang
Eingang

Eingang

Eingang

Flags
-SKU

L-KU
L-KU
-SK-
L-KU
L-KU
-SK-
LSKU

-SK-
_SK-

-SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-
-SK-

_SK-

L-KU

-SK-

LSKU

-SK-
_SK-

-SK-

Ubertragungsprotokoll

DPT Typ

[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[1.017] DPT_Trig-
ger

[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[1.017] DPT_Trig-
ger

[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

GroBBe
2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes
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347

348

349

350
351

352

353

354

381

382

383

384

385

386

387

388
389

391

392

394

395

401
402

Text

Feuchte Grenzwert 3: Schaltaus-
gang

Feuchte Grenzwert 3: Schaltaus-
gang Sperre

Feuchte Grenzwert 4: Absolutwert

Feuchte Grenzwert 4: (1:+ | 0:-)

Feuchte Grenzwert 4: Verzdgerung
von 0 auf 1

Feuchte Grenzwert 4: Verzégerung
von 1 auf0

Feuchte Grenzwert 4: Schaltaus-
gang

Feuchte Grenzwert 4: Schaltaus-
gang Sperre

Taupunkt: Messwert

KiahImediumtemp.: Grenzwert
Kidhlmediumtemp.: Istwert

KiahImediumtemp.: Offsetdnde-
rung (1:+ | 0:-)
Kahimediumtemp.: Offset Aktuell

Kiahimediumtemp.: Schaltverzége-
rung von 0 auf 1

Kidhlmediumtemp.: Schaltverzoge-
rung von 1 auf 0

Kihlmediumtemp.: Schaltausgang

Kihlmediumtemp.: Schaltausgang
Sperre

Absolute Feuchte [g/kg]
Absolute Feuchte [g/m?]

Raumklima Status: 1 = behaglich | 0
= unbehaglich

Raumklima Status: Text

Luftdruck Sensor: Stérung

Luftdruck Sensor: Messwert Nor-
mal [Pa]
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Funktion
Ausgang

Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang

Ausgang
Eingang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Ausgang

Ausgang
Ausgang

Flags
L-KU

-SK-

LSKU

-SK-
-SK-

_SK-

L-KU

-SK-

L-KU

L-KU

LSKU

-SK-

L-KU

_SK-

-SK-

L-KU
-SK-

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU
L-KU

Ubertragungsprotokoll

DPT Typ
[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.7] DPT_-
Value_Humidity
[1.1] DPT_Switch
[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch

[1.1] DPT_Switch

[9.1] DPT_-
Value_Temp
[9.1] DPT_-
Value_Temp
[9.1] DPT_-
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch

[9.1] DPT_-
Value_Temp

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[7.5] DPT_TimePe-
riodSec

[1.1] DPT_Switch
[1.1] DPT_Switch

[14.5] DPT_-
Value_Amplitude

[14.17] DPT_-
Value_Density

[1.1] DPT_Switch

[16.0]
DPT_String_ASCII

[1.1] DPT_Switch

[14.58] DPT_-
Value_Pressure

GroBBe
1 Bit

1 Bit

2 Bytes

1 Bit
2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit

2 Bytes

2 Bytes

2 Bytes

1 Bit
1 Bit

4 Bytes
4 Bytes
1 Bit
14
Bytes

1 Bit
4 Bytes
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403

404

405

406

407

408

409

410

411

412
413

414

415

416

417

418
419

420

421

422

423

424
425

Text

Luftdruck Sensor: Messwert Baro-
metrisch [Pa]

Luftdruck Sensor: Messwert Min
Max Anfrage

Luftdruck Sensor: Messwert Nor-
mal min.[Pa]

Luftdruck Sensor: Messwert Baro-
metrisch min.[Pa]

Luftdruck Sensor: Messwert Nor-
mal max.[Pal]

Luftdruck Sensor: Messwert Baro-
metrisch max.[Pa]

Luftdruck Sensor: Messwert Min
Max Reset

Luftdruck Sensor: Druckbereich
Text

Luftdruck Grenzwert 1: Absolutwert

Luftdruck Grenzwert 1: (1:+ | 0:-)
Luftdruck Grenzwert 1: Verzége-
rung von 0 auf 1

Luftdruck Grenzwert 1: Verzége-
rung von 1 auf 0

Luftdruck Grenzwert 1: Schaltaus-
gang

Luftdruck Grenzwert 1: Schaltaus-
gang Sperre

Luftdruck Grenzwert 2: Absolutwert

Luftdruck Grenzwert 2: (1:+ | 0:-)
Luftdruck Grenzwert 2: Verzége-
rung von 0 auf 1

Luftdruck Grenzwert 2: Verzége-
rung von 1 auf 0

Luftdruck Grenzwert 2: Schaltaus-
gang

Luftdruck Grenzwert 2: Schaltaus-
gang Sperre

Luftdruck Grenzwert 3: Absolutwert

Luftdruck Grenzwert 3: (1:+ | 0:-)

Luftdruck Grenzwert 3: Verzége-
rung von 0 auf 1
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Funktion Flags
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang | -SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang | -SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[1.017] DPT_Trig- |1 Bit
ger
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[1.017] DPT_Trig- |1 Bit
ger
[16.0] 14
DPT_String_ASCIl | Bytes
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes

riodSec
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426

427

428

429

430
431

432

433

434

441
442

443

444

445

446

447

448

449
450

451

452
453

454

455

Text

Luftdruck Grenzwert 3: Verzoge-
rung von 1 auf 0

Luftdruck Grenzwert 3:

gang

Luftdruck Grenzwert 3:

gang Sperre

Schaltaus-

Schaltaus-

Luftdruck Grenzwert 4: Absolutwert

Luftdruck Grenzwert 4:

(1:+ ] 0:-)

Luftdruck Grenzwert 4: Verzége-
rung von 0 auf 1
Luftdruck Grenzwert 4: Verzége-
rung von 1 auf 0

Luftdruck Grenzwert 4:

gang

Luftdruck Grenzwert 4:

gang Sperre
CO2 Sensor:
CO2 Sensor:
CO2 Sensor:
CO2 Sensor:
CO2 Sensor:
Anfrage

CO2 Sensor:

CO2 Sensor:

Schaltaus-
Schaltaus-

Stérung
Messwert Extern

Messwert

Messwert Gesamt

Messwert Max

Messwert Maximal

Messwert Max Reset

CO2 Grenzwert 1: Absolutwert

CO2 Grenzwert 1: (1:+ | 0:-)
CO2 Grenzwert 1: Verzégerung von

0 auf1

CO2 Grenzwert 1: Verzégerung von

1Tauf0

CO2 Grenzwert 1: Schaltausgang
CO2 Grenzwert 1: Schaltausgang

Sperre

CO2 Grenzwert 2: Absolutwert

CO2 Grenzwert 2: (1:+ | 0:-)
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Funktion Flags

Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SKU
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[14.58] DPT_- 4 Bytes
Value_Pressure
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.017] DPT_Trig- |1 Bit
ger
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.017] DPT_Trig- |1 Bit
ger
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
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456

457

458
459

460

461
462

463

464
465

466

467
468

469

470
471

472
473

474
475
476

477

478

481

482

483

Text

CO2 Grenzwert 2: Verzégerung von

0 auf1

CO2 Grenzwert 2: Verzégerung von

1auf0
CO2 Grenzwert 2:

CO2 Grenzwert 2:
Sperre

CO2 Grenzwert 3: Absolutwert

CO2 Grenzwert 3:

0 auf1

CO2 Grenzwert 3: Verzégerung von

1auf0
CO2 Grenzwert 3:

CO2 Grenzwert 3:
Sperre

CO2 Grenzwert 4: Absolutwert

CO2 Grenzwert 4:

0 auf1

CO2 Grenzwert 4: Verzégerung von

1auf0

CO2 Grenzwert 4: Schaltausgang
CO2 Grenzwert 4: Schaltausgang

Sperre

CO2 Regler: Sperre (1 : Sperren)
CO2 Regler: Sollwert

CO2 Regler: Sollwert (1:+ | 0:-)
CO2 Regler: Stellgroe Liftung
CO2 Regler: Stellgroe Liftung

Stufe 2

CO2 Regler: Status Liftung (1:AN |

0:AUS)

CO2 Regler: Status Liftung Stufe 2

(1:AN | 0:AUS)

Temp.Regler: HYAC Modus (Priori-

tat 1)

Temp.Regler: HYAC Modus (Priori-

tat 2)

Temp.Regler: Modus Frost-/Hitze-

schutz Aktivierung

Schaltausgang
Schaltausgang

(1:4 ] 0:-)
CO2 Grenzwert 3: Verzégerung von

Schaltausgang
Schaltausgang

(1:4 ] 0:-)
CO2 Grenzwert 4: Verzégerung von
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Funktion Flags
Eingang |-SK-

Eingang |-SK-

Ausgang | L-KU
Eingang | -SK-

Eingang/ LSKU

Ausgang

Eingang | -SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-

Ausgang | L-KU
Eingang | -SK-

Eingang/ LSKU

Ausgang

Eingang | -SK-
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-

Ausgang | L-KU

Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-

Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU

Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Eingang |-SK-

Eingang | LSKU

Eingang | LSKU

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[9.008] DPT_- 2 Bytes
Value_AirQuality
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[20.102] DPT_H- 1 Byte
VACMode
[20.102] DPT_H- 1 Byte
VACMode
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
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484
485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

Text
Temp.Regler: Sperre (1 = Sperren)
Temp.Regler: Sollwert Aktuell

Temp.Regler: Umschaltung (0 : Hei-
zen | 1: Kuhlen)

Temp.Regler: Sollwert Komfort Hei-
zung

Temp.Regler: Sollwert Komfort Hei-
zung (1:+ ] 0: -)

Temp.Regler: Sollwert Komfort
Kihlung

Temp.Regler: Sollwert Komfort
Kihlung (1:+ | 0: -)

Temp.Regler: Basissollwertver-
schiebung 16 Bit

Temp.Regler: Sollwert Standby Hei-
zung

Temp.Regler: Sollwert Standby Hei-
zung (1:+ ] 0: -)

Temp.Regler: Sollwert Standby
Kihlung

Temp.Regler: Sollwert Standby
Kihlung (1:+] 0: -)

Temp.Regler: Sollwert Eco Heizung

Temp.Regler: Sollwert Eco Heizung
(1:+]0:-)
Temp.Regler: Sollwert Eco Kiihlung

Temp.Regler: Sollwert Eco Kiihlung
(1:+]0:-)

Temp.Regler: StellgréRe Heizung
(Stufe 1)

Temp.Regler: Stellgrof3e Heizung
(Stufe 2)

Temp.Regler: StellgréRe Kiihlung
(Stufe 1)

Temp.Regler: StellgrofRe Kihlung
(Stufe 2)

Temp. Regler: StellgroRe fiir 4/6
Wegeventil

Temp.Regler: Status Heizung Stufe
1 (1:AN | 0:AUS)

23

Funktion
Eingang
Ausgang

Eingang

Eingang /
Ausgang
Eingang

Eingang /
Ausgang
Eingang

Eingang /
Ausgang
Eingang/
Ausgang
Eingang

Eingang/
Ausgang
Eingang

Eingang/
Ausgang
Eingang

Eingang/
Ausgang
Eingang

Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang

Ausgang

Flags
-SK-
L-KU
-SK-
LSKU
-SK-
LSKU
-SK-
LSKU
LSKU
-SK-
LSKU
-SK-
LSKU
-SK-
LSKU
-SK-
L-KU
L-KU
L-KU
L-KU
L-KU

L-KU

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[9.1]1 DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[9.1]1 DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[9.1]1 DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[9.1]1 DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[9.1] DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[9.1] DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[9.1] DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[9.1] DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
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506

507

508

509

510

515

516

517

521
522

523
524

525

526

527

528

529

1111

1112

1113

1114

1115

1116

Text

Temp.Regler: Status Heizung Stufe
2 (1:AN | 0:AUS)

Temp.Regler: Status Kiihlung Stufe
1 (1:AN | 0:AUS)

Temp.Regler: Status Kiihlung Stufe
2 (1:AN | 0:AUS)

Temp.Regler: Komfort Verlange-
rungsstatus

Temp.Regler: Komfort Verlange-
rungszeit

Sommerkompensation: AuBentem-
peratur

Sommerkompensation: Sollwert

Sommerkompensation: Sperre (1 =
Sperren)

Feuchte Regler: Sperre (1 : Sperren)
Feuchte Regler: Sollwert

Feuchte Regler: Sollwert (1:+ | 0:-)

Feuchte Regler: StellgroRRe Ent-
feuchten

Feuchte Regler: StellgroRRe Ent-
feuchten Stufe 2

Feuchte Regler: StellgroRRe
Befeuchten

Feuchte Regler: Status Entfeuchten
(1:AN | 0:AUS)

Feuchte Regler: Status Entfeuchten
2(1:AN | 0:AUS)

Feuchte Regler: Status Befeuchten
(1:AN | 0:AUS)

StellgroBenvergleicher 1: Eingang
1

StellgroBenvergleicher 1: Eingang
2

StellgroBenvergleicher 1: Eingang
3

StellgroBenvergleicher 1: Eingang
4

StellgroBenvergleicher 1: Eingang
5

StellgroBenvergleicher 1: Ausgang

24

Funktion
Ausgang

Ausgang
Ausgang
Eingang/
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang /
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang

Ausgang

Flags
L-KU

L-KU

L-KU

LSKU
LSKU
-SKU

L-KU

-SK-

-SK-
LSKU

-SK-
L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

L-KU

-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

-SK-

L-KU

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[9.1] DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[9.1]1 DPT_- 2 Bytes
Value_Temp
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[9.007] DPT_- 2 Bytes
Value_Humidity
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
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1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123
1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130
1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137
1138

1141
1142
1143

Text
StellgroBenvergleicher 1:
: Sperren)

StellgroBenvergleicher 2:
1

StellgroBenvergleicher 2:
2

StellgroBenvergleicher 2:
3

StellgroBenvergleicher 2:
4

StellgroBenvergleicher 2:
5

StellgroBenvergleicher 2:
StellgroBenvergleicher 2:
: Sperren)

StellgroBenvergleicher 3:
1

StellgroBenvergleicher 3:
2

StellgroBenvergleicher 3:
3

StellgroBenvergleicher 3:
4

StellgroBenvergleicher 3:
5

StellgroBenvergleicher 3:
StellgroBenvergleicher 3:
: Sperren)

StellgroBenvergleicher 4:
1

StellgroBenvergleicher 4:
2

StellgroBenvergleicher 4:
3

StellgroBenvergleicher 4:
4

StellgroBenvergleicher 4:
5

StellgroBenvergleicher 4:
StellgroBenvergleicher 4:
: Sperren)

Berechner 1: Eingang E1

Berechner 1: Eingang E2

Berechner 1: Eingang E3

Sperre (1
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang

Ausgang
Sperre (1

Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang

Ausgang
Sperre (1

Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang

Ausgang
Sperre (1

25

Funktion
Ausgang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Ausgang
Ausgang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Ausgang
Ausgang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Eingang

Ausgang
Ausgang

Eingang
Eingang
Eingang

Flags
_SK-

-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-

L-KU
-SK-

-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-

L-KU
-SK-

-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-

L-KU
-SK-

LSKU
LSKU
LSKU

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
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26 Ubertragungsprotokoll

Nr. Text Funktion Flags DPT Typ GrofBe
1144 |Berechner 1: Ausgang A1 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1145 |Berechner 1: Ausgang A2 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1146 |Berechner 1: Bedingungstext Ausgang L-KU [[16.0] 14

DPT_String_ASCIl |Bytes
1147 |Berechner 1: Uberwachungsstatus | Ausgang |L-KU [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1148 |Berechner 1: Sperre (1 : Sperren) Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

1149 |Berechner 2: Eingang E1 Eingang | LSKU 4 Bytes
1150 |Berechner 2: Eingang E2 Eingang | LSKU 4 Bytes
1151 |Berechner 2: Eingang E3 Eingang | LSKU 4 Bytes
1152 |Berechner 2: Ausgang A1 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1153 |Berechner 2: Ausgang A2 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1154 |Berechner 2: Bedingungstext Ausgang L-KU [[16.0] 14

DPT_String_ASCIl |Bytes
1155 |Berechner 2: Uberwachungsstatus | Ausgang |L-KU [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1156 |Berechner 2: Sperre (1 : Sperren) Eingang |-SK- [[1.1] DPT_Switch |1 Bit

1157 |Berechner 3: Eingang E1 Eingang | LSKU 4 Bytes
1158 |Berechner 3: Eingang E2 Eingang | LSKU 4 Bytes
1159 |Berechner 3: Eingang E3 Eingang | LSKU 4 Bytes
1160 |Berechner 3: Ausgang A1 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1161 |Berechner 3: Ausgang A2 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1162 |Berechner 3: Bedingungstext Ausgang L-KU [[16.0] 14

DPT_String_ASCIl |Bytes
1163 |Berechner 3: Uberwachungsstatus | Ausgang |L-KU [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1164 |Berechner 3: Sperre (1 : Sperren) Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit

1165 |Berechner 4: Eingang E1 Eingang | LSKU 4 Bytes
1166 |Berechner 4: Eingang E2 Eingang | LSKU 4 Bytes
1167 |Berechner 4: Eingang E3 Eingang | LSKU 4 Bytes
1168 |Berechner 4: Ausgang A1 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1169 | Berechner 4: Ausgang A2 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1170 |Berechner 4: Bedingungstext Ausgang L-KU [[16.0] 14

DPT_String_ASCIl |Bytes
1171 |Berechner 4: Uberwachungsstatus | Ausgang |L-KU [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1172 |Berechner 4: Sperre (1 : Sperren) Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit

1173 |Berechner 5: Eingang E1 Eingang | LSKU 4 Bytes
1174 |Berechner 5: Eingang E2 Eingang | LSKU 4 Bytes
1175 |Berechner 5: Eingang E3 Eingang | LSKU 4 Bytes
1176 |Berechner 5: Ausgang A1 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1177 |Berechner 5: Ausgang A2 Ausgang | L-KU 4 Bytes
1178 |Berechner 5: Bedingungstext Ausgang L-KU [[16.0] 14

DPT_String_ASCIl |Bytes
1179 |Berechner 5: Uberwachungsstatus | Ausgang |L-KU [1.1] DPT_Switch |1 Bit
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1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202

1203
1204
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403

Text

Berechner 5:
Berechner 6:
Berechner 6:
Berechner 6:
Berechner 6:
Berechner 6:
Berechner 6:

Berechner 6:
Berechner 6:
Berechner 7:
Berechner 7:
Berechner 7:
Berechner 7:
Berechner 7:
Berechner 7:

Berechner 7:
Berechner 7:
Berechner 8:
Berechner 8:
Berechner 8:
Berechner 8:
Berechner 8:
Berechner 8:

Berechner 8:
Berechner 8:

Sperre (1 : Sperren)
Eingang E1
Eingang E2
Eingang E3
Ausgang A1
Ausgang A2
Bedingungstext

Uberwachungsstatus
Sperre (1 : Sperren)
Eingang E1

Eingang E2

Eingang E3
Ausgang A1
Ausgang A2
Bedingungstext

Uberwachungsstatus
Sperre (1 : Sperren)
Eingang E1

Eingang E2

Eingang E3
Ausgang A1
Ausgang A2
Bedingungstext

Uberwachungsstatus
Sperre (1 : Sperren)

Logikeingang 1
Logikeingang 2
Logikeingang 3
Logikeingang 4
Logikeingang 5
Logikeingang 6
Logikeingang 7
Logikeingang 8
Logikeingang 9

Logikeingang 10

Logikeingang 11

Logikeingang 12
Logikeingang 13

27

Funktion Flags

Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang

Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang

Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang

Ausgang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang
Eingang

-SK-
LSKU
LSKU
LSKU
L-KU
L-KU
L-KU

L-KU
-SK-
LSKU
LSKU
LSKU
L-KU
L-KU
L-KU

L-KU
-SK-
LSKU
LSKU
LSKU
L-KU
L-KU
L-KU

L-KU
_SK_
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
-SK-
_SK_
_SK_
_SK_
_SK_
_SK_
_SK_

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit

4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
[16.0] 14
DPT_String_ASCIl | Bytes
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
[16.0] 14
DPT_String_ASCIl | Bytes
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
4 Bytes
[16.0] 14
DPT_String_ASCIl |Bytes
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr ¢ Stand: 07.12.2016 » Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



28 Ubertragungsprotokoll

Nr. Text Funktion Flags DPT Typ GrofBe
1404 | Logikeingang 14 Eingang |-SK- [[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1405 |Logikeingang 15 Eingang |-SK- [1.2] DPT_Bool 1 Bit
1406 |Logikeingang 16 Eingang |-SK- [1.2] DPT_Bool 1 Bit
1411 |UND Logik 1: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1412 |UND Logik 1: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1413 |UND Logik 1: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1414 |UND Logik 1: Sperre Eingang |-SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1415 |UND Logik 2: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1416 'UND Logik 2: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1417 |UND Logik 2: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1418 UND Logik 2: Sperre Eingang |-SK- [[1.1] DPT_Switch |1 Bit
1419 |UND Logik 3: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU [[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1420 |UND Logik 3: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1421 |UND Logik 3: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1422 |UND Logik 3: Sperre Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1423 |UND Logik 4: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1424 |UND Logik 4: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1425 |UND Logik 4: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1426 |UND Logik 4: Sperre Eingang |-SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1427 |UND Logik 5: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU | [1.2] DPT_Bool 1 Bit
1428 'UND Logik 5: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1429 |UND Logik 5: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1430 UND Logik 5: Sperre Eingang |-SK- [[1.1] DPT_Switch |1 Bit
1431 |UND Logik 6: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1432 |UND Logik 6: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1433 |UND Logik 6: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1434 |UND Logik 6: Sperre Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1435 |UND Logik 7: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1436 'UND Logik 7: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1437 |UND Logik 7: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1438 |UND Logik 7: Sperre Eingang |-SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1439 |UND Logik 8: 1 Bit Schaltausgang | Ausgang |L-KU [1.2] DPT_Bool 1 Bit
1440 'UND Logik 8: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1441 |UND Logik 8: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1442 |UND Logik 8: Sperre Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1443 |ODER Logik 1: 1 Bit Schaltausgang |Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
1444 ODER Logik 1: 8 Bit Ausgang A Ausgang | L-KU 1 Byte
1445 ODER Logik 1: 8 Bit Ausgang B Ausgang | L-KU 1 Byte
1446 |ODER Logik 1: Sperre Eingang |-SK- [1.1] DPT_Switch |1 Bit
1447 |ODER Logik 2: 1 Bit Schaltausgang |Ausgang L-KU |[1.2] DPT_Bool 1 Bit
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1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1520
1521

1522

1524
1525
1531

1532

1533

1534

Text

ODER Logik 2: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 2: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 2: Sperre

ODER Logik 3: 1 Bit Schaltausgang
ODER Logik 3: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 3: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 3: Sperre

ODER Logik 4: 1 Bit Schaltausgang
ODER Logik 4: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 4: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 4: Sperre

ODER Logik 5: 1 Bit Schaltausgang
ODER Logik 5: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 5: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 5: Sperre

ODER Logik 6: 1 Bit Schaltausgang
ODER Logik 6: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 6: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 6: Sperre

ODER Logik 7: 1 Bit Schaltausgang
ODER Logik 7: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 7: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 7: Sperre

ODER Logik 8: 1 Bit Schaltausgang
ODER Logik 8: 8 Bit Ausgang A
ODER Logik 8: 8 Bit Ausgang B
ODER Logik 8: Sperre
Beweg.sensor: Testobjekt
Beweg.sensor: Testobjekt Freigabe
(1 = Freigabe)

Beweg.sensor: Slave: Sperre (1 =
Sperren)

Beweg.sensor: Slave: Meldung
Beweg.sensor: Slave: Zyklusreset

Beweg.sensor: Master 1: Helligkeit
Grenzwert Ein

Beweg.sensor: Master 1: Helligkeit
Grenzwert Aus

Beweg.sensor: Master 1: Helligkeit
Wartezeit

Beweg.sensor: Master 1: Ausgang
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Funktion Flags
L-KU
L-KU
_SK_
L-KU
L-KU
L-KU
-SK-
L-KU
L-KU
L-KU
_SK_
L-KU
L-KU
L-KU
_SK_
L-KU
L-KU
L-KU
-SK-
L-KU
L-KU
L-KU
_SK_
L-KU
L-KU
L-KU
_SK_
L-KU
-SK-

Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang | -SK-

L-KU
-SK-

LSKU

Ausgang
Eingang

Eingang/
Ausgang
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |LSK-

Ausgang | L-KU

Ubertragungsprotokoll

DPT Typ GrofBe

1 Byte

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

1 Byte

1 Byte
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

1 Byte

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

1 Byte

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

1 Byte

1 Byte
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

1 Byte

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.2] DPT_Bool 1 Bit

1 Byte

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit

4 Bytes
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit

1 Byte
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec

4 Bytes

Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr ¢ Stand: 07.12.2016 » Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544
1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554
1555

1556

1557

Text

Beweg.sensor:
verzégerung

Master 1:

Beweg.sensor: Master 1:

verzdégerung

Beweg.sensor: Master 1:

dung

Beweg.sensor: Master 1:

Zyklusreset

Beweg.sensor: Master 1:
= Sperren)
Beweg.sensor: Master 1:

Aus

Beweg.sensor:
Grenzwert Ein

Master 2:

Beweg.sensor: Master 2:
Grenzwert Aus
Beweg.sensor: Master 2:
Wartezeit

Beweg.sensor: Master 2:

Beweg.sensor: Master 2:

verzdégerung

Beweg.sensor: Master 2:

verzégerung
Beweg.sensor: Master 2:
dung
Beweg.sensor:
Zyklusreset

Master 2:

Beweg.sensor: Master 2:
= Sperren)
Beweg.sensor: Master 2:

Aus

Beweg.sensor:
Grenzwert Ein

Master 3:

Beweg.sensor: Master 3:
Grenzwert Aus

Beweg.sensor: Master 3:
Wartezeit

Beweg.sensor: Master 3:
Beweg.sensor: Master 3:
verzégerung
Beweg.sensor: Master 3:
verzégerung
Beweg.sensor: Master 3:
dung

Einschalt-
Ausschalt-
Slave Mel-
Slave
Sperre (1
Zentral
Helligkeit
Helligkeit
Helligkeit

Ausgang
Einschalt-

Ausschalt-
Slave Mel-
Slave
Sperre (1
Zentral
Helligkeit
Helligkeit
Helligkeit

Ausgang
Einschalt-

Ausschalt-

Slave Mel-
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Funktion Flags
Eingang | LSK-
Eingang |LSK-
Eingang |-SK-
Ausgang |--KU
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang | LSK-
Ausgang | L-KU
Eingang |LSK-
Eingang | LSK-
Eingang |-SK-
Ausgang | --KU
Eingang |-SK-
Eingang | -SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang / LSKU
Ausgang
Eingang |LSK-
Ausgang | L-KU
Eingang | LSK-
Eingang |LSK-
Eingang | -SK-

Ubertragungsprotokoll
DPT Typ GrofBe
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit

1 Byte
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec

4 Bytes
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit

1 Byte
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec

4 Bytes
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
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1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564
1565

1566

1567

1568

1569

1570

1581

1582

1583

1584
1586

1587

1588

1589
1590

1591
1592

Text

Beweg.sensor: Master 3: Slave

Zyklusreset

Beweg.sensor: Master 3:

= Sperren)

Beweg.sensor: Master 3:

Aus

Beweg.sensor: Master 4:

Grenzwert Ein

Beweg.sensor: Master 4:

Grenzwert Aus

Beweg.sensor: Master 4:

Wartezeit

Beweg.sensor: Master 4: Ausgang
Beweg.sensor: Master 4: Einschalt-

verzégerung

Beweg.sensor: Master 4: Ausschalt-

verzdégerung

Beweg.sensor: Master 4: Slave Mel-

dung

Beweg.sensor: Master 4: Slave

Zyklusreset

Beweg.sensor: Master 4: Sperre (1

= Sperren)

Beweg.sensor: Master 4: Zentral

Aus
Lichtregler:

Lichtregler:
Lichtregler:
= Stop)

Lichtregler:
Lichtregler:

Lichtregler:
Lichtregler:

Lichtregler:
Lichtregler:

Lichtregler:
Lichtregler:

Helligkeit Sollwert

Stopverzdgerung

Start/ Stop (1= Start| 0

Dimmstufengrofi3e
Soll-Ist-Differenz

Nachstellzeit

StellgroRe

Schalten
Dimmen

Helligkeit in %

Schalten Rickmeldung | Eingang

Sperre (1
Zentral

Helligkeit
Helligkeit

Helligkeit
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Funktion Flags

Ausgang |--KU
Eingang |-SK-
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |LSK-
Ausgang | L-KU
Eingang |LSK-
Eingang |LSK-
Eingang | -SK-
Ausgang | --KU
Eingang | -SK-
Eingang |-SK-
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang |-SK-
Eingang |LSKU
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang/ LSKU
Ausgang
Eingang/ L-KU
Ausgang
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
Ausgang | L-KU
-SK-

Ubertragungsprotokoll

DPT Typ GrofBe

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1] DPT_Switch | 1 Bit
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec

4 Bytes
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit

1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[7.5] DPT_TimePe- 2 Bytes
riodSec
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[6.1] DPT_Scaling |1 Byte
[9.4] DPT_- 2 Bytes
Value_Lux
[7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
riodSec
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[1.1] DPT_Switch |1 Bit
[3.7] DPT_Con- 4 Bit
trol_Dimming
[5.1]1 DPT_Scaling |1 Byte
[1.1]1 DPT_Switch |1 Bit
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32 Einstellung der Parameter

Nr. Text Funktion Flags DPT Typ GrofBe

1593 | Lichtregler: Dimmen Rickmeldung Eingang |-SK- | [3.7] DPT_Con- 4 Bit
trol_Dimming

1594 | Lichtregler: Helligkeit in % Ruck- Eingang -SKU |[5.1] DPT_Scaling |1 Byte

meldung

1595 |Lichtregler: Unterbrechung Warte- | Eingang/ LSKU [7.5] DPT_TimePe- |2 Bytes
zeit Ausgang riodSec

1596 | Lichtregler: Fortsetzung Eingang |-SK- | [1.1] DPT_Switch |1 Bit

1597 |Lichtregler: Sperre (1 = Sperren) Eingang | -SK- [1.1] DPT_Switch 1 Bit

6. Einstellung der Parameter

6.1. Verhalten bei Spannungsausfall/-wiederkehr

Verhalten bei Busspannungsausfall:

Das Gerat sendet nichts.

Verhalten bei Busspannungswiederkehr und nach Programmierung oder
Reset:

Das Gerat sendet alle Ausgdnge entsprechend ihres in den Parametern eingestellten
Sendeverhaltens mit den Verzogerungen, die im Parameterblock ,,Allgemeine Einstel-
lungen” festgelegt werden.

6.2. Allgemeine Einstellungen

Stellen Sie grundlegende Eigenschaften der Datenlibertragung ein.

Sendeverzégerung nach Power-Up und Programmierung fiir:

Messwerte 5se..*2h
Grenzwerte und Schaltausgénge 6se..e2h
Reglerobjekte 6se..e2h
Vergleicher- und Berechnerobjekte 5se..*2h
Logikobjekte 5se..e2h
Maximale Telegrammrate ¢ 1 Telegramm pro Sekunde

¢ 5 Telegramme pro Sekunde
L4 an

® 20 Telegramme pro Sekunde

6.3. Bewegungsmelder

Der Bewegungssensor erkennt Bewegung anhand von Temperaturdifferenzen. Beach-
ten Sie, dass die Meldung ,keine Bewegung” erst mit ca. 5 Sekunden Verzégerung auf
den Bus gesendet wird. Nach dem Anlegen der Betriebsspannung und nach Reset ver-
gehen ca. 15 Sekunden bis der Sensor betriebsbereit ist.
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33 Einstellung der Parameter

Aktivieren Sie das Testobjekt, wenn Sie die Bewegungserkennung wahrend der Inbe-
triebnahme testen moéchten.

Bei aktivem Testobjekt kdnnen Sie Einstellungen zur Auswertung des Freigabeobjekts,
dem Wert vor der ersten Kommunikation, sowie zu Art und Wert des Testobjekts tref-
fen.

Testobjekt verwenden Nein ¢ Ja

Wenn das Testobjekt verwendet wird:

Freigabeobjektauswertung ® bei Wert 1: freigeben | bei Wert 0: sperren
* bei Wert 0: freigeben | bei Wert 1: sperren

Wert vor erster Kommunikation 01

Testobjektart ¢ 1 Bit

¢ 1 Byte (0...255)

* 1 Byte (0%...100%)

¢ 1 Byte (0°...360°)

¢ 1 Byte (0...63) Szenenaufruf

¢ 2 Byte Zahler ohne Vorzeichen

e 2 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 2 Byte FlieBkomma

¢ 4 Byte Zahler ohne Vorzeichen

¢ 4 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 4 Byte FlieBkomma
Testobjektwert bei Bewegung z. B. 0 ¢ 1 [Abhéngig von der Testobjektart]

Testobjektwert ohne Bewegung z. B. 0 ¢ 1 [Abhéngig von der Testobjektart]

Wahlen Sie, ob der Bewegungsmelder als Master oder Slave arbeiten soll.

Bei einem Master-Gerat werden die Reaktionen auf Bewegungserkennung in den Mas-
ter-Einstellungen 1 bis 4 hinterlegt. So steuert der Master bis zu vier unterschiedliche
Leuchten, Szenen etc. und beachtet dabei optional auch eingehende Bewegungsmel-
dungen von Slave-Geraten.

Ein Slave-Gerat sendet eine Bewegungsmeldung tiber den Bus an einen Master.

Modus Slave ® Master

Bewegungsmelder als Slave:
Aktivieren Sie den Slave, um ihn zu verwenden.

Slave verwenden Nein ¢ Ja

Das Gerat sendet bei erkannter Bewegung zyklisch eine 1 tiber den Bus an den Master.

Informationen zur Einstellung von Slave-Sendezyklus und Zyklusreset
finden Sie im Kapitel Kommunikation zwischen Master und Slave
abstimmen, Seite 38.

Stellen Sie den Sendezyklus kiirzer ein als die Ausschaltverzogerung des Masters.

Sendezyklus bei Bewegung (in Sekunden)  1...240; 2
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34 Einstellung der Parameter

Stellen Sie Objektart und -wert fiir den Zyklusrest-Eingang des Slave gleich ein, wie
den Slave-Zyklusreset-Ausgang des Masters.

Zyklusreset Objektart ¢ 1 Bit
* 1 Byte (0%...100%)
Zyklusreset bei Wert 0e1bzw.0...100; 1

Der Slave kann tber den Bus gesperrt werden.

Sperre verwenden Nein e Ja
Auswertung des Sperrobjekts ¢ bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
® bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben
Wert vor erster Kommunikation Oe1

6.3.1. Master 1/2/3/4

Wenn das Gerat als Master eingestellt ist, erscheinen zusétzliche Einstellungen Master
1 bis 4. Damit kann der Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr vier unter-
schiedliche Steuerungsfunktionen flir Bewegungserkennung ausfiihren. Aktivieren Sie
den Master, um ihn zu verwenden.

Master 1/2/3/4 verwenden Nein ¢ Ja

Stellen Sie ein, in welchen Fallen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berticksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
~nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen

Grenzwerte und Verzégerungen sollen ® nicht
¢ nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben
Wahlen Sie, ob Bewegung immer oder helligkeitsabhangig erkannt werden soll.

Bewegungserkennung immer ¢ helligkeitsabhangig

Einstellungen fiir helligkeitsabhidngige Bewegungserkennung:

Die helligkeitsabhdngige Bewegungserkennung kann Uber separate Ein- und Aus-
schaltgrenzwerte oder tageslichtabhdngig verwendet werden. Die separaten Gren-
zwerte sind ideal, um das Licht in R&umen zu steuern, die nur mit Kunstlicht beleuchtet
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35 Einstellung der Parameter

werden. Die tagslichtabhdngige Steuerung ist ideal flir Rdume mit Tageslicht und
Kunstlicht.

Bewegungserkennung helligkeitsabhédngig
Art der Helligkeitsabhdngigkeit e separate Ein- und Ausschaltwerte
e Tageslichtabhdngig

Fur die helligkeitsabhangige Bewegungserkennung mit separaten Ein- und
Ausschaltgrenzwerten aktivieren Sie bei Bedarf die Objekte fiir die Einstellung der
Grenzwerte. Geben Sie dann den Ein- und den Ausschaltwert (Helligkeitsbereich) vor.
Der Einschaltwert ist der Wert, unterhalb dem der Raum bei Bewegung beleuchtet wer-
den soll. Der Ausschaltwert sollte Giber dem Helligkeitswert des kiinstlich beleuchteten
Raumes liegen.

Art der Helligkeitsabhangigkeit ¢ separate Ein- und Ausschaltwerte
Grenzwerte (iber Objekte einstellbar Nein e Ja

Sensor einschalten unterhalb von 1...5000; 200

Lux

Sensor ausschalten unterhalb von 1...5000; 500

Lux

Fiir die tageslichtabhangige Bewegungserkennung aktivieren Sie bei Bedarf die
Objekte flr die Einstellung von Grenzwerten/Hysterese und Wartezeit. Geben Sie dann
den Einschaltwert vor. Dies ist der Wert, unterhalb dem der Raum bei Bewegung be-
leuchtet werden soll.

Der Ausschaltwert ergibt sich aus einer Helligkeitsmessung, die nach Ablauf der War-
tezeit vom Sensor vorgenommen wird. Stellen Sie die Wartezeit so ein, dass danach
alle Leuchten auf Endhelligkeit hochgedimmt sind. Zum gemessenen Helligkeitswert
wird die Hysterese hinzugerechnet. Ubersteigt die Raumbhelligkeit spater diesen Ge-
samtwert, weil der Raum durch Tageslicht weiter erhellt wird, dann wird die Bewe-
gungssteuerung abgeschaltet.

Art der Helligkeitsabhangigkeit ¢ Tageslichtabhingig
Grenzwerte und Hysterese liber Objekte Nein e Ja

einstellbar

Wartezeit tiber Objekte einstellbar Nein * Ja

Sensor einschalten unterhalb von 1...5000; 200

Lux

Sensor friihestens ausschalten

nach einer Wartezeit von 0...600; 5

Sekunden

nach Bewegungserkennung und

oberhalb gemessener Helligkeit plus

Hysterese 1...5000; 200
in Lux
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36 Einstellung der Parameter

Einstellungen fiir alle Arten der Bewegungserkennung:

Die folgenden Einstellungen kénnen unabhédngig von der Art der Bewegungserken-
nung getroffen werden, also fur Bewegungserkennung ,immer” und ,helligkeitsab-
hangig”.

Legen Sie Ausgangsart und -wert fest. Durch die unterschiedlichen Arten kénnen

schaltbare Leuchten (1 Bit), Dimmer (1 Byte 0-100%), Szenen (1 Byte 0...63 Szenenauf-
ruf) und andere Funktionen gesteuert werden.

Ausgangsart * 1 Bit
¢ 1 Byte (0...255)
1 Byte (0%...100%)
¢ 1 Byte (0°...360°)
¢ 1 Byte (0...63) Szenenaufruf
¢ 2 Byte Zahler ohne Vorzeichen
e 2 Byte Zahler mit Vorzeichen
¢ 2 Byte FlieBkomma
¢ 4 Byte Zahler ohne Vorzeichen
¢ 4 Byte Zahler mit Vorzeichen
¢ 4 Byte FlieBkomma

Ausgangswert bei Bewegung z. B. 0 * 1 [Abhédngig von der Ausgangsart]
Ausgangswert ohne Bewegung z. B. 0 ¢ 1 [Abhéngig von der Ausgangsart]
Ausgangswert bei Sperrung z. B. 0 ¢ 1 [Abhéngig von der Ausgangsart]

Wahlen Sie aus, ob Verzogerungen lGber Objekte eingestellt werden kdnnen und legen
Sie dann die Schaltverzogerungen fest. Mit der Blockierungszeit nach dem Aus-
schalten verhindern Sie, dass der Sensor eine ausschaltende Lampe in seinem Erfas-
sungsbereich als Temperaturdnderung wahrnimmt und als Bewegung meldet.

Verzégerungen uber Objekte einstellbar Nein ¢ Ja

(in Sekunden)

Einschaltverzogerung Ose5se10se..2h

(bei Einstellung Uber Objekte: gliltig bis zur = (bei tageslichtabhdngiger Bewegungser-
1. Kommunikation) kennung: fester Wert 0s)
Ausschaltverzogerung Ose5se10se...2h

(bei Einstellung Gber Objekte: glltig bis zur
1. Kommunikation)

Blockierungszeit fir Bewegungserkennung | 0...600 ; 2
nach Ausschaltverzogerung in Sekunden
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Stellen Sie das Sendeverhalten des Master-Ausgangs ein.

Sendeverhalten * bei Anderung
¢ bei Anderung auf Bewegung
* bei Anderung auf keine Bewegung
e bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf Bewegung und zyklisch
* bei Anderung auf keine Bewegung und
zyklisch
Zyklus 1sebse..2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Zusatzlich kénnen Sie ein Slave-Signal, das heil3t ein Signal eines weiteren Bewe-
gungsmelders, zur Steuerung hinzuziehen.

Slave-Signal verwenden Nein ¢ Ja

Das Slave-Gerat sendet zyklisch eine 1 auf den Bus, solange eine Bewegung erkannt
wird. Der Master empféangt dies am Eingangsobjekt ,Master: Slave Meldung” und wer-
tet die Slave-Meldung wie eine eigene Sensormeldung.

Zusatzlich verfligt der Master liber die Mdglichkeit, einen Reset des Slave-Sendezyklus
auszuldsen.

Informationen zur Einstellung von Slave-Sendezyklus und Zyklusreset
finden Sie im Kapitel Kommunikation zwischen Master und Slave
abstimmen, Seite 38.

Stellen Sie Objektart und -wert fiir den Slave-Zyklusreset-Ausgang des Masters
gleich ein, wie den Zyklusrest-Eingang des Slave.

Slave-Zyklusreset Objektart ¢ 1 Bit
1 Byte (0%...100%)
Zyklusreset bei Wert 0e1bzw.0...100; 1

Der Master kann Uber den Bus gesperrt werden.

Sperre verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts ® bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
* bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben

Wert vor erster Kommunikation Oe1
Ausgangsverhalten

beim Sperren ® nichts senden
* Wert senden
bei Freigeben e wie Sendeverhalten

e aktuellen Wert sofort senden
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38 Einstellung der Parameter

6.3.2. Kommunikation zwischen Master und Slave
abstimmen

Sendezyklus Slave - Ausschaltverzogerung Master

Stellen Sie den Sendezyklus des Slave kiirzer ein als die Ausschaltverzogerung des
Masters. Dadurch wird sichergestellt, dass der Master keine Ausschalt-Aktion ausfiihrt,
wenn der Slave noch eine Bewegung erkennt.

Zyklusreset des Slave

Der Zyklusreset des Slave wird ben6tigt, wenn eine Master-Ausschalt-Aktion durch das
Objekt ,,Master: Zentral Aus” ausgel6st wurde.

Wenn der Master eine Ausschalt-Aktion ausfiihrt, sendet er gleichzeitig tiber das Ob-
jekt ,Master: Slave Zyklusreset” eine Meldung auf den Bus. Diese Meldung kann der
Slave Uber das Objekt ,,Slave: Zyklusreset” empfangen, um bei Bewegungserkennung
sofort eine Meldung auf den Bus zu senden. Der Master erhaélt die Bewegungsmeldung
ohne auf den nachsten Slave-Sendezyklus warten zu miissen.

Beachten Sie, dass Objektart und -wert fiir den Zyklusreset-Eingang des Slave und den
Zyklusreset-Ausgang des Masters gleich eingestellt sein missen.

Anwendungsbeispiel:

Eine Person betritt einen Flur, der Master erkennt diese Bewegung und schaltet die
Flurbeleuchtung an. Beim Verlassen des Flurs will diese Person das Licht per Taster
ausschalten.

Es hélt sich wahrenddessen aber noch eine weitere Person im Flur auf, die nur von ei-
nem Slave erfasst wird. Diese wiirde im Dunklen stehen und miisste auf den nachsten
Sendezyklus des Slave warten, bis das Licht wieder angeht.

Um das zu verhindern, wird der Tasterbefehl mit dem Objekt ,,Master: Zentral Aus”
verbunden. Dadurch sendet der Master einen Zyklusreset-Befehl an den Slave, wenn
das Licht manuell ausgeschaltet wird. Im Beispiel wiirde der Master das Licht sofort
wieder einschalten.

6.4. Lichtregelung

Zur Lichtregelung erfasst der Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr die Hel-
ligkeit im Raum. Aktivieren Sie die Lichtregelung.

Regelung verwenden Nein e Ja
Stellen Sie ein, in welchen Fallen die per Objekt empfangenen Daten Sollwert, Soll-Ist-

Differenz, DimmstufengroRe und Zeiten erhalten bleiben sollen. Beachten Sie, dass die
Einstellung ,,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fur die Erstinbe-
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triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommmunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden.

Die per Objekt empfangenen Daten
Sollwert, Soll-Ist-Differenz, Dimmstufen- ® nicht
groBe und Zeiten sollen ® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Stellen Sie den Sollwert fiir die Raumhelligkeit ein und geben Sie an, ob neben den
weiter unten definierten Dimm-Informationen auch ein Schaltobjekt gesendet werden
soll.

Sollwert in Lux 0...60000; 500
Schaltobjekt senden Nein e Ja

Legen Sie fest, ob die Lichtregelung durch Bewegung und/oder ein Start/Stopp-
Objekt aktiviert wird. Fir die Regelung nach Bewegung wird der interne Bewe-
gungsmelder des Gerats ausgewertet.

Stellen Sie die Objektauswertung und den Objektwert vor der ersten Kommunikation
ein. Definieren Sie, wie viele Sekunden die Regelung nach Ende der Bewegung noch
weiterlauft.
Am Ende der Regelung kann entweder ,nichts” gesendet werden (Zustand bleibt un-
verandert), ein Aus- oder Ein-Befehl (liber das oben aktivierte Schaltobjekt) oder ein
Dimmwert.

Regelung startet bei * Bewegung
e Empfang Start/Stopp-Objekt
¢ Empfang Start/Stopp-Objekt oder
Bewegung
Regelung stoppt bei * Bewegung
¢ Empfang Start/Stopp-Objekt
e Empfang Start/Stopp-Objekt oder

Bewegung

Objektauswertung e 1 =Start | 0 = Stopp

*0 = Start | 1 = Stopp
Objektwert vor erster Kommunikation 01
Stopp-Verzogerung in Sekunden nach 0...1800; 120
Bewegungsende
Verhalten bei Stopp ¢ sende nichts

e sende Aus-Befehl

e sende Ein-Befehl

* sende Wert

Wert in % 0...100

Stellen Sie ein, bei welcher Abweichung vom Sollwert ein Dimmbefehl gesendet
werden soll. Geben Sie die DimmstufengrofRe und den Wiederholungszyklus fir
den Dimmbefehl vor.
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Legen Sie fest, bis zu welchem Riickmeldewert des Dimm-Aktors ein Heller- bzw.
Dunkler-Befehl gesendet wird. Dies definiert zum einen den Nutzungsbereich der
Leuchte, zum andern werden so nach Erreichen des Minimal- bzw. Maximal-Werts kei-
ne Telegramme mehr unnotig auf den Bus gesendet.

Sende Dimmbefehl, wenn o |[stwert vomSollwert um mehr als X %

abweicht
e |stwert vomSollwert um mehr als X Lux

abweicht

Soll / Ist Differenz in % 1...100; 20

(bei Abweichung in %)

Soll / Ist Differenz in Lux 1...2500; 100

(bei Abweichung in Lux)

DimmstufengréRe 100,00% ¢ 50,00% ® 25,00% ® 12,5% ® 6,25%

3,13% * 1,56%
Wiederholung des Dimmbefehls in Sekun-  1...600; 6

den
Dimme heller bis Riickmeldewert in % 1...100
Dimme dunkler bis Riickmeldewert in % 0...99

Die Lichtregelung kann durch Rickmeldeobjekte von Schaltern oder Dimmern un-
terbrochen werden, das heil3t es wird nichts mehr Giber den Dimmen-Ausgang gesen-
det. Dadurch erhéalt die manuelle Licht-Bedienung Vorrang.

Stellen Sie ein, bei welchen Objekten unterbrochen werden soll und wann die Rege-
lung fortgesetzt wird.

Unterbrechung verwenden Nein e Ja
Regelung unterbrechen bei
Empfang von Riickmelde Schaltobjekt Nein ¢ Ja
Empfang von Riickmelde Dimmobjekt Nein ¢ Ja
Regelung fortsetzen * nach Wartezeit

* bei Bewegung nach Wartezeit

¢ bei Objektempfang nach Wartezeit

¢ bei Objektempfang oder nach Wartezeit
* bei Bewegung nach Objektempfang

* bei Objektempfang oder Bewegung nach

Wartezeit
Wartezeit in Sekunden 5...72000 (Standardwert abhédngig von Ein-
stellung bei ,Regelung fortsetzen”)
Objektwert Oe71e0o0der1

Hinweis: Wenn die Kriterien flr die Fortsetzung der Regelung erfiillt sind, die Regelung
aber gerade per Objekt gestoppt oder gesperrt ist, dann hat das Ende der Unterbre-
chung keine Auswirkung auf das Verhalten des Lichts.
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Die Lichtregelung kann Uber den Bus gesperrt werden. Im Gegensatz zur Unterbre-
chung, kann beim Sperren ein Schaltbefehl oder Helligkeitswert gesendet werden.
Beim Freigeben folgt das Ausgangsverhalten der Regelung.

Sperre verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts ® bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben
¢ bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben

Wert vor erster Kommunikation Qe
Ausgangsverhalten

beim Sperren ¢ sende nichts
e sende Aus-Befehl
¢ sende Ein-Befehl
e sende Wert

6.5. Temperatur Messwert

Wahlen Sie, ob ein Storobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Storobjekt verwenden Nein e Ja

Mithilfe des Offsets konnen Sie den zu sendenden Messwert justieren.

Offset in 0,1°C -50...50; 0

Das Gerat kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen Mi-
schwert berechnen. Stellen Sie falls gewtinscht die Mischwertberechnung ein. Wird
ein externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte
etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden Nein ¢ Ja

Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert 5% 10%¢*...*50% ¢ ...* 100%
Sendeverhalten fiir Messwert Intern und * nicht

Gesamt e zyklisch

* bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1°C*0,2°C*0,5°C e ...*5,0°C
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5se10se...*2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Der minimale und maximale Messwert kann gespeichert und auf den Bus gesendet
werden. Mit den Objekten ,Reset Temperatur Min/Maximalwert” konnen die Werte auf
die aktuellen Messwerte zurlickgesetzt werden. Die Werte bleiben nach einem Reset
nicht erhalten.

Minimal- und Maximalwert verwenden Nein ® Ja
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6.6. Temperatur Grenzwerte

Aktivieren Sie die bendtigten Temperatur-Grenzwerte. Die Mendis flir die weitere Ein-
stellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja e Nein

6.6.1. Grenzwert1, 2, 3,4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Fallen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berticksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
~nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder
per Kommunikationsobjekt Giber den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:
Stellen Sie Grenzwert und Hysterese direkt ein.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Grenzwert in 0,1°C -300 ... 800; 200

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsatzlich kann ein
neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Grenzwerts gliltig ist. Bei bereits in Betrieb genomme-
nem Gerat kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundséatz-
lich wird ein Temperaturbereich vorgegeben in dem der Grenzwert verandert werden
kann (Objektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Ande-
rung Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsaus-
fall erhalten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.
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Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Start Grenzwert in 0,1°C -300 ... 800; 200

gliltig bis zur 1. Kommunikation

Objektwertbegrenzung (min) in 0,1°C -300...800

Objektwertbegrenzung (max) in 0,1°C -300...800

Art der Grenzwertverédnderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite 0,1°Ce..e5°C

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Unabhangig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie die Hysterese ein.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut

Hysterese in 0,1° 0...1100; 50

Hysterese in % des Grenzwerts 0...50; 20
Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Uber-/Unterschreitung
ein. Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann Uber Objekte oder direkt als Parameter
eingestellt werden.

Ausgang ist bei e GW iber=1 | GW - Hyst. unter=0
(GW = Grenzwert) e GW Gber=0 | GW - Hyst. unter =1
e GWunter=1 | GW + Hyst. Gber =0
* GWunter=0 | GW + Hyst. Giber =1

Verzdgerung liber Objekte einstellbar Nein ¢ Ja
(in Sekunden)
Schaltverzégerung von 0 auf 1 keinee1se2se5se10se.. . e2h

(wenn Verzégerung liber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)
Schaltverzégerung von 1 auf 0 keinee1se2seb5sel10se .. e2h
(wenn Verzégerung liber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)
Schaltausgang sendet e bei Anderung
e bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
e bei Anderung und zyklisch
e bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch
Zyklus 5s¢10s30s...°2h
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Sperre
Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden Nein e Ja
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Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben fiir das Verhalten des Aus-
gangs wahrend der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts ® Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
® Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation Oe1
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren ¢ kein Telegramm senden
¢ 0 senden
¢ 1 senden
Beim Freigeben [Abhéangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung) gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung ® kein Telegramm senden
¢ Status des Schaltausgangs senden

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 1 2 sende 1

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0 e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 0 & sende 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und sende Status des Schaltausgangs
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 wenn Schaltausgang = 1 @sende 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0  wenn Schaltausgang = 0 @sende 0
und zyklisch

6.7. Temperatur-Pl-Regelung

Aktivieren Sie die Regelung, wenn Sie sie verwenden mdochten.

Regelung verwenden Nein e Ja

Regelung Allgemein

Stellen Sie ein, in welchen Féllen die per Objekt empfangenen Sollwerte und die
Verldngerungszeit erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur bertcksichtigt,
wenn die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Ein-
stellung ,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fur die Erstinbe-
triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
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Sollwerte und Verlédngerungszeit sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Zur bedarfgerechten Regelung der Raumtemperatur werden die Modi Komfort, Stand-
by, Eco und Gebaudeschutz verwendet.

Komfort bei Anwesenheit,

Standby bei Abwesenheit,

Eco als Nachtmodus und

Frost-/Hitzeschutz (Gebdudeschutz) z. B. bei ge6ffnetem Fenster.

In den Einstellungen des Temperaturreglers werden die Solltemperaturen fiir die ein-
zelnen Modi festgelegt. Uber Objekte wird bestimmt, welcher Modus ausgefiihrt wer-
den soll. Ein Moduswechsel kann manuell oder automatisch (z. B. durch Zeitschaltuhr,
Fensterkontakt) ausgeldst werden.

Der Modus kann Uber zwei 8 Bit-Objekte umgeschaltet werden, die unterschiedliche
Prioritat haben. Objekte

.. HVAC Modus (Prio 2)” flir Umschaltung im Alltagsbetrieb und

»--- HVAC Modus (Prio 1)” flir zentrale Umschaltung mit hoherer Prioritéat.

Die Objekte sind wie folgt kodiert:

0 = Auto

1 = Komfort
2 = Standby
3 =Eco

4 = Gebaudeschutz

Alternativ konnen drei Objekte verwendet werden, wobei dann ein Objekt zwischen
Eco- und Standby-Modus umschaltet und die beiden anderen den Komfortmodus bzw.
den Frost-/Hitzeschutzmodus aktivieren. Das Komfort-Objekt blockiert dabei das Eco/
Standby-Objekt, die hochste Prioritat hat das Frost-/Hitzeschutz-Objekt. Objekte

... Modus (1: Eco, 0: Standby)”,

»--- Modus Komfort Aktivierung” und

»--- Modus Frost-/Hitzeschutz Aktivierung”

Modusumschaltung tber * zwei 8 Bit-Objekte (HVAC-Modi)
e drei 1 Bit-Objekte

Legen Sie fest, welcher Modus nach einem Reset (z. B. Stromausfall, Reset der Linie
Uber den Bus) ausgefiihrt werden soll (Default).
Konfigurieren Sie dann die Sperrung der Temperaturregelung durch das Sperrobjekt.

Modus nach Reset e Komfort
¢ Standby
e Eco
® Gebdudeschutz
Verhalten des Sperrobjekts bei Wert * 1 =Sperren | 0 = Freigeben

¢ 0 = Sperren | 1 = Freigeben
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Wert des Sperrobjekts nach Reset

Einstellung der Parameter

Oe1

Stellen Sie ein, wann die aktuellen Stellgr6Ben der Regelung auf den Bus gesendet
werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim
Empfanger ankommt. Auch eine zyklische Uberwachung durch den Aktor kann damit

eingerichtet werden.

StellgroBen senden

ab Anderung von (in% absolut)

Zyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

* bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch
1..10; 2

5Ese..e5mine...*2h

Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand der StellgroBe aus (0% = AUS, >0% =
EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden oder um die Heizungs-

pumpe abzuschalten, sobald keine Heizung

Statusobjekte senden

Zyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

Definieren Sie dann die Art der Regelung.
zwei Stufen gesteuert werden.

Art der Regelung

Sollwert Alilgemein

mehr lauft.

e bei Anderung

* bei Anderung auf 1

* bei Anderung auf 0

e bei Anderung und zyklisch

* bei Anderung auf 1 und zyklisch
e bei Anderung auf 0 und zyklisch

bse..ebmine...e2h

Heizungen und/oder Kiihlungen kénnen in

¢ Einstufen Heizung

¢ Zweistufen Heizung

¢ Einstufen Kiihlung

e Zweistufen Kiihlung

¢ Einstufen Heizung + Einstufen Kihlung

e Zweistufen Heizung + Einstufen Kiihlung
¢ Zweistufen Heizung + Zweistufen Kiihlung

Sollwerte kénnen entweder fiir jeden Modus separat vorgegeben werden oder der
Komfortsollwert wird als Basiswert verwendet.
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Wird die Regelung zum Heizen und Kiihlen verwendet, kann zusétzlich die Einstellung
~separat mit Umschaltobjekt” gewahlt werden. Systeme, die im Sommer als Kiihlung
und im Winter als Heizung verwendet werden, kénnen so umgestellt werden.

Bei Verwendung des Basiswerts wird fiir die anderen Modi nur die Abweichung vom
Komfortsollwert angegeben (z. B. 2°C weniger fiir Standby-Modus).

Einstellung der Sollwerte * mit separaten Sollwerten mit

Umschaltobjekt

* mit separaten Sollwerten ohne
Umschaltobjekt

e mit Komfortsollwert als Basis mit
Umschaltobjekt

¢ mit Komfortsollwert als Basis ohne
Umschaltobjekt

Verhalten des Umschaltobjekts bei Wert ® 0 = Heizen | 1 = Kiihlen
(mit Umschaltobjekt) ¢ 1 = Heizen | 0 = Kihlen
Wert des Umschaltobjekts nach Reset Oe1

(mit Umschaltobjekt)

Die Schrittweite fiir die Sollwertverdnderung wird vorgegeben. Ob die Anderung nur
temporar aktiv bleibt (nicht speichern) oder aber auch nach Spannungswiederkehr
(und Programmierung) gespeichert bleiben, wird im ersten Abschnitt von , Regelung
allgemein” festgelegt. Dies gilt auch flir eine Komfortverlangerung.

Schrittweite fiir Sollwertdnderungen 1...50; 10
(in 0,1°C)

Aus dem Eco-Modus, also Nachtbetrieb, kann der Regler Giber die Komfortverldange-
rung auf Komfortbetrieb geschaltet werden. So kann der Komfort-Sollwert ldnger bei-
behalten werden, wenn beispielsweise Géaste da sind. Die Dauer dieser Komfort-Ver-
langerungszeit wird vorgegeben. Nach Ablauf der Komfort-Verlangerungszeit schaltet
die Regelung wieder in den Eco-Modus.

Komfort-Verlangerungszeit in Sekunden 1...36000; 3600
(nur im Eco-Modus aktivierbar)

Sollwert Komfort

Der Komfort-Modus wird in der Regel fiir Tagbetrieb bei Anwesenheit verwendet. Fir
den Komfort-Sollwert wird ein Startwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem
der Sollwert verandert werden kann.

Startsollwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) -300...800; 210
gultig bis zur 1. Kommunikation

(nicht bei Speicherung des Sollwerts nach
Programmierung)

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:

Min. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 160
Max. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 280
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Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung
dieses Werts angegeben.

Minimaler Basissollwert (in 0,1°C) -300...800; 160

Maximaler Basissollwert (in 0,1°C) -300...800; 280
Absenkung um bis zu (in 0,1°C) 0...200; 50
Anhebung um bis zu (in 0,1°C) 0...200; 50

Wenn der Komfortsollwert als Basis ohne Umschaltobjekt verwendet wird, wird bei der
Regelungsart ,Heizen und Kiuhlen” eine Totzone vorgegeben, damit keine direkte Um-
schaltung von Heizen zu Kiihlen erfolgt.

Totzone zwischen Heizen und Kiihlen 1...100; 50
(wenn geheizt UND gekiihlt wird)

Sollwert Standby

Der Standby-Modus wird in der Regel fiir Tagbetrieb bei Abwesenheit verwendet.

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:
Es wird ein Startsollwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert ver-
andert werden kann.
Startsollwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) -300...800; 210
gultig bis zur 1. Kommunikation
Min. Objektwert Heizen/Kihlen (in 0,1°C) | -300...800; 160
Max. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 280

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung
dieses Werts angegeben.

Absenkung Heizsollwert (in 0,1°C) 0...200; 30
(bei Heizung)
Anhebung Kiihlsollwert (in 0,1°C) 0...200; 30

(bei Kiihlung)

Sollwert Eco

Der Eco-Modus wird in der Regel fiir den Nachtbetrieb verwendet.

Wenn Sollwerte separat eingestellt werden:
Es wird ein Startsollwert definiert und ein Temperaturbereich, in dem der Sollwert ver-
andert werden kann.
Startsollwert Heizen/Kihlen (in 0,1°C) -300...800; 210
gultig bis zur 1. Kommunikation
Min. Objektwert Heizen/Kuhlen (in 0,1°C) -300...800; 160
Max. Objektwert Heizen/Kiihlen (in 0,1°C) | -300...800; 280
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Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird:

Wenn der Komfortsollwert als Basis verwendet wird, wird die Anhebung/Absenkung
dieses Werts angegeben.

Absenkung Heizsollwert (in 0,1°C) 0...200; 50
(bei Heizung)
Anhebung Kuhlsollwert (in 0,1°C) 0...200; 60

(bei Kiihlung)

Sollwerte Frost-/Hitzeschutz (Gebidudeschutz)

Der Modus Gebaudeschutz wird z. B. verwendet, so lange Fenster zum Liiften gedffnet
sind. Es werden Sollwerte fir den Frostschutz (Heizung) und Hitzeschutz (Kihlung)
vorgegeben, die von aulRen nicht verandert werden konnen (kein Zugriff iber Bedien-
teile usw.). Der Modus Gebaudeschutz kann verzégert aktiviert werden, wodurch das
Gebaude noch verlassen werden kann, bevor die Regelung in den Frost-/Hitzeschutz-
modus schaltet.

Sollwert Frostschutz (in 0,1°C) -300...800; 70
Aktivierungsverzégerung keineebse..e5mine...*2h

Sollwert Hitzeschutz (in 0,1°C) -300...800; 350
Aktivierungsverzégerung keineebse..e5mine...e2h

StellgrofBen Allgemein

Diese Einstellung erscheint nur bei den Regelungsarten ,Heizen und Kihlen”. Hier
kann festgelegt werden, ob fiir die Heizung und fir die Kiihlung eine gemeinsame
StellgroRe verwendet werden soll. Wenn die 2. Stufe eine gemeinsame Stellgro3e hat,
dann wird auch die Regelungsart der 2. Stufe hier festgelegt.

Fir Heizen und Kiihlen werden ¢ getrennte StellgréBen verwendet
¢ gemeinsame StellgréRen verwendet bei
Stufe 1
e gemeinsame StellgroRen verwendet bei
Stufe 2
e gemeinsame StellgréRen verwendet
bei Stufe 1+2

StellgroBe fiir 4/6 Wegeventil verwenden Nein e Ja

(nur bei gemeinsamer StellgréB8e bei

Stufe 1)

Regelungsart ® 2-Punkt-Regelung
(nur bei Stufe 2) ¢ P|I-Regelung
StellgroBe der 2. Stufe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt

(nur bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung) ¢ 8 Bit-Objekt

Bei Verwendung der StellgroRRe fir ein 4/6 Wegeventil gilt:
0%...100% Heizen = 66%...100% Stellgrol3e

AUS =50% StellgroéRe

0%...100% Kuhlen = 33%...0% StellgroRRe
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6.7.1. Heizregelung Stufe 1/2

Ist eine Heizregelung konfiguriert, erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte fiir
die Heizungs-Stufen.

In der 1. Stufe wird die Heizung durch eine PI-Regelung gesteuert, bei der wahlweise
Reglerparameter eingegeben oder vorgegebene Anwendungen gewahlt werden kon-
nen.

In der 2. Stufe (also nur bei Zweistufen-Heizung) wird die Heizung durch eine PI- oder
eine 2-Punkt-Regelung gesteuert.

In der Stufe 2 muss auBBerdem die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgege-
ben werden, d. h. ab welcher Sollwertunterschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe 0...100; 40

(in 0,1°C)

(bei Stufe 2)

Regelungsart e 2-Punkt-Regelung
(bei Stufe 2, keine gemeinsamen Stellgr6- ¢ Pl-Regelung

Ben)

StellgroBe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt

(bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung, keine ¢ 8 Bit-Objekt
gemeinsamen Stellgré8en)

PI-Regelung mit Reglerparametern:
Diese Einstellung erlaubt es, die Parameter fiir die PI-Regelung individuell einzugeben.

Regelungsart * Pl-Regelung

Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
* vorgegebene Anwendungen

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale StellgroBe er-
reicht wird, d. h. ab wann die maximale Heizleistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRe. Bei einer grof3en Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benétigt
langer bis die fiir die Sollwertabweichung erforderliche Stellgrof3e erreicht ist.

Hier sollte eine an das Heizsystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstelleranga-
ben beachten).

Maximale StellgréR3e wird erreicht 0..5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)
Nachstellzeit (in Min.) 1...255; 30
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Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier
einen Wert grof3er 0 (= AUS) ein, um eine Grundwéarme zu erhalten, z. B. bei FuRboden-

heizungen.

Beim Freigeben folgt die Stellgr6Re wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe

Wert (in %)
(wenn ein Wert gesendet wird)

* nicht gesendet werden
e einen bestimmten Wert senden

0...100

Bei gemeinsamer StellgréRe von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert

gesendet.

PI-Regelung mit vorgegebener Anwendung:
Diese Einstellung stellt feste Parameter fiir hdufig Anwendungen bereit.

Regelungsart
Einstellen des Reglers durch

Anwendung

Maximale StellgroRe wird erreicht
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)

Nachstellzeit (in Min.)

¢ PI-Regelung

* Reglerparameter

¢ vorgegebene Anwendungen
¢ Warmwasserheizung

¢ FulBbodenheizung

* Gebldsekonvektor

¢ Elektroheizung

Warmwasserheizung: 5
FuBbodenheizung: 5
Gebldsekonvektor: 4
Elektroheizung: 4
Warmwasserheizung: 150
FulBbodenheizung: 240
Geblasekonvektor: 90
Elektroheizung: 100

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hie-
reinen Wert gro3er 0 (= AUS) ein, um eine Grundwarme zu erhalten, z. B. bei FuRbo-

denheizungen.

Beim Freigeben folgt die Stellgr63e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgréRe

Wert (in %)
(wenn ein Wert gesendet wird)

¢ nicht gesendet werden
® einen bestimmten Wert senden

0..100

Bei gemeinsamer StellgréR3e von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert

gesendet.

2-Punkt-Regelung (nur Stufe 2):

Die 2-Punkt-Regelung wird fiir Systeme verwendet, die nur EIN und AUS geschaltet

werden.
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Regelungsart ¢ 2-Punkt-Regelung
(wird bei gemeinsamen StellgréBen weiter
oben festgelegt)

Geben Sie die Hysterese vor, die verhindert, dass bei Temperaturen im Grenzbereich
haufig an- und ausgeschaltet wird.

Hysterese (in 0,1°C) 0...100; 20
Wenn getrennte StellgroRen verwendet werden, dann wéahlen Sie, ob die Stellgréf3e

der 2. Stufe ein 1 Bit-Objekt (Ein/Aus) oder ein 8 Bit-Objekt (Ein mit Prozent-Wert/Aus)
ist.

StellgroBe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt
¢ 8 Bit-Objekt
Wert (in %) 0...100

(bei 8 Bit-Objekt)

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird. Stellen Sie hier
einen Wert groBer 0 (= AUS) ein, um eine Grundwérme zu erhalten, z. B. bei FuBboden-
heizungen. Beim Freigeben folgt die StellgroRe wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe * nicht gesendet werden
¢ einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

nur wenn ein Wert gesendet wird

6.7.2. Kiihilregelung Stufe 1/2

Ist eine Kihlregelung konfiguriert, erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte flr
die Kihlungs-Stufen.

In der 1. Stufe wird die Kiihlung durch eine PI-Regelung gesteuert, bei der wahlweise
Reglerparameter eingegeben oder vorgegebene Anwendungen gewahlt werden kon-
nen.

In der 2. Stufe (also nur bei Zweistufen-Kiahlung) wird die Kiihlung durch eine PI- oder
eine 2-Punkt-Regelung gesteuert.

In der Stufe 2 muss auBBerdem die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgege-
ben werden, d. h. ab welcher Sollwertliberschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe 0...100; 40

(in 0,1°C)

(bei Stufe 2)

Regelungsart e 2-Punkt-Regelung
(bei Stufe 2, keine gemeinsamen Stellgr6- ¢ PI-Regelung

Ben)

StellgroR3e ist ein ¢ 1 Bit-Objekt

(bei Stufe 2 mit 2-Punkt-Regelung, keine ¢ 8 Bit-Objekt
gemeinsamen Stellgré8en)
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PI-Regelung mit Reglerparametern:
Diese Einstellung erlaubt es, die Parameter fiir die PI-Regelung individuell einzugeben.

Regelungsart * Pl-Regelung

Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
e vorgegebene Anwendungen

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale StellgroBe er-
reicht wird, d. h. wann die maximale Kihlleistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRRe. Bei einer groBen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und bendétigt
langer bis die fiir die Sollwertabweichung erforderliche StellgroRRe erreicht ist. Hier
sollte eine an das Kihlsystem angepasste Zeit eingestellt werden (Herstellerangaben
beachten).

Maximale StellgréR3e wird erreicht 0..5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)
Nachstellzeit (in Min.) 1...255; 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die Stellgr63e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
e einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

Bei gemeinsamer StellgréR3e von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert
gesendet.

PI-Regelung mit vorgegebener Anwendung:
Diese Einstellung stellt feste Parameter flir eine Kiihldecke bereit.

Regelungsart ¢ PI-Regelung
Einstellen des Reglers durch * Reglerparameter
¢ vorgegebene Anwendungen
Anwendung e Kiihldecke
Maximale StellgroBe wird erreicht Kiihldecke: 5
bei Soll-/Ist-Differenz von (in °C)
Nachstellzeit (in Min.) Kahldecke: 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die Stellgr63e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgréRe * nicht gesendet werden
® einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)
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2-Punkt-Regelung (nur Stufe 2):

Die 2-Punkt-Regelung wird flir System verwendet, die nur EIN und AUS geschaltet wer-
den.

Regelungsart ¢ 2-Punkt-Regelung
wird bei gemeinsamen Stellgré3en weiter
oben festgelegt

Geben Sie die Hysterese vor, die verhindert, dass bei Temperaturen im Grenzbereich
haufig an- und ausgeschaltet wird.

Hysterese (in 0,1°C) 0...100; 20
Wenn getrennte StellgroBen verwendet werden, dann wéhlen Sie, ob die StellgroRRe

der 2. Stufe ein 1 Bit-Objekt (Ein/Aus) oder ein 8 Bit-Objekt (Ein mit Prozent-Wert/Aus)
ist.

StellgroBe ist ein ¢ 1 Bit-Objekt
¢ 8 Bit-Objekt
Wert (in %) 0...100

(bei 8 Bit-Objekt)

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die Stellgro3e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
® einen bestimmten Wert senden
Wert (in %) 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

Bei gemeinsamer StellgréRe von Heizung und Kiihlung wird immer 0 als fester Wert
gesendet.

6.8. Sommerkompensation

Mit der Sommerkompensation kann der Raumtemperatur-Sollwert einer Kiihlung bei
hohen AuBentemperaturen automatisch angepasst werden. Ziel ist es, keine zu grofRe
Differenz zwischen Innen- und AuBentemperatur entstehen zu lassen, um den Energie-
verbrauch gering zu halten.

Aktivieren Sie die Sommerkompensation.

Sommerkompensation verwenden Nein e Ja

Definieren Sie mit den Punkten 1 und 2 den AuRentemperatur-Bereich, in dem der In-
nentemperatur-Sollwert linear angepasst wird. Legen Sie dann fest, welche Innentem-
peratur-Sollwerte unterhalb von Punkt 1 und oberhalb von Punkt 2 gelten sollen.

Standardwerte nach DIN EN 60529

Punkt 1: AuBentemperatur 20°C, Sollwert 20°C.
Punkt 2: AuBentemperatur 32°C, Sollwert 26°C.
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Kennlinienbeschreibung:
AuRentemperatur Punkt 1 (in 0,1°C)
AuRentemperatur Punkt 2 (in 0,1°C)
unterhalb von Punkt 1

ist der Sollwert (in 0,1°C)

oberhalb von Punkt 2

ist der Sollwert (in 0,1°C)

Einstellung der Parameter

0 ... 500 ; 200
0...500 ; 320
0...500; 200
0 ... 500 ; 260

Stellen Sie das Sendeverhalten der Sommerkompensation ein.

Sendeverhalten

ab Anderung von

(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus

(wenn zyklisch gesendet wird)

¢ zyklisch
* bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch

0,1°C*0,2°C0,5°C® 1°C®2°C ¢ 5°C

5s..2h;1min

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre der Sommerkompensation und stellen Sie ein, was
eine 1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden
Auswertung des Sperrobjekts

Wert des Sperrobjekts
vor 1. Kommunikation

Aktion beim Sperren

Wert (in 0,1°C)
(wenn beim Sperren ein Wert
gesendet wird)

Nein e Ja

¢ Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
Oe1

¢ nicht senden
e Wert senden

0 ... 500; 200

6.9. Helligkeitsmesswert

Der Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr erfasst die Raumhelligkeit, zum

Beispiel fiir die Lichtsteuerung.

Stellen Sie das Sendeverhalten fir den Helligkeitsmesswert ein.

Sendeverhalten

ab Anderung in %

(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus

(wenn zyklisch gesendet wird)

® nicht

¢ zyklisch

* bei Anderung

* bei Anderung und zyklisch

1...100; 20

5s..2h
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Der Helligkeitsmesswert kann korrigiert werden, um einen eher dunklen oder sehr
hellen Montageort des Sensors auszugleichen.

Messwertkorrektur verwenden Nein ¢ Ja

Stellen Sie ein, in welchen Fallen der per Objekt empfangene Korrekturfaktor erhalten
bleiben sollen. Beachten Sie, dass die Einstellung ,,nach Spannungswiederkehr und
Programmierung” nicht fur die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis
zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung
liber Objekte wird ignoriert).

Geben Sie dann den Startkorrekturfaktor vor.

Der per Kommunikationsobjekt empfan-
gene
Korrekturfaktor soll ® nicht
¢ nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung
erhalten bleiben

Startkorrekturfaktor in 0,001 1...10000; 1000
gultig bis zur ersten Kommunikation

Beispiele:

Bei Faktor 1,234 ist der Parameterwert 1234.

Bei Faktor 0,789 ist der Parameterwert 789.

Bei Faktor 1,2 und Messwert 1000 Lux ist der gesendete Wert 1200 Lux.

6.10. Helligkeit Grenzwerte

Aktivieren Sie die bendétigten Helligkeits-Grenzwerte. Die Menus fir die weitere Ein-
stellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 Nein e Ja

6.10.1. Grenzwert 1/2/3/4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangene Grenzwerte und Verzoge-
rungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berticksichtigt, wenn die
Vorgabe/Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Ein-
stellung ,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht flir die Erstinbe-
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triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommmunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden (Einstellung tber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen

Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
¢ nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung
erhalten bleiben

Wahlen Sie, ob der Grenzwert per Parameter oder (iber ein Kommunikationsobjekt vor-
gegeben werden soll.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte

Wird der Grenzwert per Parameter vorgegeben, dann wird der Wert eingestellt.

Grenzwert in Lux 1000 ... 150000; 60000

Wird der Grenzwert per Kommunikationsobjekt vorgegeben, dann werden Start-
wert, Objektwertbegrenzung und Art der Grenzwertverédnderung eingestellt.

Start Grenzwert in Lux 1000 ... 1560000; 60000
gultig bis zur 1. Kommunikation
Objektwertbegrenzung (min) in Lux 1000 ... 150000
Objektwertbegrenzung (max) in Lux 1000 ... 150000
Art der Grenzwertverdnderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite in Lux 1000 * 2000 » 5000 * 10000 * 20000
(bei Verdnderung durch Anhebung/Absen-
kung)

Bei beiden Arten der Grenzwertvorgabe wird die Hysterese eingestellt.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut
Hysterese in % des Grenzwerts 0...100; 50

(bei Einstellung in %)

Hysterese in Lux 0 ... 150000; 30000

(bei Einstellung absolut)

Schaltausgang

Legen Sie fest, welchen Wert der Ausgang bei iber-/unterschrittenem Grenzwert aus-
gibt. Stellen Sie die Zeitverzogerung fiir das Schalten ein und in welchen Féllen der
Schaltausgang sendet.

Ausgang ist bei ® GW iiber = 1| GW - Hyst. unter =0
(GW = Grenzwert) * GW liber =0 | GW - Hyst. unter =1
® GW unter = 1| GW + Hyst. liber =0
® GW unter =0 | GW + Hyst. Gber =1

Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr ¢ Stand: 07.12.2016 » Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



Verzogerungen Uber Objekte einstellbar
(in Sekunden)

Verzégerung von 0 auf 1
Verzdgerung von 1 auf 0
Schaltausgang sendet

Zyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

Sperre

58
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Nein ¢ Ja

keinee1s..2h
keinee1s...2h

* bei Anderung

* bei Anderung auf 1

* bei Anderung auf 0

* bei Anderung und zyklisch

e bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

5s..2h

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Schaltausgangs und stellen Sie ein, was eine
1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden
Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation

Aktion beim Sperren

Aktion beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

Nein e Ja
® Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben

0e1
e kein Telegramm senden
¢ 0 senden

* 1 senden

[Abhéangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdngig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0
und zyklisch

kein Telegramm senden ¢
Status des Schaltausgangs senden

kein Telegramm senden
wenn Schaltausgang = 1 = sende 1

kein Telegramm senden
wenn Schaltausgang = 0 = sende 0
sende Status des Schaltausgangs

wenn Schaltausgang = 1 @sende 1

wenn Schaltausgang = 0 »sende 0
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6.11. Nacht

Aktivieren Sie bei Bedarf die Nachterkennung.

Nachterkennung verwenden Nein ¢ Ja

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangene Verzdgerungszeiten erhalten
bleiben sollen. Der Parameter wird nur bericksichtigt, wenn die Einstellung per Objekt
weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswieder-
kehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte,
da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstel-
lung Uber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfangenen
Verzégerungen sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Legen Sie fest unterhalb welcher Helligkeit das Gerat ,,Nacht” erkennt und mit welcher
Hysterese dies ausgegeben wird.

Nacht wird ab unterhalb von 1...1000; 10
Lux erkannt
Hysterese in Lux 0...500; 5

Stellen Sie die Zeitverzogerung fiir das Schalten ein, in welchen Féallen der Schaltaus-
gang sendet und welcher Wert bei Nacht ausgegeben wird.

Verzégerungen uber Objekte einstellbar Nein e Ja

(in Sekunden)

Schaltverzégerung auf Nacht keinee1s..2h
Schaltverzégerung auf Tag keinee1s..2h
Schaltausgang sendet * bei Anderung

e bei Anderung auf Nacht

e bei Anderung auf Tag

* bei Anderung und zyklisch

¢ bei Anderung auf Nacht und zyklisch
* bei Anderung auf Tag und zyklisch

Sendezyklus 5s..2h
(wenn zyklisch gesendet wird)
Objektwert bei Nacht Oe1

6.12. Feuchte Messwert

Wahlen Sie, ob ein Storobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Storobjekt verwenden Nein e Ja
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Mithilfe des Offsets konnen Sie den zu sendenden Messwert justieren.

Offset in 0,1°C -50...50; 0

Das Gerat kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen Mi-
schwert berechnen. Stellen Sie falls gewtlinscht die Mischwertberechnung ein. Wird
ein externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte
etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden Nein e Ja

Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert 5% ¢10%e..¢50%e°...*100%
Sendeverhalten fiir Messwert Intern und ® nicht

Gesamt e zyklisch

* bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1% rF¢0,2% rFe0,5% rF®1,0% rFe..e
(wenn bei Anderung gesendet wird) 20,0% rF
Sendezyklus 5sel10se..®2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Der minimale und maximale Messwert kann gespeichert und auf den Bus gesendet
werden. Mit den Objekten ,Reset Feuchte Min/Maximalwert” konnen die Werte auf die
aktuellen Messwerte zurlickgesetzt werden. Die Werte bleiben nach einem Reset nicht
erhalten.

Minimal- und Maximalwert verwenden Nein e Ja

6.13. Feuchte Grenzwerte

Aktivieren Sie die bendtigten Luftfeuchtigkeits-Grenzwerte. Die Ments fur die weitere
Einstellung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja e Nein

6.13.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berticksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
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verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
¢ nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder
per Kommunikationsobjekt tiber den Bus vorgegeben werden.

Grenzwertvorgabe per Parameter:
Stellen Sie Grenzwert und Hysterese direkt ein.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Grenzwert in 0,1% rF 1...1000; 650

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsétzlich kann ein
neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Grenzwerts glltig ist. Bei bereits in Betrieb genomme-
nem Gerat kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundséatz-
lich wird ein Feuchtebereich vorgegeben in dem der Grenzwert verandert werden kann
(Objektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Ande-
rung Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsaus-
fall erhalten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Startgrenzwert in 0,1% rF 1 ... 1000; 650

gultig bis zur 1. Kommunikation

Objektwertbegrenzung (min) in 0,1% rF 1...1000

Objektwertbegrenzung (max) in 0,1% rF 1...1000

Art der Grenzwertveréanderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite 0,1% rFe..®2,0%TrFe..®20,0% rF

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Unabhangig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie die Hysterese ein.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut
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Hysterese in 0,1% rF

Hysterese in %
(relativ zum Grenzwert)

Schaltausgang

Einstellung der Parameter

0...1000; 100
0...50; 20

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Uber-/Unterschreitung
ein. Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann Uber Objekte oder direkt als Parameter

eingestellt werden.

Ausgang ist bei
(GW = Grenzwert)

Verzogerung lber Objekte einstellbar

(in Sekunden)

Schaltverzégerung von 0 auf 1

(wenn Verzégerung lber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)
Schaltverzégerung von 1 auf 0

(wenn Verzégerung lber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)
Schaltausgang sendet

Zyklus
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Sperre

e GW iber=1 | GW - Hyst. unter=0
e GW Uber=0 | GW - Hyst. unter =1
* GWunter=1 | GW + Hyst. liber =0
e GWunter=0 | GW + Hyst. tiber =1

Nein ¢ Ja

keinee1se2seb5se10se. . . e2h
keinee1se2se5sel0se . e2h

* bei Anderung

e bei Anderung auf 1

e bei Anderung auf 0

e bei Anderung und zyklisch

* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

5s¢10s30s...*2h

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden

Nein ¢ Ja

Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben fiir das Verhalten des Aus-

gangs wahrend der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren

Beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

* Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben

0e1

e kein Telegramm senden

¢ 0 senden

* 1 senden

[Abhédngig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]
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Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe , Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung ¢ kein Telegramm senden
e Status des Schaltausgangs senden

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang =1 = sende 1

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0 e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 0 = sende 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und sende Status des Schaltausgangs
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1 wenn Schaltausgang = 1 @sende 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0  wenn Schaltausgang = 0 &sende 0
und zyklisch

6.14. Feuchte-Pl-Regelung

Wenn Sie die Feuchtigkeits-Regelung aktivieren, kénnen Sie im Folgenden Einstellun-
gen zu Regelungsart, Sollwerten, Befeuchten und Entfeuchten vornehmen.

Feuchte-Regelung verwenden Nein e Ja

Regelung allgemein

Mit dem Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr kann eine ein- oder zweistu-
fige Entfeuchtung oder eine kombinierte Be-/Entfeuchtung geregelt werden.

Art der Regelung ¢ Einstufenentfeuchten
¢ Zweistufenentfeuchten
e Befeuchten und Entfeuchten

Konfigurieren Sie die Sperrung der Feuchteregelung durch das Sperrobjekt.

Verhalten des Sperrobjekts bei Wert ¢ 1 =Sperren | 0 = Freigeben
*0 = Sperren | 1 = Freigeben
Wert des Sperrobjekts Oe1

vor 1. Kommunikation

Stellen Sie ein, wann die aktuellen StellgréRen der Regelung auf den Bus gesendet
werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim
Empfianger ankommt. Auch eine zyklische Uberwachung durch einen Aktor kann damit
eingerichtet werden.

StellgroRen senden e bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch
Sensdezyklus 5se..e5mine..*2h

(nur wenn zyklisch gesendet wird)
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Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand des Ausgangs Stellgro3e aus (0 = AUS,
>0 = EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden.

Statusobjekt/e sendet/senden e bei Anderung
* bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
* bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf 1 und zyklisch
e bei Anderung auf 0 und zyklisch
Sensdezyklus 5Ese..e5mine...*2h
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Regler-Sollwert

Stellen Sie ein, in welchen Fallen der per Objekt empfangene Sollwert erhalten blei-
ben soll. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswiederkehr und Pro-
grammierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1.
Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung tGiber Ob-
jekte wird ignoriert).

Der per Kommunikationsobjekt empfan-
gene
Sollwert soll ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Sollwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Sollwerts glltig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem
Gerat kann der zuletzt kommunizierte Sollwert verwendet werden. Grundsétzlich wird
ein Luftfeuchtebereich vorgegeben in dem der Sollwert verdndert werden kann (Ob-
jektwertbegrenzung).

Geben Sie vor, wie der Sollwert vom Bus empfangen wird. Es kann ein neuer Wert
empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Ein gesetzer Sollwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Anderung
Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall er-
halten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Start Sollwert in % 0...100; 50
gultig bis zur 1. Kommunikation
(nicht bei Speicherung des Sollwerts nach

Programmierung)
Objektwertbegrenzung (min) in % 0...100; 30
Objektwertbegrenzung (max) in % 0...100; 70

Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr ¢ Stand: 07.12.2016 » Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



65 Einstellung der Parameter

Art der Sollwertveranderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite 1% ®2% * 3% *5% * 10%

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Bei der Regelungsart ,Befeuchten und Entfeuchten” wird eine Totzone vorgegeben,
damit eine direkte Umschaltung von Befeuchten zu Entfeuchten vermieden werden
kann.

Totzone zwischen Be- und Entfeuchten in % 0...50; 10
(nur wenn be- UND entfeuchtet wird)

Die Befeuchtung beginnt wenn die relative Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich ist wie
Sollwert - Totzonenwert.

Entfeuchtung bzw. Befeuchtung

Je nach Regelungsart erscheinen Einstellungsabschnitte fliir Befeuchten und Entfeuch-
ten (1./2. Stufe).

Beim Zweistufenentfeuchten muss die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vor-
gegeben werden, d. h. ab welcher Sollwertunterschreitung die 2. Stufe zugeschaltet
wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe  0...50; 10
in %
(nur bei Stufe 2)

Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale StellgroBe er-
reicht wird, d. h. ab wann die maximale Leistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRRe. Bei einer groBen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und bendétigt
langer bis die fir die Sollwertabweichung erforderliche Stellgré3e erreicht ist.

Hier sollte eine an das Be-/Entfeuchtungssystem angepasste Zeit eingestellt werden
(Herstellerangaben beachten).

Maximale StellgroRe wird erreicht 1..50; 5
bei Soll-/Ist-Differenz von %
Nachstellzeit in Minuten 1...255; 3

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die Stellgr63e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ¢ nicht gesendet werden
¢ einen bestimmten Wert senden
Wert in % 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)
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6.15. Taupunkt Messwert

Der Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr errechnet die Taupunkttempera-
tur und gibt den Wert auf den Bus aus.

Sendeverhalten ® nicht
e zyklisch
e bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch

Ab Anderung von 0,1°C ¢ 0,2°C*0,5°C* 1,0°C*2,0°C*5,0°C
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5se10se30s®1mine..®2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Aktivieren Sie die Uberwachung der Kithimediumtemperatur, falls benétigt. Das Me-
niis fiir die weitere Einstellung der Uberwachung wird daraufhin angezeigt.

Uberwachung der Kiihimediumtemperatur = Nein ® Ja
verwenden

6.15.1. Kiihimediumtemperatur Uberwachung

Fur die Temperatur des Kithimediums kann ein Grenzwert eingestellt werden, der sich
an der aktuellen Taupunkttemperatur orientiert (Offset/Abweichung). Der Schaltaus-
gang der Kithimediumtemperatur-Uberwachung kann vor Kondenswasserbildung im
System warnen bzw. geeignete Gegenmalinahmen aktivieren.

Grenzwert
Grenzwert = Taupunkttemperatur + Offset

Stellen Sie ein, in welchen Fallen der per Objekt empfangene Offset erhalten bleiben
soll. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswiederkehr und Program-
mierung” nicht fur die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kom-
munikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung Giber Objekte
wird ignoriert).

Der per Kommunikationsobjekt empfan-
gene
Offset soll ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben
Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Offset vorgegeben werden, der bis zur 1. Kom-

munikation eines neuen Offsets gliltig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerét
kann der zuletzt kommunizierte Offset verwendet werden.
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Ein gesetzter Offset bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Anderung
Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall er-
halten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Start Offset in °C
gultig bis zur 1. Komunikation

Schrittweite fiir Offsetverdanderung

Einstellung der Hysterese
Hysterese des Grenzwertes in %
(bei Einstellung in %)

Hysterese des Grenzwertes in 0,1°C
(bei absoluter Einstellung)
Grenzwert sendet

Ab Anderung von
(wenn bei Anderung gesendet wird)

Sendezyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

Schaltausgang

0...200; 30

0,1°C*0,2°C*0,3°C*0,4°C*0,5°Ce 1°Ce
2°C e 3°Ce4°Ce5°C

in % e absolut

0...50; 20

0 ... 1000; 50

® nicht

¢ zyklisch

* bei Anderung

* bei Anderung und zyklisch

0,1°C0,2°C*0,5°C* 1,0°C*2,0°C*5,0°C

5se10se30s®1mine..®2h

Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann liber Objekte oder direkt als Parameter ein-

gestellt werden.

Ausgang ist bei
(GW = Grenzwert)

Verzoégerung tiber Objekte einstellbar

(in Sekunden)

Schaltverzégerung von 0 auf 1

bei Einstellung (iber Objekt: gliltig bis zur 1.
Kommunikation

Schaltverzégerung von 1 auf 0

bei Einstellung (iber Objekt: gliltig bis zur 1.
Kommunikation

Schaltausgang sendet

Sendezyklus
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

e GW uber=1 | GW - Hyst. unter =0
* GW iiber=0 | GW - Hyst. unter =1
e GW unter =1 | GW + Hyst. Gber =0
e GW unter=0 | GW + Hyst. Gber =1

Nein ¢ Ja

keinee1se2seb5sel10se . e2h

keinee1se2seb5se10se. .. e2h

* bei Anderung

e bei Anderung auf 1

e bei Anderung auf 0

e bei Anderung und zyklisch

e bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

55¢10se30s...92h
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Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden. Machen Sie hier Vorgaben
fur das Verhalten des Ausgangs wahrend der Sperre.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden
Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren

Beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzégerung)

Nein e Ja

*Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
0e1

e kein Telegramm senden
* 0 senden
* 1 senden

[Abhangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0
und zyklisch

6.16. Absolute Feuchte

e kein Telegramm senden
¢ Status des Schaltausgangs senden

¢ kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 1 = sende 1

e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 0 & sende 0
sende Status des Schaltausgangs

wenn Schaltausgang = 1 »sende 1

wenn Schaltausgang = 0 @sende 0

Der absolute Feuchtewert der Luft wird vom Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr erfasst und

kann auf den Bus ausgegeben werden.

Absolute Feuchte verwenden

Sendeverhalten

Ab Anderung von

(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus

(wenn zyklisch gesendet wird)

Nein ¢ Ja

® nicht

e zyklisch

* bei Anderung

e bei Anderung und zyklisch
019029*059°109g°20g°*50g

5se10s®30s...2h
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6.17. Behaglichkeitsfeld

Der Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr kann ein Telegramm auf den Bus
senden, wenn das Behaglichkeitsfeld verlassen wird. Damit kann beispielsweise die
Einhaltung der DIN 1946 Gberwacht werden (Standardwerte) oder auch ein eigenes Be-
haglichkeitsfeld definiert werden.

Behaglichkeitsfeld verwenden Nein ¢ Ja

Geben Sie das Sendeverhalten vor, einen Text fir behaglich und unbehaglich und
wie der Objektwert sein soll.

Sendeverhalten ® nicht
¢ zyklisch
* bei Anderung
* bei Anderung und zyklisch

Text fiir behaglich [Freitext max. 14 Zeichen]
Text fiir unbehaglich [Freitext max. 14 Zeichen]
Objektwert ist bei ¢ behaglich = 1| unbehaglich =0
¢ behaglich = 0 | unbehaglich =1
Sendezyklus 5se10se30s...°2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Definieren Sie das Behaglichkeitsfeld, indem Sie Minimal- und Maximalwerte fiir Tem-
peratur und Feuchte angeben. Die angegebenen Standardwert entsprechen der DIN
1946

Maximale Temperatur in °C 25 ... 40; 26
(Standard 26°C)

Minimale Temperatur in °C 10...21; 20
(Standard 20°C)

Maximale relative Feuchte in % 52...90; 65
(Standard 65%)

Minimale relative Feuchte in % 10...43; 30
(Standard 30%)

Maximale absolute Feuchte in 0,1g/kg 50 ... 200; 115

(Standard 115 g/kg)

Hysterese der Temperatur: 1°C
Hysterese der relative Feuchte: 2% rF
Hysterese der absoluten Feuchte: 2 g/kg

6.18. Luftdruck-Messwert

Aktivieren Sie bei Bedarf das Luftdruck-Stérobjekt. Geben Sie an, auf welcher Hohe
tiber dem Meeresspiegel das Gerét installiert ist und ob der Messwert zusétzlich als ba-
rometrischer Druck ausgegeben werden soll (siehe unten Informationen zum Luft-
druck).

Storobjekt verwenden Nein e Ja
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Hoéhe tiber Meeresspiegel

Messwert zusétzlich als
barometrischer Druck ausgeben
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-1000...10000; 200
Nein ¢ Ja

Legen Sie das Sendeverhalten fest und aktivieren Sie gegebenenfalls den Minimal-
und Maximalwert (diese Werte bleiben nach einem Reset nicht erhalten).

Messwert Sendeverhalten

ab Anderung von
(wenn bei Anderung gesendet wird)

Sendezyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

Minimal- und Maximalwert verwenden

® nicht

¢ zyklisch

* bei Anderung

e bei Anderung und zyklisch

10 Pa® 20 Pa 50 Pae 100 Pae® 200 Pae
500 Pa

5s..2h;1min

Nein e Ja

Abhangig vom gemessenen Luftdruck kann ein Textobjekt gesendet werden. Legen
Sie das Sendeverhalten fest und geben Sie die Texte ein.

Textobjekt Sendeverhalten

Text flir Normaldruckbereich
< 98.000 Pa
(z. B. Wetter ist stlirmisch)
98.000...100.000 Pa
(z. B. Wetter ist regnerisch)
100.000...102.000 Pa
(z. B. Wetter ist wechselhaft)
102.000...104.000 Pa
(z. B. Wetter ist sonnig)
< 104.000 Pa
(z. B. Wetter ist sehr trocken)
Sendezyklus
(wenn zyklisch gesendet wird)

Informationen zum Luftdruck

Die Einheit des Luftdrucks ist Pascal (Pa).

1Pa=0,01 hPa=0,01 mbar

® nicht

® zyklisch

e bei Anderung

* bei Anderung und zyklisch

stirmisch
regnerisch
wechselhaft
sonnig

sehr trocken

5s..2h;1min

Der Luftdruck wird als ,normaler Luftdruck” oder als ,barometrischer Druck” angege-
ben. Der normale Luftdruck bezeichnet den héhen- und temperaturkompensierten
Druck. Der barometrischer Luftdruck ist der Druck den der Sensor direkt misst (ohne

Kompensation).
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Luftdruck Bedeutung Wetter-Tendenz
(in Pa)

bis 98.000 Pa sehr tief stirmisch

98.000 ... 100.000 Pa tief regnerisch
100.000 ... 102.000 Pa normal wechselhaft
102.000 ... 104.000 Pa hoch sonnig

ab 104.000 Pa sehr hoch sehr trocken

6.19. Luftdruck Grenzwerte

Aktivieren Sie die bendtigten Luftdruck-Grenzwerte. Die Mends fiir die weitere Einstel-
lung der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 Nein ¢ Ja

6.19.1. Luftdruck-Grenzwert 1-4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangene Grenzwerte und Verzoge-
rungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur berlicksichtigt, wenn die
Vorgabe/Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Ein-
stellung ,nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fur die Erstinbe-
triebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werksein-
stellungen verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Wahlen Sie die Messwertart fiir die Grenzwertberechnung (siehe Informationen zum
Luftdruck, Seite 70).

Die per Kommunikationsobjekt empfangenen

Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
¢ nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Messwertart flir Grenzwertberechnung * Normaler Luftdruck
® Barometrischer Luftdruck

Waéhlen Sie, ob der Grenzwert per Parameter oder liber ein Kommunikationsobjekt vor-
gegeben werden soll.

Grenzwertvorgabe per Parameter ¢ Kommunikationsobjekte

Wird der Grenzwert per Parameter vorgegeben, dann wird der Wert eingestellt.

Grenzwert in 10 Pa 3000 ... 11000; 10200
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Wird der Grenzwert per Kommunikationsobjekt vorgegeben, dann werden Start-
wert, Objektwertbegrenzung und Art der Grenzwertveranderung eingestellt.

Start Grenzwert in 10 Pa 3000 ... 11000; 10200
gultig bis zur 1. Kommunikation

Objektwertbegrenzung (min) in 10 Pa 3000 ... 11000

Objektwertbegrenzung (max) in 10 Pa 3000 ... 11000
Art der Grenzwertveréanderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite 10 Pa * 20 Pa *50 Pa* 100 Pa 200 Pa e
(bei Verdnderung durch Anhebung/Absen- 500 Pa
kung)

Bei beiden Arten der Grenzwertvorgabe wird die Hysterese eingestellt.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut
Hysterese in % (relativ zum Grenzwert) 0...50; 20

(bei Einstellung in %)

Hysterese in 10 Pa 0...11000; 100

(bei Einstellung absolut)

Schaltausgang

Legen Sie fest, welchen Wert der Ausgang bei liber-/unterschrittenem Grenzwert aus-
gibt. Stellen Sie die Zeitverzogerung fiir das Schalten ein und in welchen Féllen der
Schaltausgang sendet.

Ausgang ist bei ® GW iiber = 1| GW - Hyst. unter =0

(GW = Grenzwert) * GW liber =0 | GW - Hyst. unter = 1
* GW unter =1 | GW + Hyst. (iber =0
® GW unter = 0 | GW + Hyst. Gber =1

Verzogerungen tber Objekte einstellbar Nein ¢ Ja

(in Sekunden)

Verzégerung von 0 auf 1 keinee1s...2h
Verzégerung von 1 auf 0 keine®1s...2h
Schaltausgang sendet * bei Anderung

* bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
* bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch
Zyklus 5s..2h
(wenn zyklisch gesendet wird)
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Einstellung der Parameter

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Schaltausgangs und stellen Sie ein, was eine
1 bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden
Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation

Aktion beim Sperren

Aktion beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

Nein e Ja

*Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben
0e1

e kein Telegramm senden
* 0 senden

¢ 1 senden

[Abhangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0
und zyklisch

6.20. CO, Messwert

kein Telegramm senden
Status des Schaltausgangs senden

kein Telegramm senden
wenn Schaltausgang = 1 = sende 1

kein Telegramm senden
wenn Schaltausgang = 0 = sende 0
sende Status des Schaltausgangs

wenn Schaltausgang = 1 @sende 1

wenn Schaltausgang = 0 @sende 0

Wahlen Sie, ob ein Storobjekt gesendet werden soll, wenn der Sensor defekt ist.

Storobjekt verwenden

Nein ¢ Ja

Mithilfe des Offsets konnen Sie den zu sendenden Messwert justieren.

Offset in ppm

-100...100; 0

Das Gerat kann aus dem eigenem Messwert und einem externen Wert einen Mi-
schwert berechnen. Stellen Sie falls gewtinscht die Mischwertberechnung ein. Wird
ein externer Anteil verwendet, beziehen sich alle folgenden Einstellungen (Grenzwerte
etc.) auf den Gesamtmesswert.

Externen Messwert verwenden Nein ® Ja

Ext. Messwertanteil am Gesamtmesswert 5%¢10%e..¢50%e°...*100%
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Sendeverhalten fir Messwert Intern und ® nicht
Gesamt e zyklisch
* bei Anderung
e bei Anderung und zyklisch
Ab Anderung von 2% 5% ...#50%
(relativ zum letzten Messwert)
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5sel10se..*2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Der maximale Messwert kann gespeichert und auf den Bus gesendet werden. Mit
den Objekten ,Reset CO2 Maximalwert” kann der Wert auf den aktuellen Messwert zu-
rickgesetzt werden. Der Werte bleibt nach einem Reset nicht erhalten.

Maximalwert verwenden Nein ¢ Ja

6.21. CO, Grenzwerte

Aktivieren Sie die bendtigten CO,-Grenzwerte. Die Menls fir die weitere Einstellung
der Grenzwerte werden daraufhin angezeigt.

Grenzwert 1/2/3/4 verwenden Ja e Nein

300 ppm ... 1000 ppm: frische Luft
1000 ppm ... 2000 ppm: verbrauchte Luft

1000 ppm =0,1 %

6.21.1. Grenzwert 1, 2, 3, 4

Grenzwert

Stellen Sie ein, in welchen Féllen per Objekt empfangenen Grenzwerte und Verzo-
gerungszeiten erhalten bleiben sollen. Der Parameter wird nur bertcksichtigt, wenn
die Einstellung per Objekt weiter unten aktiviert ist. Beachten Sie, dass die Einstellung
~nach Spannungswiederkehr und Programmierung” nicht fiir die Erstinbetriebnahme
verwendet werden sollte, da bis zur 1. Kommunikation stets die Werkseinstellungen
verwendet werden (Einstellung Gber Objekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen

Grenzwerte und Verzogerungen sollen ® nicht
® nach Spannungswiederkehr
® nach Spannungswiederkehr und
Programmierung

erhalten bleiben

Der Grenzwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt oder
per Kommunikationsobjekt tiber den Bus vorgegeben werden.
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Grenzwertvorgabe per Parameter:
Stellen Sie Grenzwert und Hysterese direkt ein.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Grenzwert in ppm 0 ... 2000; 1200

Grenzwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Grenzwert vom Bus empfangen wird. Grundsétzlich kann ein
neuer Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Grenzwert vorgegeben werden, der bis zur 1.
Kommunikation eines neuen Grenzwerts gliltig ist. Bei bereits in Betrieb genomme-
nem Gerat kann der zuletzt kommunizierte Grenzwert verwendet werden. Grundséatz-
lich wird ein Bereich vorgegeben in dem der Grenzwert verdandert werden kann (Ob-
jektwertbegrenzung).

Ein gesetzter Grenzwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Ande-
rung Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsaus-
fall erhalten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Start Grenzwert in 0,1°C -300 ... 800; 200

gultig bis zur 1. Kommunikation

Objektwertbegrenzung (min) in ppm 10...2000

Objektwertbegrenzung (max) in ppm 1...2000; 1000

Art der Grenzwertveréanderung Absolutwert ® Anhebung / Absenkung
Schrittweite in ppm 1e2e50170e20¢...2200

(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-

kung)

Unabhangig von der Art der Grenzwertvorgabe stellen Sie die Hysterese ein.

Einstellung der Hysterese in % ® absolut

Hysterese in ppm 0...2000; 500

Hysterese in % des Grenzwerts 0...50; 20
Schaltausgang

Stellen Sie das Verhalten des Schaltausgangs bei Grenzwert-Uber-/Unterschreitung
ein. Die Schaltverzogerung des Ausgangs kann tber Objekte oder direkt als Parameter
eingestellt werden.

Ausgang ist bei e GW iber=1 | GW - Hyst. unter=0
(GW = Grenzwert) e GW liber=0 | GW - Hyst. unter =1
e GWunter=1 | GW + Hyst. Giber =0
e GW unter=0 | GW + Hyst. Gber =1

Verzogerung lber Objekte einstellbar Nein e Ja
(in Sekunden)
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Schaltverzégerung von 0 auf 1
(wenn Verzégerung lber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)
Schaltverzégerung von 1 auf 0
(wenn Verzégerung liber Objekte einstell-
bar: bis zur 1. Kommunikation)

Schaltausgang sendet

Zyklus
(nur wenn zyklisch gesendet wird)

Sperre

Einstellung der Parameter

keinee1se2se5sel0se . . e2h

keinee1se2se5sel0se . e2h

e bei Anderung

e bei Anderung auf 1

e bei Anderung auf 0

* bei Anderung und zyklisch

* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch

55¢10s30s...92h

Der Schaltausgang kann durch ein Objekt gesperrt werden.

Sperrung des Schaltausgangs verwenden

Nein ¢ Ja

Wenn die Sperre aktiviert ist, machen Sie hier Vorgaben fiir das Verhalten des Aus-

gangs wahrend der Sperre.

Auswertung des Sperrobjekts

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation
Verhalten des Schaltausgangs
Beim Sperren

Beim Freigeben
(mit 2 Sekunden Freigabeverzégerung)

® Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
® Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben

Oe1

® kein Telegramm senden
¢ 0 senden
¢ 1 senden

[Abhéangig von Einstellung bei ,Schaltaus-
gang sendet”]

Das Verhalten des Schaltausgangs beim Freigeben ist abhdangig vom Wert des Para-
meters ,Schaltausgang sendet” (siehe ,Schaltausgang”)

Schaltausgang sendet bei Anderung
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0

Schaltausgang sendet bei Anderung und
zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 1
und zyklisch

Schaltausgang sendet bei Anderung auf 0
und zyklisch

® kein Telegramm senden
¢ Status des Schaltausgangs senden

¢ kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 1 2 sende 1

e kein Telegramm senden
e wenn Schaltausgang = 0 & sende 0
sende Status des Schaltausgangs

wenn Schaltausgang = 1 »sende 1

wenn Schaltausgang = 0 @sende 0
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6.22. CO, Pl-Regelung

Wenn Sie die Luftqualitdts-Regelung aktivieren, konnen Sie im Folgenden Einstellun-
gen zu Regelungsart, Sollwerten und Liftung vornehmen.

Regelung verwenden Ja e Nein

Regelung allgemein

Mit dem Innenraumsensor Sewi KNX AQS/TH-D L-Pr kann eine ein- oder zweistu-
fige LUftung geregelt werden.

Art der Regelung e Einstufen Liftung
e Zweistufen Liftung

Konfigurieren Sie die Sperrung der Liftungsregelung durch das Sperrobjekt.

Verhalten des Sperrobjekts bei Wert ¢ 1 =Sperren | 0 = Freigeben
*0 = Sperren | 1 = Freigeben
Wert des Sperrobjekts O0e1

vor 1. Kommunikation

Stellen Sie ein, wann die aktuellen Stellgréf3en der Regelung auf den Bus gesendet
werden. Das zyklische Senden bietet mehr Sicherheit falls ein Telegramm nicht beim
Empfanger ankommt. Auch eine zyklische Uberwachung durch einen Aktor kann damit
eingerichtet werden.

StellgroBen senden * bei énderung
® bei Anderung und zyklisch
ab Anderung von (in ppm) 1...20; 2
Zyklus 5se..e5mine...*2h

(wenn zyklisch gesendet wird)

Das Statusobjekt gibt den aktuellen Zustand des Ausgangs Stellgro3e aus (0 = AUS,
>0 = EIN) und kann beispielsweise zur Visualisierung genutzt werden.

Statusobjekt/e sendet/senden * bei Anderung
* bei Anderung auf 1
* bei Anderung auf 0
* bei Anderung und zyklisch
* bei Anderung auf 1 und zyklisch
* bei Anderung auf 0 und zyklisch
Zyklus 5se10se..*2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Regler-Sollwert

Der Sollwert kann per Parameter direkt im Applikationsprogramm eingestellt werden
oder per Kommunikationsobjekt tiber den Bus vorgegeben werden.
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Sollwertvorgabe per Parameter:
Stellen Sie den Sollwert direkt ein.

Sollwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Sollwert in ppm 400...5000; 800

Sollwertvorgabe per Kommunikationsobjekt:

Geben Sie vor, wie der Sollwert vom Bus empfangen wird. Grundsétzlich kann ein neu-
er Wert empfangen werden oder nur ein Befehl zum Anheben oder Absenken.

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Sollwert vorgegeben werden, der bis zur 1. Kom-
munikation eines neuen Sollwerts gliltig ist. Bei bereits in Betrieb genommenem Gerét
kann der zuletzt kommunizierte Sollwert verwendet werden. Grundsatzlich wird ein
Luftfeuchtebereich vorgegeben in dem der Sollwert verandert werden kann (Objekt-
wertbegrenzung).

Ein gesetzer Sollwert bleibt solange erhalten, bis ein neuer Wert oder eine Anderung
Ubertragen wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert, damit er bei Spannungsausfall er-
halten bleibt und bei Riickkehr der Betriebsspannung wieder zur Verfligung steht.

Grenzwertvorgabe per Parameter e Kommunikationsobjekte
Der zuletzt kommunizierte Wert soll erhal- | e nicht
ten bleiben ® nach Spannungswiederkehr

¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung
Start-Sollwert in ppm 400... 2000; 800
gliltig bis zur 1. Kommunikation
(nicht bei Speicherung des Sollwerts nach
Programmierung)

Objektwertbegrenzung (min) in 0,1°C 400...2000; 400
Objektwertbegrenzung (max) in 0,1°C 400...2000; 1500
Art der Grenzwertveréanderung Absolutwert ¢ Anhebung / Absenkung
Schrittweite in ppm 1e2e 50 .020e...2100°200
(bei Verdnderung durch Anhebung / Absen-
kung)

Liiftungsregelung

Je nach Regelungsart erscheinen ein bzw. zwei Einstellungsabschnitte flir die LUf-
tungs-Stufen.

Beim Zweistufenliiften muss die Sollwertdifferenz zwischen beiden Stufen vorgege-
ben werden, d. h. ab welcher Sollwertiiberschreitung die 2. Stufe zugeschaltet wird.

Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2. Stufe | 100...2000; 400
in ppm
(nur bei Stufe 2)
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Geben Sie vor, bei welcher Abweichung vom Sollwert die maximale Stellgrof3e er-
reicht wird, d. h. ab wann die maximale Leistung verwendet wird.

Die Nachstellzeit gibt an, wie schnell die Regelung auf Sollwertabweichungen reagiert.
Bei einer kleinen Nachstellzeit reagiert die Regelung mit einem schnellen Anstieg der
StellgroRe. Bei einer groBen Nachstellzeit reagiert die Regelung sanfter und benétigt
langer bis die fiir die Sollwertabweichung erforderliche Stellgré3e erreicht ist.

Hier sollte eine an das Liiftungssystem angepasste Zeit eingestellt werden (Hersteller-
angaben beachten).

Maximale Stellgrof3e wird erreicht 100...2000
bei Soll-/Ist-Differenz von (in ppm)
Nachstellzeit in Minuten 1...255; 30

Geben Sie nun noch vor, was bei gesperrter Regelung gesendet wird.
Beim Freigeben folgt die Stellgro63e wieder der Regelung.

Bei Sperren soll StellgroRe ® nichts senden
® einen Wert senden
Wert in % 0...100

(wenn ein Wert gesendet wird)

6.23. StellgroBenvergleicher

Durch die integrierten StellgroBenvergleicher kbnnen Maximal-, Minimal- und Mittel-
werte ausgegeben werden.

Vergleicher 1/2/3/4 verwenden Nein e Ja

6.23.1. StellgroBenvergleicher 1/2/3/4

Legen Sie fest, was der StellgréBenvergleicher ausgeben soll und aktivieren Sie die zu
verwendenden Eingangsobjekte. Zudem kdnnen Sendeverhalten und Sperre einge-
stellt werden.

Ausgang liefert e Maximalwert
* Minimalwert
o Mittelwert
Eingang 1/2/3/4/5 verwenden Nein e Ja
Ausgang sendet * bei Anderung des Ausgangs

* bei Anderung des Ausgangs und zyklisch
¢ bei Empfang eines Eingangsobjektes
® bei Empfang eines Eingangsobjektes und

zyklisch
Sendezyklus 5se10se30se...e5mine..*2h
(wenn zyklisch gesendet wird)
Ab Anderqu von 1% ® 2% * 5% ® 10% * 20% * 25% * 50%
(wenn bei Anderung gesendet wird)
Auswertung des Sperrobjekts * bei Wert 1: sperren | bei Wert 0: freigeben

* bei Wert 0: sperren | bei Wert 1: freigeben
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Wert des Sperrobjekts Oe1
vor 1. Kommunikation

Verhalten des Schaltausgangs

Beim Sperren ® kein Telegramm senden
¢ Wert senden
Gesendeter Wert in % 0...100
beim Freigeben sendet Ausgang * den aktuellen Wert
(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung) e den aktuellen Wert nach Empfang eines
Objekts

6.24. Berechner

Aktivieren Sie die multifunktionalen Berechner, mit denen Eingangsdaten durch Be-
rechnung, Abfrage einer Bedingung oder Wandlung des Datenpunkttyps verandert
werden kénnen. Die Ments fiir die weitere Einstellung der Berechner werden darauf-
hin angezeigt.

Berechner 1/2/3/4/5/6/7/8 Nein ¢ Ja

6.24.1. Berechner 1-8

Stellen Sie ein, in welchen Fallen per Objekt empfangene Eingangswerte erhalten blei-
ben sollen. Beachten Sie, dass die Einstellung ,nach Spannungswiederkehr und Pro-
grammierung” nicht fir die Erstinbetriebnahme verwendet werden sollte, da bis zur 1.
Kommunikation stets die Werkseinstellungen verwendet werden (Einstellung tGiber Ob-
jekte wird ignoriert).

Die per Kommunikationsobjekt empfange-
nen
Eingangswerte sollen * nicht
® nach Spannungswiederkehr
¢ nach Spannungswiederkehr und
Programmierung
erhalten bleiben
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Waéhlen Sie die Funktion und stellen Sie Eingangsart und Startwerte fur Eingang 1 und

Eingang 2 ein.
Funktion (E = Eingang)

Toleranz bei Vergleich
(bei Bedingung E1 = E2)
Eingangsart

Startwert E1/E2/E3

Bedingungen

E1=E2
E1>E2
E1>=E2
E1<E2
E1<=E2
E1-E2>=E3

¢ Bedingung:

e Bedingung:

¢ Bedingung:

e Bedingung:

® Bedingung:

e Bedingung:

e Bedingung: E2 - E1 >=E3

¢ Bedingung: E1 - E2 Betrag >= E3

e Berechnung: E1 + E2

® Berechnung: E1 - E2

e Berechnung: E2 - E1

® Berechnung: E1 - E2 Betrag

® Berechnung: Ausgang 1=E1x X +Y |
Ausgang 2 =E2 x X +Y

¢ Wandlung: Allgemein

0...4.294.967.295

[Auswahimdglichkeiten abhangig von der
Funktion]

¢ 1 Bit

¢ 1 Byte (0...255)

¢ 1 Byte (0%...100%)

¢ 1 Byte (0°...360°)

¢ 2 Byte Zahler ohne Vorzeichen

e 2 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 2 Byte FlieBkomma

¢ 4 Byte Zahler ohne Vorzeichen

¢ 4 Byte Zahler mit Vorzeichen

* 4 Byte FlieBkomma

[Eingabebereich abhéngig von der Ein-
gangsart]

Bei der Abfrage von Bedingungen stellen Sie Ausgangsart und Ausgangswerte bei ver-

schiedenen Zustdanden ein:

Ausgangsart

Ausgangswert (ggf. Ausgangswert A1/A2)

¢ 1 Bit

¢ 1 Byte (0...255)

¢ 1 Byte (0%...100%)

¢ 1 Byte (0°...360°)

e 2 Byte Zahler ohne Vorzeichen
¢ 2 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 2 Byte FlieBkomma

¢ 4 Byte Zahler ohne Vorzeichen
¢ 4 Byte Zahler mit Vorzeichen

¢ 4 Byte FlieBkomma
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bei erfiillter Bedingung 0 [Eingabebereich abhéngig von der Aus-
gangsart]

bei nicht erfiillter Bedingung 0 [Eingabebereich abhédngig von der Aus-
gangsart]

bei Uberschreitung 0 [Eingabebereich abhéngig von der Aus-

des Uberwachungszeitraums gangsart]

bei Sperre 0 [Eingabebereich abhédngig von der Aus-
gangsart]

Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Ausgang sendet * bei Anderung
* bei Anderung und nach Reset
* bei Anderung und zyklisch
¢ bei Empfang eines Eingangsobjektes
* bei Empfang eines Eingangsobjektes
und zyklisch
Art der Anderung * bei jeder Anderung
(nur wenn bei Anderung gesendet wird) | * bei Anderung auf erfiillte Bedingung
* bei Anderung auf nicht erfiillte Bedingung

Sendezyklus 5s5..2h;10s
(wenn zyklisch gesendet wird)

Stellen Sie ein, welcher Text bei erfiillter / nicht erfiillter Bedingung ausgegeben wird.
Text bei erflillter Bedingung [Freitext, max. 14 Zeichen]
Text bei nicht erfillter Bedingung [Freitext, max. 14 Zeichen]

Stellen Sie gegebenenfalls Sendeverzogerungen ein.

Sendeverzégerung bei Anderung keinee1se..e2h
auf erflillte Bedingung

Sendeverzégerung bei Anderung keinee1se..e2h
auf nicht erfiillte Bedingung

Berechnungen und Wandlung

Bei Berechnungen und Wandlung stellen Sie die Ausgangswerte bei verschiedenen
Zusténden ein:

Ausgangswert (ggf. A1/ A2)

bei Uberschreitung 0 [Eingabebereich abhéngig von der Aus-

des Uberwachungszeitraums gangsart]

bei Sperre 0 [Eingabebereich abhéngig von der Aus-
gangsart]
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Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Ausgang sendet * bei Anderung
* bei Anderung und nach Reset
* bei Anderung und zyklisch
¢ bei Empfang eines Eingangsobjektes
* bei Empfang eines Eingangsobjektes

und zyklisch
ab Anderung von 1 ... [Eingabebereich abhéngig von der Ein-
('r'rur wenn bei Berechnungen bei gangsart]
Anderung gesendet wird)
Sendezyklus 5s..2h;10s

(wenn zyklisch gesendet wird)

Bei Berechnungen der Form Ausgang 1 = E1 x X + Y | Ausgang 2 = E2 x X +Y
legen Sie die Variablen X und Y fest. Die Variablen kénnen ein positives oder negatives
Vorzeichen, 9 Stellen vor und 9 Stellen nach dem Komma haben.

Formal fiir Ausgang AT: A1=E1 x X+Y

X 1,00 [freie Eingabe]
Y 0,00 [freie Eingabe]
Formal fiir Ausgang A2: A2=E2x X +Y

X 1,00 [freie Eingabe]
Y 0,00 [freie Eingabe]

Weitere Einstellungen fiir alle Formein

Aktivieren Sie bei Bedarf die Eingangstiberwachung. Stellen Sie ein, welche Eingédnge
tiberwacht werden, in welchem Zyklus die Eingédnge tberwacht werden und welchen
Wert das Objekt ,,Uberwachungsstatus” haben soll, wenn der Uberwachungszeitraum
Uberschritten wird, ohne dass eine Riickmeldung erfolgt.

Eingangsuberwachung verwenden Nein e Ja
Uberwachung von °E1
e E2
*E3
eE1undE2
*E1undE3
®E2 und E3
¢E1und E2 und E3
[abhdngig von der Funktion]

Uberwachungszeitraum 5se..¢2h:1min

Wert des Objekts ,,Uberwachungsstatus” 01
bei Zeitraumiiberschreitung
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Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Berechners und stellen Sie ein, was eine 1 bzw.
0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden Nein ¢ Ja

Auswertung des Sperrobjekts * Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
® Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben

Wert vor 1. Kommunikation Oe1

Ausgangsverhalten ® nichts senden

beim Sperren ¢ Wert senden

beim Freigeben e wie Sendeverhalten [siehe oben]

¢ aktuellen Wert sofort senden

6.25. Logik
Das Gerat stellt 16 Logikeingange, acht UND- und acht ODER-Logikgatter zur Verfu-
gung.

Aktivieren Sie die Logikeingdange und weisen Sie Objektwerte bis zur 1. Kommunikati-
on zu.

Logikeingédnge verwenden Ja e Nein
Objektwert vor 1. Kommunikation fiir
- Logikeingang 1

- Logikeingang ...

- Logikeingang 16

oo o
o
a A A

Aktivieren Sie die bendétigten Logikausgdnge.

UND Logik
UND Logik 1 nicht aktiv e aktiv
UND Logik ... nicht aktiv e aktiv
UND Logik 8 nicht aktiv e aktiv

ODER Logik

ODER Logik 1 nicht aktiv e aktiv
ODER Logik ... nicht aktiv e aktiv
ODER Logik 8 nicht aktiv e aktiv

6.25.1. UND Logik 1-8 und ODER Logik 1-8

Fur die UND- und die ODER-Logik stehen die gleichen Einstellungsmadglichkeiten zur
Verfligung.

Jeder Logikausgang kann ein 1 Bit- oder zwei 8 Bit-Objekte senden. Legen Sie jeweils
fest was der Ausgang sendet bei Logik =1 und = 0.
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1./2./3./4. Eingang ¢ nicht verwenden
® Logikeingang 1...16
e Logikeingang 1...16 invertiert
e samtliche Schaltereignisse, die das Gerét
zur Verfliigung stellt
(siehe Kapitel Verknlipfungseingdnge der
UND bzw. ODER Logik)
Ausgangsart e ein 1 Bit-Objekt
¢ zwei 8 Bit-Objekte

Wenn die Ausgangsart ein 1 Bit-Objekt ist, stellen Sie die Ausgangswerte fiir ver-
schiedenen Zustande ein.

Ausgangswert 10
wenn Logik =1

Ausgangswert 10
wenn Logik =0

Ausgangswert 10
wenn Sperre aktiv

Ausgangswert wenn 1e0

Uberwachungszeitraum (iberschritten

Wenn die Ausgangsart zwei 8 Bit-Objekte sind, stellen Sie Objektart und die Aus-
gangswerte flr verschiedenen Zustande ein.

Objektart e Wert (0...255)
® Prozent (0...100%)
¢ Winkel (0...360°)
e Szenenaufruf (0...127)

Ausgangswert Objekt A 0...255/100%/360°/127; 1
wenn Logik =1

Ausgangswert Objekt B 0...255/100% /360°/127; 1
wenn Logik = 1

Ausgangswert Objekt A 0...255/100%/360°/127; 0
wenn Logik =0

Ausgangswert Objekt B 0...255/100% /360°/127; 0
wenn Logik =0

Ausgangswert Objekt A 0...255/100% /360°/127; 0
wenn Sperre aktiv

Ausgangswert Objekt B 0...255/100%/360°/127; 0
wenn Sperre aktiv

eusgangswert Objekt A wenn 0...255/100% /360°/127; 0
Uberwachungszeitraum lberschritten

Ausgangswert Objekt B wenn 0...255/100%/360°/127; 0

Uberwachungszeitraum (iberschritten
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Stellen Sie das Sendeverhalten des Ausgangs ein.

Sendeverhalten e bei Anderung der Logik
* bei Anderung der Logik auf 1
* bei Anderung der Logik auf 0
e bei Anderung der Logik und zyklisch
e bei Anderung der Logik auf 1 und zyklisch
e bei Anderung der Logik auf 0 und zyklisch
¢ bei Anderung der Logik +Objektempfang
e bei Anderung der Logik +Objektempfang

und zyklisch

Sendezyklus 5se10se..*2h
(wenn zyklisch gesendet wird)

Sperrung

Aktivieren Sie bei Bedarf die Sperre des Logikausgangs und stellen Sie ein, was eine 1
bzw. 0 am Sperreingang bedeutet und was beim Sperren geschieht.

Sperre verwenden Nein e Ja

Auswertung des Sperrobjekts * Bei Wert 1: sperren | Bei Wert 0: freigeben
* Bei Wert 0: sperren | Bei Wert 1: freigeben

Sperrobjektwert vor 1. Kommunikation Oe1

Ausgangsverhalten ¢ kein Telegramm senden

beim Sperren ¢ Sperrwert senden [siehe oben,

Ausgangswert wenn Sperre aktiv]
beim Freigeben [Wert fiir aktuellen Logikstatus senden]

(mit 2 Sekunden Freigabeverzogerung)

Uberwachung

Aktivieren Sie bei Bedarf die Eingangsiiberwachung. Stellen Sie ein, welche Eingadnge
tiberwacht werden sollen, in welchem Zyklus die Eingdnge Uberwacht werden und
welchen Wert das Objekt ,Uberwachungsstatus” haben soll, wenn der Uberwa-
chungszeitraum Uberschritten wird, ohne dass eine Riickmeldung erfolgt.

Eingangstberwachung verwenden Nein ¢ Ja

Uberwachung von Eingang ©]e2e3e4
©e1+2e1+301+402+32+4e3+4
©*1+2+31+2+41+3+42+3+4

*1+2+3+4
Uberwachungszeitraum 5se..e2h;1min
Ausgangsverhalten bei Uberschreitung der | o I_(_ein Telegramm senden
Uberwachungszeit ® Uberschreitungswert senden [= Wert des

Parameters , Uberwachungszeitraum®]
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6.25.2.Verkniipfungseingidnge der UND Logik

nicht verwenden
Logikeingang 1
Logikeingang 1 invertiert
Logikeingang 2
Logikeingang 2 invertiert
Logikeingang 3
Logikeingang 3 invertiert
Logikeingang 4
Logikeingang 4 invertiert
Logikeingang 5
Logikeingang 5 invertiert
Logikeingang 6
Logikeingang 6 invertiert
Logikeingang 7
Logikeingang 7 invertiert
Logikeingang 8
Logikeingang 8 invertiert
Logikeingang 9
Logikeingang 9 invertiert
Logikeingang 10
Logikeingang 10 invertiert
Logikeingang 11
Logikeingang 11 invertiert
Logikeingang 12
Logikeingang 12 invertiert
Logikeingang 13
Logikeingang 13 invertiert
Logikeingang 14
Logikeingang 14 invertiert
Logikeingang 15
Logikeingang 15 invertiert
Logikeingang 16
Logikeingang 16 invertiert
Temperatursensor Stérung EIN
Temperatursensor Stérung AUS
Feuchtesensor Stérung EIN
Feuchtesensor Stérung AUS
Drucksensor Stérung EIN
Drucksensor Stérung AUS
CO2 Sensor Storung EIN
CO2 Sensor Storung AUS
Schaltausgang Nacht
Schaltausgang Nacht invertiert
Schaltausgang 1 Temperatur
Schaltausgang 1 Temperatur invertiert
Schaltausgang 2 Temperatur
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Schaltausgang 2 Temperatur invertiert
Schaltausgang 3 Temperatur
Schaltausgang 3 Temperatur invertiert
Schaltausgang 4 Temperatur
Schaltausgang 4 Temperatur invertiert
Schaltausgang 1 Helligkeit Sensor
Schaltausgang 1 Helligkeit Sensor invertiert
Schaltausgang 2 Helligkeit Sensor
Schaltausgang 2 Helligkeit Sensor invertiert
Schaltausgang 3 Helligkeit Sensor
Schaltausgang 3 Helligkeit Sensor invertiert
Schaltausgang 4 Helligkeit Sensor
Schaltausgang 4 Helligkeit Sensor invertiert
Schaltausgang 1 Feuchte

Schaltausgang 1 Feuchte invertiert
Schaltausgang 2 Feuchte

Schaltausgang 2 Feuchte invertiert
Schaltausgang 3 Feuchte

Schaltausgang 3 Feuchte invertiert
Schaltausgang 4 Feuchte

Schaltausgang 4 Feuchte invertiert
Schaltausgang Kiihimediumtemperatur
Schaltausgang Kihimediumtemperatur invertiert
Raumklima ist behaglich

Raumklima ist unbehaglich

Schaltausgang 1 Druck

Schaltausgang 1 Druck invertiert
Schaltausgang 2 Druck

Schaltausgang 2 Druck invertiert
Schaltausgang 3 Druck

Schaltausgang 3 Druck invertiert
Schaltausgang 4 Druck

Schaltausgang 4 Druck invertiert
Schaltausgang 1 CO2

Schaltausgang 1 CO2 invertiert
Schaltausgang 2 CO2

Schaltausgang 2 CO2 invertiert
Schaltausgang 3 CO2

Schaltausgang 3 CO2 invertiert
Schaltausgang 4 CO2

Schaltausgang 4 CO2 invertiert
Temperaturregler Komfort aktiv
Temperaturregler Komfort inaktiv
Temperaturregler Standby aktiv
Temperaturregler Standby inaktiv
Temperaturregler Eco aktiv
Temperaturregler Eco inaktiv
Temperaturregler Schutz aktiv
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Temperaturregler Schutz inaktiv
Temperaturregler Heizen 1 aktiv
Temperaturregler Heizen 1 inaktiv
Temperaturregler Heizen 2 aktiv
Temperaturregler Heizen 2 inaktiv
Temperaturregler Kithlen 1 aktiv
Temperaturregler Kiihlen 1 inaktiv
Temperaturregler Kihlen 2 aktiv
Temperaturregler Kiihlen 2 inaktiv
Feuchteregler Entfeuchten 1 aktiv
Feuchteregler Entfeuchten 1 inaktiv
Feuchteregler Entfeuchten 2 aktiv
Feuchteregler Entfeuchten 2 inaktiv
Feuchteregler Befeuchten aktiv
Feuchteregler Befeuchten 1 inaktiv

CO2 Regler Liften 1 aktiv

CO2 Regler Liften 1 inaktiv

CO2 Regler Liiften 2 aktiv

CO2 Regler Liiften 2 inaktiv
Bewegungsmelder Testausgang aktiv
Bewegungsmelder Testausgang inaktiv
Bewegungsmelder Testausgang aktiv
Bewegungsmelder Testausgang inaktiv
Bewegungsmelder Slaveausgang aktiv
Bewegungsmelder Slaveausgang inaktiv
Bewegungsmelder Master 1 Ausgang aktiv
Bewegungsmelder Master 1 Ausgang inaktiv
Bewegungsmelder Master 2 Ausgang aktiv
Bewegungsmelder Master 2 Ausgang inaktiv
Bewegungsmelder Master 3 Ausgang aktiv
Bewegungsmelder Master 3 Ausgang inaktiv
Bewegungsmelder Master 4 Ausgang aktiv
Bewegungsmelder Master 4 Ausgang inaktiv

6.25.3. Verkniipfungseingange der ODER Logik

Die Verkniipfungseingdnge der ODER Logik entsprechen denen der UND Logik. Zusatz-
lich stehen der ODER Logik die folgenden Eingénge zur Verfligung:

Schaltausgang UND Logik 1
Schaltausgang UND Logik 1 invertiert
Schaltausgang UND Logik 2
Schaltausgang UND Logik 2 invertiert
Schaltausgang UND Logik 3
Schaltausgang UND Logik 3 invertiert
Schaltausgang UND Logik 4
Schaltausgang UND Logik 4 invertiert
Schaltausgang UND Logik 5
Schaltausgang UND Logik 5 invertiert
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Schaltausgang UND Logik 6
Schaltausgang UND Logik 6 invertiert
Schaltausgang UND Logik 7
Schaltausgang UND Logik 7 invertiert
Schaltausgang UND Logik 8
Schaltausgang UND Logik 8 invertiert
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