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Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Mit dem Merten Taster für EIB stehen Ihnen zwei 
(1fach-Taster), vier (2fach-Taster) bzw. acht (4fach-Tas-
ter) Tastflächen zur Verfügung.
Die Tasten können mit verschiedenen Funktionen be-
legt werden, so dass Sie damit z. B. schalten, dimmen, 
die Jalousie steuern oder Szenen abrufen können. 
Bei einem Taster mit IR-Empfänger können Sie jede 
Taste des Tasters auch mit einer Merten-Fernbedie-
nung oder einer anderen IR-Fernbedienung bedienen. 

| Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Bei der Installation sind die Sicherheitsregeln 
aus DIN VDE 0105 zu beachten. Das Gerät darf 
nur durch eine Elektrofachkraft installiert wer-
den, andernfalls besteht Brandgefahr oder Ge-
fahr eines elektrischen Schlages!. Beachten Sie 
die länderspezifischen Vorschriften sowie die 
gültigen EIB-Richtlinien!

Zur Montage des Tasters benötigen Sie einen System-
M-Rahmen.
Die folgende Beschreibung zeigt die Montage des 
Tasters 2fach. Die Montage des 1fach- und 4fach-Tas-
ters erfolgt entsprechend.
– Montieren Sie den Tragring auf die Einbaudose.
– Schließen Sie die rote Busader an die rote Klemme 

(+) der Busklemme und die schwarze Busader an 
die dunkelgraue Klemme (-) an. 
Schirm und Beilaufdraht sowie die weiße und gelbe 
Ader der Busleitung werden nicht benötigt.

– Isolieren Sie den Schirm- und Beilaufdraht sowie die 
beiden Adern und bringen Sie diese in der Einbau-
dose unter.

– Stecken Sie die Busklemme auf den Anschluss des 
Tasters.

– Setzen Sie den Taster in den Rahmen.
– Stecken Sie den Taster samt Rahmen auf den Trag-

ring. Achten Sie darauf, dass der Taster einrastet.

Bei einem Taster mit IR-Empfänger können Sie jede 
Taste des Tasters auch mit einer IR-Fernbedienung be-
dienen. 
Bei Verwendung einer Merten-Fernbedienung 
(z. B. Art.-Nr. 570722) ist die Zuordnung der Fernbedie-
nungstasten schon eingestellt (siehe Bedienungsan-
leitung der Fernbedienung).
Für eine Bedienung mit einer anderen IR-Fernbedie-
nung muss der Taster angelernt werden.
Anlernen des Tasters:
– Halten Sie die zwei obersten rechten und die obers-

te linke Taste des Tasters gedrückt, bis alle Status-
LEDs blinken.

– Drücken Sie die anzulernende Taste des Tasters. 
Die Status-LED dieser Taste geht in Dauerleuchten 
über.

– Drücken Sie die anzulernende IR-Fernbedienungs-
taste mehrmals für ca. 1 Sekunde, bis alle Status-
LEDs des Tasters in Dauerleuchten übergehen.

– Drücken Sie eine beliebige Taste des Tasters. 
Die Status-LEDs blinken wieder. Sie können jetzt 
weitere Tasten anlernen. Nach ca. 30 Sekunden 
ohne weitere Betätigung einer Taste wird der An-
lernvorgang automatisch beendet.

Die Funktion der angelernten Taste des Tasters kann 
jetzt auch mit der angelernten IR-Fernbedienungstaste 
aktiviert werden.

| Wenn innerhalb von ca. 30 Sekunden kein er-
folgreiches Anlernen einer Taste erfolgt, wird 
der Anlernvorgang abgebrochen. Einen abge-
brochenen Anlernvorgang erkennen Sie am al-
leinigen Leuchten der IR-LED für 
ca. 2 Sekunden. Bestehende Zuordnungen von 
Fernbedienungstasten zu dieser Taste sind 
dann gelöscht.

| Der Empfangswinkel des IR-Empängers im Tas-
ter beträgt ca. 60°. Die Empfangsreichweite 
hängt von der Sendeleistung der verwendeten 
IR-Fernbedienung ab. Informationen hierzu fin-
den Sie in den Technischen Daten der IR-Fern-
bedienung.

| Sie können die meisten handelsüblichen IR-
Fernbedienungen verwenden. Im Einzelfall 
kann es jedoch vorkommen daß eine IR-Fernbe-
dienung nicht mit dem Taster funktioniert.

| Bei Bedienung des Tasters durch eine IR-Fern-
bedienungstaste leuchtet die IR-LED im Taster 
kurz auf.

Initialisierung: Wegen der Telegrammraten-
begrenzung kann frühestens
17 sec nach der Initialisierung 
ein Telegramm erzeugt werden.

Versorgung aus Bus:
DC 24 V/< 10 mA

Umgebungstemperatur:
Betrieb -5 °C bis +45 °C
Lagerung -25 °C bis +55 °C
Transport -25 °C bis +70 °C
Max. Feuchtigkeit: 93 % relative Feuchtigkeit, 

keine Betauung
Umgebung: das Gerät ist für eine Einsatzhöhe

bis 2000 m über Meeresspiegel
(MSL) ausgelegt.

Schutzklasse: II
Schutzart: IP 20

1. Funktion
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3. Bedienung

4. Technische Daten
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Allgemeines

Mit dieser Applikation können Sie die Taster plus pro-
grammieren. 
Bis zu zwei Objekte pro Eingang stehen Ihnen zur Ver-
fügung.
Die Gruppenadressen werden dynamisch verwaltet. 
Maximale Gruppenadressen und Zuordnungen: 150.

Funktionen der Applikation

Diese Applikation bietet Ihnen vielfältige Einstellmög-
lichkeiten um zahlreiche Funktionen mit einem Taster 
und angesteuerten EIB-Geräten (z. B. Dimmaktoren, 
Schaltaktoren etc.) zu realisieren. 
Welche Funktionalität  im einzelnen möglich ist, hängt 
natürlich auch von den angesteuerten EIB-Geräten ab. 
Die hier beschriebenen Funktionen dieser Applikation  
können somit nur deren EIB-Steuerungsfunktionen 
beschreiben. Es werden hierbei auch nur die für diese 
Steuerungsfunktionen relevanten Register und Para-
meter beschrieben.
Eine Übersicht über alle Register, Parameter und der 
zugehörigen einstellbaren Werte finden Sie im letzen 
Abschnitt „Parameter und Einstellwerte“. 

| Einstellbare Zeiten (Treppenlichtzeit, Einschalt-
verzögerung, Ausschaltverzögerung etc.) wer-
den über die Parameter Zeitbasis und  Zeitfaktor 
eingestellt. Die tatsächliche Zeit ergibt sich aus 
der Multiplikation beider Werte; z. B. Zeitbasis 
1 Sekunde mal Zeitfaktor 3 ergibt 3 Sekunden.
Wenn nur einer dieser Parameter angezeigt 
wird, ist eine Zeiteinstellung bei der gewählten 
Parametereinstellung nicht möglich.

Geräteauswahl

| Als erstes müssen Sie die Applikation an die 
verwendete Hardware anpassen, da sich beim 
Umschalten der Geräteauswahl Parameterein-
stellungen und verbundene Gruppenadressen 
durch die ETS verändern. Wählen Sie die Ein-
stellung „2fach“ oder „4fach“. 

Betriebs-LED

Sie können einstellen, ob die Betriebs-LED eingeschal-
tet oder ausgeschaltet ist.

Tastenzuordnung in Verbindung mit der Merten 
Fernbedienung (nur Taster mit IR)

Für Merten IR-Fernbedienungen ist die Tastenzuord-
nung voreingestellt. Sie können diese jedoch über den 
Parameter „IR-Bereiche Merten Fernbedienung“ neu 
zuordnen.

Sie können den gewünschten Bereich der Fernbedie-
nung auswählen. Die neue Tastenzuordnung wird dar-
unter angezeigt. 

| Bei einer neuen Zuordnung werden die bisheri-
gen Tastenzuordnungen überschrieben. 

Sie können zwei Aktorgruppen 1 oder 8 Bit (1 Byte) 
gleichzeitig ansprechen.
Mit Objekttyp 1 Bit wird bei jedem Tastendruck erst 
der Objektwert invertiert und dann auf den Bus über-
tragen, d. h. aus einer „0“ wird eine „1“, bei erneutem 
Tastendruck auf die gleiche Taste wird aus der „1“ 
wieder eine „0“. Es wird also immer abwechselnd Ein 
und Aus geschaltet. Dieses Schaltverhalten wird als 
UM-Schalten bezeichnet (auch „toggeln“ genannt). 
Eine Aktualisierung bzw. Veränderung des 1-Bit/1-Byte-
Objektwertes ist über den Bus möglich, wenn ein an-
derer Sensor (z. B. über eine Wechselschaltung oder 
einen Zentralbefehl) den Aktor schaltet. Um „fal-
sches“ Umschalten zu vermeiden, muss der Zustand 
des Aktors („1“ oder „0“) im Taster nachgeführt wer-
den. Verbinden Sie dazu die Gruppenadresse des 
zweiten Sensors mit dem Schalt-/Wertobjekt des Tas-
ters.
Für Objekttyp 1 Byte können Sie zwei Werte einstel-
len, die nach jedem Tastendruck abwechselnd gesen-
det werden.
Weiterhin können beim Betätigen auch zwei Objekte 
(1 Bit / 1 Byte) in beliebiger Kombination gesendet 
werden.

5. Applikationsbeschreibung

5.1 Universal 1815/1.0

Basiseinstellungen

Register Parameter

Allgemein Tastermodul

Register Parameter

Taste X Betriebs-Led

Register Parameter

Taste X IR-Bereiche Merten Fernbedie-
nung

Register Parameter

Taste X IR-Bereich a - b

Umschaltbefehle 1/8 Bit senden

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Anzahl Objekte
Status-LED-Ansteuerung
Objekt A/B
Wert 1/2
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Pro Eingang:

Sie können zwei Aktorgruppen 1 oder 8 Bit gleichzeitig 
ansprechen.
Je nach Parametrierung wird/werden bei Betätigung 
einer Taste
– ein Ein- oder ein Aus-Telegramm
– 1-Byte-Werte (0 % - 100 % in Stufen)
– 1-Byte-Werte (0 - 255) stufenlos
– zwei Objekte (1 Bit/1 Byte) in beliebiger Kombinati-

on
über das Schalt-/Wertobjekt gesendet.

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Pro Eingang:

Mit der Dimmfunktion können Sie
– heller und dunkler dimmen über eine Taste (einflä-

chig dimmen)
– entweder heller oder dunkler dimmen. Sie benöti-

gen eine zweite Taste (zweiten Eingang), um in die 
andere Richtung zu dimmen (zweiflächig dimmen).

Mit der jeweiligen Taste (Eingang) können Sie Licht 
ein- oder ausschalten (kurzer Tastendruck) oder dim-
men (langer Tastendruck, Betätigungszeit parametrier-
bar). Beim Schalten wird über das Schaltobjekt ein Ein-
/Aus-Telegramm gesendet, beim Dimmen über das 4-
Bit-Dimmobjekt auf- bzw. abgedimmt, wobei die 
Dimmstufen parametrierbar sind. Zusätzlich können 
Sie die entsprechende Dimmstufe über eine frei einzu-
stellende Zeit zyklisch senden lassen.

Gemeinsame Parameter für einflächiges und zwei-
flächiges Dimmen

Zusätzliche Parameter für einflächiges Dimmen

Hierbei können Sie über eine einzelne Taste heller und 
dunkler dimmen sowie Ein-/Ausschalten.
Die aktuelle Schalt- bzw. Dimmrichtung ist immer von 
der vorherigen Aktion abhängig, d. h. bei ausgeschal-
tetem Zustand wird durch einen kurzen Tastendruck 
eingeschaltet und umgekehrt, und nach einem Auf-
wärtsdimmen wird bei längerem Betätigen der Taste 
wieder abwärts gedimmt. Beim Loslassen einer lan-
gen Betätigung wird ein Stopp-Telegramm über das 4-
Bit-Dimmobjekt gesendet und dadurch der Dimmvor-
gang im Dimmaktor beendet.
Eine Aktualisierung bzw. Veränderung des Schalt-/Ob-
jektwertes ist über den Bus möglich, wenn ein anderer 
Sensor (z. B. über eine Wechselschaltung oder einen 
Zentralbefehl) den Aktor schaltet/dimmt. Um „fal-
sches“ Schalten/Dimmen zu vermeiden, muss der Zu-
stand des Aktors im Taster nachgeführt werden. 
Verbinden Sie dazu die Gruppenadresse des zweiten 
Sensors mit dem Schalt-/Dimmobjekt der Taste.
Ein einziger Befehl reicht aus, um den Dimmbereich zu 
durchlaufen. Dieses Dimmverfahren ist für die meis-
ten Anwendungen verwendbar. Die anderen mögli-
chen Dimmstufen (1/2 - 1/64 heller bzw. dunkler) 
dimmen um die angegebene Stufe heller bzw. dunkler. 
Um z. B. von min. zur max. Helligkeit zu dimmen, be-
nötigt man bei 1/4 Stufen 4 mal einen langen Tasten-
druck.

Parameterwert „Dimmrichtung“ für einflächiges Dim-
men:
– heller und dunkler

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Eingang  X Schalt-/Wertob-
jekt A/B

1 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Schaltbefehle 1/8 Bit senden

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Anzahl Objekte
Status-LED-Ansteuerung
Objekt A/B
Wert

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Schalt-/Wertob-
jekt A/B

1 Bit/
1Byte

Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Dimmen

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Erkennung lange Betätigungs-
zeit 100ms * Faktor (4-250)
Status-LED-Ansteuerung
Dimmrichtung
Zyklisches Senden der Dimm-
stufen
nur bei zyklischem Senden der 
Dimmstufen:
Zykluszeitbasis
nur bei zyklischem Senden der 
Dimmstufen:
Zykluszeitfaktor (3-255)

Register Parameter

Taste X Dimmrichtung
Dimmstufen (heller)
Dimmstufen (dunkler)
Stand 01/06 4
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Zusätzliche Parameter für zweiflächiges Dimmen

Hierbei können Sie über eine einzelne Taste entweder 
heller oder dunkler dimmen bzw. Ein- oder Ausschal-
ten. Sie müssen also eine zweite Taste (zweiten Ein-
gang) für die Gegenrichtung parametrieren.
Sie können einstellen, ob nach dem Loslassen der Tas-
te ein Stopp-Telegramm gesendet werden soll oder 
nicht. Wenn Sie das Senden eines Stopp-Telegram-
mes freigegeben haben, dann wird beim Loslassen 
nach einer langen Betätigung der Taste ein Stopp-Tele-
gramm über das 4-Bit-Dimmobjekt gesendet und da-
durch der Dimmvorgang im Dimmaktor beendet.
Ein einziger Befehl reicht aus, um den Dimmbereich zu 
durchlaufen. Dieses Dimmverfahren ist für die meis-
ten Anwendungen verwendbar. Die anderen mögli-
chen Dimmstufen (1/2 - 1/64 heller bzw. dunkler) 
dimmen um die angegebene Stufe heller bzw. dunkler. 
Um z. B. von min. zur max. Helligkeit zu dimmen, be-
nötigt man bei 1/4 Stufen 4 mal einen langen Tasten-
druck.

Parameterwert „Dimmrichtung“ für zweiflächiges 
Dimmen:
– heller
– dunkler

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Pro Eingang:

Mit der Jalousiefunktion können Sie 
– die Jalousie über eine einzelne Taste bewegen und 

die Lamellen verstellen (einflächige Jalousiebedie-
nung).

– die Jalousie über eine einzelne Taste aufwärts be-
wegen/Lamellen verstellen und über eine zweite 
Taste abwärts bewegen/Lamellen verstellen (zwei-
flächige Jalousiebedienung).

– die Jalousie zu einer vordefinierten Position fahren 
lassen.

– die Jalousie zwischen zwei vordefinierten Positio-
nen hin- und herfahren lassen.

Jalousiefunktion auf oder ab mit jeweils einer Tas-
te (zweiflächige Jalousiebedienung)

Nach kurzem Betätigen der jeweiligen Taste wird ein 
Stopp-/Schritt-Telegramm gesendet, nach langem Be-
tätigen (Betätigungszeit parametrierbar) wird ein Be-
wegungstelegramm gesendet. Bei dieser Funktion 
müssen Sie eine zweite Taste (zweiten Eingang) mit 
den entsprechenden Einstellungen für die Jalousiebe-
wegung in Gegenrichtung parametrieren. Beide Taster 
(Eingänge)  müssen die gleichen Gruppenadressen be-
kommen.

Jalousiefunktion auf und ab mit einer Taste (einflä-
chige Jalousiebedienung)

Die aktuelle Bewegungsrichtung der Jalousie bzw. die 
Richtung der Lamellenverstellung ist immer abhängig 
von der vorherigen Aktion, d. h. wenn die Jalousie zu-
vor beispielsweise abwärts bewegt wurde, fährt sie 
beim nächsten langen Tastendruck (Betätigungszeit 
parametrierbar) aufwärts.
Nach einem Stopp-/Schritt-Telegramm zur Lamellen-
verstellung kann durch einen weiteren Tastendruck er-
neut ein Stopp-/Schritt-Telegramm für die gleiche 
Bewegungsrichtung erzeugt werden, solange dieser 
nachfolgende Tastendruck innerhalb einer parametrier-
baren Zeitspanne erfolgt. Ist diese Zeitspanne abge-
laufen, wechselt die Lamellendrehrichtung bei kurzem 
Tastendruck.

Register Parameter

Taste X Dimmrichtung
nur bei Dimmrichtung heller:
Dimmstufen (heller)
nur bei Dimmrichtung dunkler:
Dimmstufen (dunkler)
Stopp-Telegramm nach Loslas-
sen

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Schaltobjekt 1 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Taste X Dimmobjekt 4 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Jalousie steuern

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Erkennung lange Betätigungs-
zeit ab 100 ms * Faktor (4-250)
Fahrtrichtung
Stand 01/06 5
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Der Taster (Eingang) kann über das Stopp-/Schritt- und 
Bewegobjekt Telegramme empfangen und kann in Ab-
hängigkeit der empfangenen Werte bei Tastendruck 
entsprechende Telegramme erzeugen. Damit ist eine 
Aktualisierung bzw. Veränderung der Objektwerte 
über den Bus möglich, wenn ein anderer Sensor (z. B. 
über eine Wechselschaltung oder einen Zentralbefehl) 
den Aktor schaltet. Um „falsches“ Bewegen zu ver-
meiden, muss der Zustand des Aktors im Taster nach-
geführt werden. Verbinden Sie dazu die 
Gruppenadresse des zweiten Sensors mit dem Stopp-
/Schritt und Bewegobjekt der Taster.

Jalousie zu vordefinierten Positionen fahren lassen

Sofern der Jalousieaktor die Eigenschaft besitzt, eine 
bestimmte Position anzufahren, können Sie mit dieser 
Funktion eine oder zwei Positionen festlegen, die auf 
Tastendruck von der Jalousie mittels 1-Byte-Positions-
werten angefahren werden. Die Positionswerte kön-
nen in Stufen zwischen 0 % und 100 % sein, oder 
stufenlos von 0-255.
Beim Ansteuern einer Position wird beim kurzen (oder 
langen) Tastendruck der eingestellte Wert für Jalousie-
stellung und Lamellenstellung gesendet.
Um zwei Positionen anzusteuern, geben Sie für beide 
die jeweilige Jalousiestellung und Lamellenstellung 
an. Durch kurzen Tastendruck wird Positionwert 1 ge-
sendet, durch langen Tastendruck Positionswert 2. Bei 
dieser Parametrierung existieren keine Beweg- und 
Stopp-/Schrittobjekte.

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Pro Eingang:

Mit dieser Flankenfunktion können Sie unterschiedli-
che Objekt-Aktionen parametrieren. Sie können eines 
oder zwei Objekte gleichzeitig senden und die Größe 
der benötigten Objekte (1 Bit, 2 Bit Zwangsführung, 
4 Bit oder 1 Byte in Stufen bzw. stufenlos) beliebig 
wählen. Damit lassen sich vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten parametrieren.
Sie können einstellen, welche Aktionen beim Betäti-
gen und welche beim Loslassen einer Taste erfolgen 
sollen. Solche Aktionen können sein:
– 1 oder 0 senden (bei 1 Bit)
– Wert 1 oder Wert 2 senden (bei 2 Bit, 4 Bit oder 

1 Byte):
Sie können zwei Werte angeben und einstellen, ob 
und wie sie gesendet werden.

– Seinen Wert senden:
Das Objekt sendet den Wert, den es aktuell hat. So 
können Sie z. B. mit der sendenden Gruppenadres-
se einen Wert übertragen, der zuvor über eine ande-
re Gruppenadresse empfangen wurde.

– Umschalten:
Der aktuelle Objektwert wird invertiert, das heißt 
umgekehrt, und dann gesendet. Es wird also immer 
abwechselnd Ein und Aus geschaltet (toggeln). Der 
Wert kann über den Bus verändert werden.

– keine Aktion

Register Parameter

Taste X Erkennung lange Betätigungs-
zeit ab 100 ms * Faktor (4-250)
Fahrtrichtung
Richtungswechsel Lamellenver-
stellung ab 100 ms * Faktor (5-
50)

Register Parameter

Taste X Fahrtrichtung
Auswahl Positionierung
Positionswert 1 (kurze Betäti-
gung)
Wert für Jalousiestellung
Wert für Lamellenstellung
nur bei „zwei Positionen“:
Positionswert 2 (lange Betäti-
gung)

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Stopp-/Schrittob-
jekt 

1 Bit Niedrig KÜ Senden/
Empfangen

Taste X Bewegobjekt 1 Bit Niedrig KÜ Senden/
Empfangen

Taste X Jalousie Stellung 1 Byte Niedrig KÜ Senden/
Empfangen

Taste X Lamellen Stellung 1 Byte Niedrig KÜ Senden/
Empfangen

Flankenbefehle 1 Bit, 2 Bit (Zwangsführung), 
4 Bit oder 1 Byte senden

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Flankenfunktion
nur bei erweiterter Flankenfunk-
tion:
Erkennung lange Betätigungs-
zeit ab 100 ms * Faktor (4-250)
Anzahl Objekte
Stand 01/06 6
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Normale Flankenfunktion

Bei der normalen Flankenfunktion können Sie 1 Bit, 
2 Bit, 4 Bit Zwangsführung oder 1 Byte in Stufen bzw. 
stufenlos senden.

Prinzip der Flankenfunktion

Anhand der nachfolgenden Diagramme können Sie er-
kennen, wie das Verhalten der Flankenfunktion bei 
steigenden bzw. fallenden Flanken ist.

Erweiterte Flankenfunktion

Bei der erweiterte Flankenfunktion steht Ihnen eine 
größere Funktionsvielfalt zur Verfügung, z. B. können 
Sie unterschiedliche Aktionen bei kurzer und bei langer 
Betätigungszeit der Taste (Eingang) einstellen, und 
zwar sowohl die Aktion bei Betätigen als auch die bei 
Loslassen. Darüber hinaus können Sie für jedes Ob-
jekt eine parametrierbare Zykluszeit einstellen.

| Bedenken Sie beim parametrieren, dass Sie alle 
vier Betätigungsarten (kurze/lange Betätigung, 
jeweils Betätigen und Loslassen der Taste) ein-
stellen müssen, damit das Verhalten des Tas-
ters (Eingangs) wunschgemäß funktioniert.

Register Parameter

Taste X - (Objekt A&B) Objekt A/B
Aktion bei Betätigung
Aktion bei Loslassen
nur bei 2 Bit und 4 Bit (Zwangs-
führung):
Wert 1 / Wert 2
nur bei 1 Byte in Stufen 0-100%:
Wert 1 / Wert 2
nur bei 1 Byte stufenlos 0-255:
Wert 1 / Wert 2

1 1 1

t

t

Objekt A 0 0 0

t

t

Objekt A

betätigen

loslassen

betätigen

sendet 1 / keine

Objekt A = 1 Bit
Aktion bei Betätigung/Loslassen

keine / sendet 0

loslassen

1 1

t

t

Objekt A

t

t

1 0Objekt A

betätigen

loslassen

betätigen

loslassen

0 0 0 1 0 1 0 1

sendet 1 / sendet 0 sendet 0 / sendet 1

Objekt A = 1 Bit
Aktion bei Betätigung/Loslassen

0 1

t

t

Objekt A

t

t

1 Objekt A

betätigen

loslassen

betätigen

loslassen

0 1 0

schaltet um / keine keine / schaltet um

Objekt A = 1 Bit
Aktion bei Betätigung/Loslassen

Register Parameter

Taste X - (Objekt A&B) Objekt A/B

t

t

Objekt A

t

t

Objekt A

betätigen

loslassen

betätigen

loslassen

50

255

50

255

50

255 255

sendet Wert 1 / sendet Wert 2
Totmannschaltung

schaltet um / keine
Zwangsgeführt umschalten

Objekt A = 1 Byte stufenlos 0-255
Wert 1 = 255
Wert 2 = 50
Aktion bei Betätigung/Loslassen

t

t

Objekt A

t

t

Objekt A

betätigen

loslassen

betätigen

loslassen

1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1

sendet Wert 1 / sendet Wert 2 schaltet um / keine 

Beispiel: Funktion "Totmannschaltung" oder "Zwangsgeführt umschalten"

Objekt A = 2 Bit (Zwangsführung)
Wert 1 = 11 (zwangsgeführt einschalten)
Wert 2 = 10 (zwangsgeführt ausschalten
Aktion bei Betätigung/Loslassen
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Nachfolgend finden sie eine Beschreibung der wich-
tigsten Aktionen:
– sendet [Wert]:

Sendet den jeweiligen Wert und stoppt ein zykli-
sches Senden.

– sendet [Wert] sofort und danach zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird [Wert] sofort ge-
sendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn 
schon eine Zykluszeit läuft wird diese unterbrochen, 
[Wert] gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet.

– sendet [Wert] nur zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird [Wert] sofort ge-
sendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn 
schon eine Zykluszeit läuft, wird diese nicht unter-
brochen, [Wert] wird nach Ablauf der aktuellen Zy-
kluszeit gesendet und eine neue Zykluszeit 
gestartet.

– setzt Objektwert auf [Wert] (nur lesbar)
[Wert] wird ins Objekt geschrieben und nicht gesen-
det. Eine laufende Zykluszeit wird beendet.

– schaltet um:
Vergleicht den aktuellen Objektwert mit [Wert]. Sind 
beide gleich, wird Wert 1 bzw. Wert 2 gesendet. 
Sind beide ungleich, wird [Wert] gesendet.

– schaltet um, sendet sofort, danach zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird umgeschaltet (sie-
he „schaltet um“), sofort gesendet und eine neue 
Zykluszeit gestartet. Wenn schon eine Zykluszeit 
läuft, wird diese unterbrochen, der umgeschaltete 
Wert gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. 
Nachfolgend wird immer zyklisch der einmal umge-
schaltete Wert gesendet.

– schaltet um, sendet nur zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der umgeschalte-
te Wert sofort gesendet und eine neue Zykluszeit 
gestartet. Wenn schon eine Zykluszeit läuft, wird 
diese nicht unterbrochen, der umgeschaltete Wert 
wird erst nach Ablauf der aktuellen Zykluszeit ge-
sendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Nachfol-
gend wird immer zyklisch der einmal umgeschaltete 
Wert gesendet.

– schaltet um und wird nicht gesendet:
Der umgeschaltete Wert wird ins Objekt geschrie-
ben und nicht gesendet. Eine laufende Zykluszeit 
wird beendet.

– schaltet zyklisch um, sendet sofort, danach zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird umgeschaltet (sie-
he „schaltet um“), sofort gesendet und eine neue 
Zykluszeit gestartet. Wenn schon eine Zykluszeit 
läuft wird diese unterbrochen, der umgeschaltete 
Wert gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. 
Nachfolgend wird immer zyklisch umgeschaltet und 
der neue Wert gesendet.

– schaltet zyklisch um, sendet nur zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der umgeschalte-
te Wert sofort gesendet und eine neue Zykluszeit 
gestartet. Wenn schon eine Zykluszeit läuft, wird 
diese nicht unterbrochen, der umgeschaltete Wert 
wird erst nach Ablauf der aktuellen Zykluszeit ge-
sendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Nachfol-

gend wird immer zyklisch umgeschaltet und der 
neue Wert gesendet.

– schaltet zyklisch um und wird nicht gesendet:
Der umgeschaltete Wert wird ins Objekt geschrie-
ben und nicht gesendet. Nachfolgend wird immer 
zyklisch umgeschaltet und der neue Wert ins Objekt 
geschrieben.

– sendet seinen Wert:
Es wird der momentane Objektwert gesendet. Eine 
laufende Zykluszeit wird beendet.

– sendet seinen Wert sofort und danach zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der aktuelle Ob-
jektwert sofort gesendet und eine neue Zykluszeit 
gestartet. Wenn schon eine Zykluszeit läuft, wird 
diese unterbrochen, der aktuelle Objektwert gesen-
det und eine neue Zykluszeit gestartet. Nachfolgend 
wird immer zyklisch der aktuelle Objektwert gesen-
det.

– erhöhe den akt. Objektwert um [Wert] zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der aktuelle Ob-
jektwert mit [Wert] addiert, gesendet, und eine 
neue Zykluszeit gestartet. Wenn schon eine Zyklus-
zeit läuft, wird diese nicht unterbrochen, der aktuel-
le Objektwert mit [Wert] addiert, gesendet und eine 
neue Zykluszeit gestartet.

– reduziere den akt. Objektwert um [Wert] zyklisch:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der aktuelle Ob-
jektwert um [Wert] subtrahiert, gesendet, und eine 
neue Zykluszeit gestartet. Wenn schon eine Zyklus-
zeit läuft wird diese nicht unterbrochen, der aktuelle 
Objektwert um [Wert] subtrahiert, gesendet, und 
eine neue Zykluszeit gestartet.

– sendet [WertA] und nach einer Zykluszeit [WertB]:
Es wird sofort [WertA] und nach Ablauf einer Zy-
kluszeit [WertB] gesendet, unabhängig davon, ob 
schon eine Zykluszeit läuft oder nicht (Treppenlicht-
Zeitfunktion).

– keine (stoppt zyklisches Senden):
Es wird keine Aktion ausgeführt und eine evtl. lau-
fende Zykluszeit wird gestoppt.

– keine Änderung:
Es bleibt die momentane Aktion erhalten (z. B. 
„sendet Wert1 und nach einer Zykluszeit Wert2“).

– keine (Stopp nach Ablauf der aktuellen Zykluszeit):
Es wird keine Aktion aktuell ausgeführt, aber eine 
evtl. laufende Zykluszeit wird nicht beendet. Sie 
läuft bis zum Ende durch und sendet dann den ent-
sprechenden Wert.
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Beispielanwendungen der Flankenfunktion

Am folgenden Betätigungs-Ablauf-Diagramm erken-
nen Sie, in welche Phasen die Flankenfunktion aufge-
teilt ist:

Beispiel: Treppenlichtzeitfunktion mit Putzlicht-
funktion

Beim kurzen Tastendruck schaltet der Schaltaktor das 
Licht ein. Ein langer Tastendruck verlängern die Trep-
penlichtzeitfunktion (= Putzlichtfunktion), bis ein zwei-
ter langer Tastendruck den Aktor ausschaltet. Der 
Schaltaktor benötigt für diese Funktion eine Treppen-
lichtzeitfunktion und eine Sperrfunktion.
Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)
Objekt A/B = 1 Bit
Objekt A: Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit = sendet 1
Objekt B: Aktion bei Erreichen der langen Betätigungs-
zeit = schaltet um
Verbinden Sie dazu Objekt A mit dem Schaltobjekt und 
Objekt B mit dem Sperrobjekt des Schaltaktors.

Beispiel: Kurze und lange Treppenlichtzeit

Mit dieser Funktion können Sie eine kurze und eine 
lange Treppenlichtzeit mit dem Taster realisieren. Der 
Schaltaktor benötigt für diese Anforderung keine Trep-
penlichtzeitfunktion.
Mit kurzem Tastendruck schaltet der Schaltaktor das 
Licht ein und nach einer parametrierten Zykluszeit 
(z. B. 3 Minuten) wieder aus. Beim langen Tastendruck 
wird die gleiche Funktionalität ausgeführt, aber mit län-
gerer Zykluszeit (z. B. 6 Minuten).
Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)
Objekt A/B = 1 Bit
Objekt A: Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit = sendet 1, nach Ablauf einer Zyklus-
zeit (hier 3 Minuten) = sendet 0
Objekt B: Aktion bei Loslassen nach Erreichen der lan-
gen Betätigungszeit = sendet 1, nach Ablauf einer Zy-
kluszeit (hier 6 Minuten) = sendet 0
Verbinden Sie dazu Objekt A und Objekt B mit dem 
Schaltobjekt des Schaltaktors.

Beispiel: Licht dauerhaft ein-/ausschalten bzw. 
nach Ablauf einer Zykluszeit ausschalten

Bei kurzem Tastendruck schaltet der Schaltaktor das 
Licht dauerhaft ein bzw. aus. Bei langem Tastendruck 
schaltet das Licht ein und nach einer parametrierten 
Zykluszeit (z. B. 6 Minuten) wieder aus. Durch die pa-
rametrierbare Zykluszeit im Taster benötigt der Schalt-
aktor für diese Funktion keine Treppenlichtzeitfunktion.
Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)
Objekt A/B = 1 Bit
Objekt A: Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit = schaltet um
Objekt B: Aktion bei Erreichen der langen Betätigungs-
zeit = sendet 1, nach Ablauf einer Zykluszeit (hier 6 Mi-
nuten) = sendet 0. Aktion bei Loslassen nach 
Erreichen der langen Betätigungszeit = keine Ände-
rung.
Verbinden Sie dazu Objekt A und Objekt B mit dem 
Schaltobjekt des Schaltaktors.

t

betätigen

loslassen

lange Betätigungszeit

Aktion direkt 
bei Betätigung

Taste

Aktion bei Erreichen 
der langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
nach Erreichen der 
langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit

t

Objekt A

t

t

Objekt B

betätigen

loslassen

1

1

t

Schaltaktor
Relais

0

t Treppe

t

Objekt A

t

t

Objekt B

betätigen

loslassen

1

1

t

Schaltaktor
Relais

t Zyklus-kurz

t Zyklus_lang

0  

0  
Stand 01/06 9



  Taster

 Taster
 Taster plus

Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Beispiel: Elektronischer Diebstahlschutz

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie einen elektro-
nischen Diebstahlschutz für den Taster programmie-
ren können. Er wird durch einen kurzen Tastendruck 
aktiviert und sendet danach zyklisch. Sobald der Taster  
getrennt wird, kann dies zur Anzeige gebracht oder 
Alarm ausgelöst werden.
Anzahl der Objekte = 1 (Objekt A)
Objekt A = 1 Bit
Objekt A: Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit = sendet 1 sofort und danach zyklisch. 
Aktion bei Erreichen der langen Betätigungszeit = kei-
ne Änderung. Aktion bei Loslassen nach Erreichen der 
langen Betätigungszeit = keine Änderung. Zykluszeit = 
z. B. 10 Minuten.
Verbinden Sie dazu Objekt A mit einem Objekt, das zy-
klisch Telegramme erwartet (z. B. Sicherheitsobjekt). 
Die am Sicherheitsobjekt eingestellte Überwachungs-
zeit muss größer sein als die Zykluszeit des Tasters. 
Wenn das Sicherheitsobjekt innerhalb dieser Zeit kei-
ne Telegramme vom Taster empfängt, wird eine para-
metrierbare Reaktion aktiviert (z. B. Kanal wird 
eingeschaltet).

Beispiel: Effektbeleuchtung

Mit diesem Beispiel können Sie eine Effektbeleuch-
tung, etwa für ein Schaufenster, programmieren. Mit 
einem langen Tastendruck wird zwischen zwei ver-
schiedenen Beleuchtungsszenen hin und her geschal-
tet. Ein kurzer Tastendruck stoppt das Umschalten und 
sendet eine Szene (für den Szenenaufruf wird das Sze-
nenmodul des angesprochenen Aktors benutzt), mit 
der alles ausgeschaltet wird.
Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)
Objekt A/B = 1 Byte stufenlos 0-255
Objekt A: Aktion direkt bei Betätigung = keine (stoppt 
zyklisches Senden). Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit = sendet Wert 1. Aktion bei 
Erreichen der langen Betätigungszeit = keine (stoppt 
zyklisches Senden). Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit = keine (stoppt zykli-
sches Senden). Wert 1 = 3.
Objekt B: Aktion direkt bei Betätigung = keine (stoppt 
zyklisches Senden). Aktion bei Loslassen vor Ablauf 

der langen Betätigungszeit = keine (stoppt zyklisches 
Senden). Aktion bei Erreichen der langen Betätigungs-
zeit = keine (stoppt zyklisches Senden). Aktion bei Los-
lassen nach Erreichen der langen Betätigungszeit = 
schaltet zyklisch um, sendet sofort, danach zyklisch. 
Wert 1 = 1, Wert 2 = 2. Zykluszeit = z. B. 1 Minute.
Verbinden Sie dazu Objekt A und Objekt B mit dem 
Nebenstellenobjekt der Szenenfunktion.

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

1

t

Objekt A

t

t

Sicherheits-
objekt 
(Empfängt)

betätigen

loslassen

1

t

Reaktion

t Überwachung

1 1 1

t Zyklus t Zyklus t Zyklus

t Überwachung

1 1

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Objekt A/B 1 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Taste X Objekt A/B 2 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Taste X Wertobjekt A/B 1 Byte Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

t

Objekt A

t

t

Objekt B

betätigen

loslassen

1 2 1 2

t Zyklus t Zyklus t Zyklus

1

3
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Mit dieser Flankenfunktion können Sie ebenfalls unter-
schiedliche Objekt-Aktionen parametrieren. Sie kön-
nen aber, im Gegensatz zur Flankenfunktion mit 1 Bit, 
2 Bit, 4 Bit oder 1 Byte, nur ein Objekt senden.
Sie können Flankenbefehle normal oder erweitert sen-
den. Bei normalen Flankenbefehlen können Sie ein-
stellen, welche Aktionen beim Betätigen und welche 
beim Loslassen einer Taste erfolgen sollen. Bei erwei-
terten Flankenbefehlen können Sie zusätzlich die Akti-
onen vor und nach Erreichen der langen 
Betätigungszeit einstellen.
Sie können Gleitkommazahlen senden sowie Ganz-
kommazahlen mit oder ohne Vorzeichen.

Erläuterung der Aktionen: siehe Flanken 1 Bit.

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Mit der 8-Bit-Schieberegler-Funktion können Sie eine 
Taste (Eingang) als Schieberegler programmieren. Sie 
können alle vier Aktionen bei Betätigen/Loslassen bei 
jeweils kurzer und langer Betätigungszeit parametrie-
ren. Sie können die Funktion mit oder ohne Grenzwer-
te (Start-/Endwert) einrichten.

Flankenbefehle 2 Byte über ein Objekt senden

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Flankenfunktion
nur bei erweiterter Flankenfunk-
tion:
Erkennung lange Betätigungs-
zeit ab 100 ms * Faktor (4-250)
Aktion bei Betätigung
Aktion bei Loslassen
nur bei erweiterter Flankenfunk-
tion:
Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit
Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit
Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit
Zykluszeitbasis
Zykluszeitfaktor (3-255)

Register Parameter

Taste X - Werte Objekttypwert
nur bei Gleitkomma:
Wert 1/2
Basiswert, einstellbarer Werte-
bereich in Klammern
nur bei Ganzzahl mit Vorzeichen:
Wert 1/2 (-32768 - 32767)
nur bei Gleitkomma:
Wert 1/2 (0 - 65535)

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Wertobjekt A 2 Byte Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

8-Bit-Schieberegler parametrieren

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Erkennung lange Betätigungs-
zeit ab 100 ms * Faktor (4-250)

Taste X (2) Schiebereglerfunktion
Aktion direkt bei Betätigung
Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit
Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit
Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit
nur bei „mit Start- und End-
wert“: Startwert
Schrittwert
nur bei „mit Start- und End-
wert“ Endwert
Zykluszeitbasis
Zykluszeitfaktor (3-255)

t

betätigen

loslassen

lange Betätigungszeit

Aktion direkt 
bei Betätigung

Taste

Aktion bei Erreichen 
der langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
nach Erreichen der 
langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit
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Nachfolgend finden sie eine Beschreibung der Aktio-
nen:
– Sende Startwert, danach erhöhe zykl. um Schritt-

wert:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der Startwert so-
fort gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. 
Wenn schon eine Zykluszeit läuft wird diese unter-
brochen, der Startwert gesendet und eine neue Zy-
kluszeit gestartet.

– Sende Endwert, danach reduziere zykl. um Schritt-
wert:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird der Endwert so-
fort gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. 
Wenn schon eine Zykluszeit läuft wird diese unter-
brochen, der Endwert gesendet und eine neue Zy-
kluszeit gestartet.

– Erhöhe aktuellen Objektwert zyklisch:
Erhöhe den aktuellen Objektwert um die paramet-
rierte Schrittweite zyklisch.

– Erhöhe aktuellen Objektwert einmal:
Erhöhe den aktuellen Objektwert um die paramet-
rierte Schrittweite einmal. Eine laufende Zykluszeit 
wird beendet.

– Reduziere aktuellen Objektwert zyklisch:
Reduziere den aktuellen Objektwert um die para-
metrierte Schrittweite zyklisch.

– Reduziere aktuellen Objektwert einmal:
Reduziere den aktuellen Objektwert um die para-
metrierte Schrittweite einmal. Eine laufende Zyklus-
zeit wird beendet.

– Schieberichtung umkehren und zyklisch senden:
Wenn keine Zykluszeit läuft, wird sofort in die entge-
gengesetzte Richtung (dieses Tasters) geschoben 
und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn schon 
eine Zykluszeit läuft, wird diese unterbrochen, so-
fort in die entgegengesetzte Richtung (dieses Tas-
ters) geschoben und eine neue Zykluszeit gestartet.

– Schrittweise bis zu den Grenzen und wieder zurück:
Es wird sich jeweils um eine Schrittweite den Gren-
zen genähert. Beim Erreichen einer Grenze wird bei 
der nächsten Aktion die Schieberichtung umge-
kehrt.

– keine (stoppt zyklisches senden):
Es wird keine Aktion ausgeführt und eine evtl. lau-
fende Zykluszeit wird gestoppt.

– keine Änderung:
Es wird keine Aktion ausgeführt und eine evtl. lau-
fende Zykluszeit wird fortgeführt.

| Die Einhaltung der Grenzen sowie die Umschal-
tung in eine neue Schieberichtung können Sie 
nur bei einer Vorort-Bedienung realisieren!

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Der Szenenaufruf greift nicht auf interne Szenenmodu-
le zu, sondern nur extern über Kommunikationsobjek-
te auf den Bus.
Es gibt zwei Arten der Szenenfunktion:
– normal
– erweitert
Bei der normalen Szenenfunktion wird bei einem kur-
zen Tastendruck eine Szene aufgerufen und bei einem 
langen Tastendruck eine Szene gespeichert. Sie stel-
len lediglich die Zeit zum Erkennen des langen Tasten-
drucks, die Status-LED-Ansteuerung sowie die 
Szenenadresse ein.

Bei der erweiterten Szenenfunktion steht Ihnen eine 
größere Funktionssvielfalt zur Verfügung. Sie können 
Aktionen für kurze und lange Betätigungszeit, jeweils 
für Betätigen und Loslassen der Taste einstellen. Dar-
überhinaus können Sie eine Zykluszeit programmie-
ren.
Je nachdem, wieviele Objekte Sie in der Szenenfunk-
tion eingestellt haben müssen Sie in weiteren Karten 
(„Taste X - Objekt A“) oder („Taste X - Objekt B“) Ein-
stellungen vornehmen:

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Wertobjekt A 1 Byte Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Szenen aufrufen

Register Parameter

Taste X Funktionsauswahl
Erkennung lange Betätigungs-
zeit ab 100 ms * Faktor (4-250)
Szenenfunktion
nur bei „erweitert“
Anzahl Objekte
nur bei „normale Szenenfunkti-
on“
Szenenadresse (0-63)

t

betätigen

loslassen

lange Betätigungszeit

Aktion direkt 
bei Betätigung

Taste

Aktion bei Erreichen 
der langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
nach Erreichen der 
langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit
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Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Sie können die Eingänge auf verschiedene Arten sper-
ren:
1. Für jeden Eingang separat
2. Alle Eingänge funktionieren wie Mastereingang
3. Umschalten zwischen zwei Vorort-Szenen
Sie können festlegen, ob bei Sperrobjekt = 0 oder = 1 
gesperrt werden soll.

Für jeden Eingang separat

Mit dieser Aktion können Sie jede der zwei bzw. vier 
Eingänge individuell sperren. Wenn ein Eingang ge-
sperrt ist, führt er keinerlei Funktion aus. Über einen 
weiteren Parameter können Sie das Verhalten von zy-
klischen Funktionen parametrieren.

Alle Tasten funktionieren wie Mastereingang

Mit dieser Aktion legen Sie einen der zwei bzw. vier 
Eingänge als Mastereingang fest. Wenn eine beliebige 
Taste gedrückt wird, wird die Aktion ausgeführt, die für 
den Mastereingang parametriert ist.

Umschalten zwischen zwei Vorortszenen

Mit dieser Aktion können Sie zwischen zwei Szenen, 
die im Aktor (Vorort) bzw. im Szenenmodul paramet-
riert sind.

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

| Beim Aktivieren einer Sperrfunktion über das 
Sperrobjekt werden alle momentanen Tasten-
funktionen zurückgesetzt bzw. unterbrochen.

● Szenen im Szenenmodul parametrieren

Der Taster ist mit einem eigenen Szenenmodul ausge-
stattet, das Ihnen die Möglichkeit bietet, bis zu acht 
Szenen dauerhaft zu speichern. Die gespeicherten 
Szenen können überschrieben werden, wenn Sie da-
für eine Freigabe parametriert haben.
Über das Nebenstellenobjekt (1 Byte) wird die gesam-
te Szenen-Funktionalität gesteuert. Zusätzlich stehen 
Ihnen ein Objekt zur Programmierfreigabe sowie sie-
ben 1/8-Bit-Objekte und ein Objekt für Werte bis 16 Bit 
zur Verfügung, um Szenenwerte auf den Bus zu sen-
den.
Sie können die Zeit zwischen den Aktor-Lese-Tele-
grammen einstellen. Das ist z. B. dann sinnvoll, wenn 
die erwartete Antwort lange dauern kann (Linienkopp-
ler, Bereichskoppler).
Wenn eine Leseanforderung verloren geht oder nicht 
beantwortet wird, so wird in der Szene der aktuelle 
Objektwert abgespeichert (entweder durch eine Lese-
anforderung oder durch eine Ausgabe geschrieben). 
Zur Kontrolle des korrekten Speichervorgangs sollten 
Sie die zuletzt gespeicherte Szene am Taster abrufen. 

Register Parameter

Taste X - (Objekt A/B) Aktion direkt bei Betätigung
Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit
Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit
Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit
Wert 1 Szenenadresse (0-63)
Szenenadresse soll die Szene
Wert 2 Szenenadresse (0-63)
Szenenadresse soll die Szene
Zykluszeitbasis
Zykluszeitfaktor (3-255)

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Taste X Objekt A/B 1 Byte Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Sperrfunktion für die Eingänge aktivieren

Register Parameter

Sperrfunktion Sperrfunktion
Sperre
Art der Sperrung

Register Parameter

Sperrfunktion/ Tasten X: Sperren Taste X
Zyklische Aktionen werden

t

betätigen

loslassen

lange Betätigungszeit

Aktion direkt 
bei Betätigung

Taste

Aktion bei Erreichen 
der langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
nach Erreichen der 
langen Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen 
vor Ablauf der langen 
Betätigungszeit

Register Parameter

Sperrfunktion Sperrfunktion
Sperre
Art der Sperrung
Mastertaste

Register Parameter

Sperrfunktion Sperrfunktion
Sperre
Art der Sperrung
Umschalten zwischen Szenena-
dresse
und Szenenadresse

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Sperr-
funktion

Sperrobjekt 1 Bit Niedrig SK Empfangen
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Wenn sie unverändert bleibt, so ist die individuelle 
Speicherung fehlerfrei verlaufen. Bei einem Unter-
schied wurde auf eine Leseanforderung nicht richtig 
geantwortet.
Wenn der Taster eine Szene abarbeitet und dabei eine 
weitere Szene aufgerufen wird, so wird die aktuelle 
Bearbeitung abgebrochen und die zuletzt aufgerufene 
Szene abgearbeitet.

Dieses Register sowie die folgenden Szenenregister 
erscheinen nur bei eingeschalteter Szenenfunktion.

| In dieser Karte können sie den Datentyp der 
max. acht Ausgangsobjekte festlegen. Eine Be-
sonderheit ist die Aktorgruppe 7, denn mit ihr 
können Sie auch Werte größer als 8 Bit senden.

| Wenn die Alarmfunktion aktiv ist, entfällt die 
achte Aktorgruppe, da sie dann für die Alarm-
funktion reserviert ist.

Für jede Szene legen Sie fest, über welche Szenena-
dresse die Szene am Szenen-Eingangsobjekt aufgeru-
fen werden soll. Außerdem legen Sie die Zeit 
zwischen einzelnen Szenen-Telegrammen fest.

| Achten Sie darauf, Szenenadressen für dieses 
Gerät immer eindeutig zu vergeben, d. h. keine 
Szenenadresse mehrfach zu vergeben.

Legen Sie schließlich die für diese Szene benötigten 
Aktorgruppen bzw. deren Werte fest. Diese bleiben 
nur bis zur ersten Szenenspeicherung gültig.
Der einstellbare Wertebereich ist abhängig vom einge-
stellten Datentyp bei „Szenen-Aktorgruppen“.

Kommunikationsobjekte

Sie können folgende Kommunikationsobjekte auswäh-
len:

Verhalten bei Anlegen/Wiederkehr der Busspan-
nung

Bei Anlegen bzw. Wiederkehr der Busspannung kön-
nen je nach Einstellung Telegramme gesendet wer-
den.

Verhalten bei Ausfall der Busspannung

Eventuell leuchtende Status-LEDs werden ausge-
schaltet.

Register Parameter

Szenenfunktion Szenenfunktion
nur wenn Szenenfunktion ein:
Szenen speichern
Zeit zwischen zwei Aktor-Lese-
Telegrammen
100 ms * Faktor (2-255)

Register Parameter

Szenen-Aktorgruppen Aktorgruppe 1-8
Szene X Szene wird mit folgendem Wert 

(0-63) aufgerufen
Zeit zwischen den Szenentele-
grammen
100 ms * Faktor (2-255)
nur bei Datentyp „Schaltob-
jekt“:
Wert 1 bis Wert 8
nur bei Datentyp „Wertobjekt (8 
Bit in Stufen“:
Wert 1 bis Wert 8
nur bei Datentyp „Wertobjekt (8 
Bit stufenlos“:
Wert 1 bis Wert 8
nur bei Datentyp „Zwangsfüh-
rungsobjekt“:
Wert 1 bis Wert 8
nur bei Wertobjekt 16 Bit:
Wert 7

Funktion Objektname Typ Prio Flags Verhalten

Szenenfunk-
tion

Nebenstellenob-
jekt

1 Byte Niedrig SK Empfangen

Wert sen-
den

Aktorgruppe 1-8 1 Byte Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Wert sen-
den

Aktorgruppe 7 2 Byte Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Schalten Aktorgruppe 1-8 1 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Zwangsfüh-
rung

Aktorgruppe 1-8 2 Bit Niedrig SKÜ Senden/
Empfangen

Szenen spei-
chern

Freigabeobjekt 1 Bit Niedrig SK Empfangen

Verhalten bei Anlegen/Wiederkehr und Aus-
fall der Busspannung
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Umschalten“ eingestellt ist:

Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Schalten“ eingestellt ist:

Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Dimmen“ eingestellt ist:

Parameter und Einstellwerte

Allgemein

Parameter Einstellung

Tastermodul 1fach
2fach
4fach
4fach IR

Betriebs-Led eingeschaltet
ausgeschaltet

IR-Bereiche Merten Fernbedie-
nung

ja

nein

IR-bereich a - b, 

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Umschalten
Schalten
Dimmen
Jalousie
Flanken 1 Bit, 2 Bit (Zwang), 1 
Byte Werte
Flanken mit 2 Byte Werten
8 Bit-Schieberegler
Szene

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Umschalten
Anzahl Objekte eins

zwei
Status-LED Ansteuerung eingeschaltet

ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Objekt A/B 1 Bit

1 Byte in Stufen 0 % - 100 %
1 Byte stufenlos 0 - 255

Wert 100 %

einstellbar in Zehner-Schritten 
sowie 25 % und 75 %

Wert 0 - 255, 255 Voreinstellung

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Schalten
Anzahl Objekte eins

zwei
Status-LED Ansteuerung eingeschaltet

ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Objekt A/B 1 Bit

1 Byte in Stufen 0 % - 100 %
1 Byte stufenlos 0 - 255

Wert Ein-Telegramm

Aus-Telegramm
Wert 100 %

einstellbar in Zehner-Schritten 
sowie 25 % und 75 %

Wert 0 - 255, 255 Voreinstellung

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Dimmen
Erkennung lange Betätigungszeit 
100ms * Faktor (4-250)

4 - 250, 6 Voreinstellung

Taste X

Parameter Einstellung
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Jalousie“ eingestellt ist:

Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Flanken 1 Bit, 2 Bit (Zwang), 1 Byte Werte“ einge-
stellt ist:

Status-LED Ansteuerung eingeschaltet
ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Dimmrichtung heller
dunkler
heller und dunkler

Dimmstufen (heller) auf max. Helligkeit

1/2 heller
1/4 heller
1/8 heller
1/16 heller
1/32 heller
1/64 heller

Dimmstufen (dunkler) auf min. Helligkeit

1/2 dunkler
1/4 dunkler
1/8 dunkler
1/16 dunkler
1/32 dunkler
1/64 dunkler

Zyklisches Senden der 
Dimmstufen

ja
nein

Zykluszeitbasis 0,1 Sekunde

1 Sekunde
1 Minute
1 Stunde
1 Tag

Zykluszeitfaktor (3-255) 3 - 255, 8 Voreinstellung
Stopp-Telegramm nach Loslassen freigegeben

gesperrt

Taste X

Parameter Einstellung

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Jalousie
Erkennung lange Betätigungszeit 
ab 100 ms * Faktor (4-250)

4 - 250, 6 Voreinstellung

Status-LED Ansteuerung eingeschaltet
ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Fahrtrichtung auf
ab
auf und ab
mit Positionswerten

Richtungswechsel Lamellenver-
stellung ab 100 ms * Faktor (5-50)

5 - 50, 10 Voreinstellung

Auswahl Positionierung eine Position (kurze Betätigung)
zwei Positionen (Unterschei-
dung kurze/lange Betätigung)

Positionswert 1 (kurze Betäti-
gung)

in Stufen 0 % - 100 %

stufenlos 0 - 255
Wert für Jalousiestellung bei „in Stufen“: 0 % - 100 % in 

10er-Schritten, 100 % Voreinstel-
lung
bei „stufenlos“: 0 - 255 in Einer-
schritten, 255 Voreinstellung

Wert für Lamellenstellung bei „in Stufen“: 0 % - 100 % in 
10er-Schritten, 0 % Voreinstel-
lung
bei „stufenlos“: 0 - 255 in Einer-
schritten, 0 Voreinstellung

Positionswert 2 (lange Betäti-
gung)

in Stufen 0 % - 100 %

stufenlos 0 - 255

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Flanken 1 Bit, 2 Bit (Zwang), 1 
Byte Werte
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Flankenfunktion normal (Betätigt, Losgelas-
sen)

erweitert (lange und kurze Betä-
tigung)

Erkennung lange Betätigungszeit 
ab 100 ms * Faktor (4-250)

4 - 250, 6 Voreinstellung

Anzahl Objekte eins

zwei
Status-LED Ansteuerung eingeschaltet

ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Objekt A/B 1 Bit

2 Bit (Zwangsführung)
1 Byte in Stufen 0 % - 100 %
1 Byte stufenlos 0-255

Aktion bei Betätigung nur bei 1 Bit:
sendet 1

nur bei 1 Bit:
sendet 0
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 1
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 2
schaltet um
sendet seinen Wert
keine

Aktion bei Loslassen nur bei 1 Bit:
sendet 1
nur bei 1 Bit:
sendet 0

nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 1
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 2
schaltet um
sendet seinen Wert
keine

Taste X

Parameter Einstellung

Wert 1 / Wert 2 zwangsgeführt einschalten (11)
zwangsgeführt ausschalten (10)
Zwangsführung ausschalten 
(00)

Wert 1 / Wert 2 0 - 100 % in 10-%-Schritten,
100 % Voreinstellung Wert 1,
0 % Voreinstellung Wert 2

Wert 1 / Wert 2 0- 255, 
255 Voreinstellung Wert 1,
0 Voreinstellung Wert 2

Taste X - (Objekt A/B)

Parameter Einstellung

Objekt A/B 1 Bit

2 Bit (Zwangsführung)
1 Byte in Stufen 0 % - 100 %
1 Byte stufenlos 0-255

Taste X

Parameter Einstellung
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Flanken mit 2 Byte Werten“ eingestellt ist:

Aktion direkt bei Betätigung

Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit

Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit

Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit

nur bei 1 Bit: sendet 1
nur bei 1 Bit: sendet 1 sofort 
und danach zyklisch
nur bei 1 Bit:
sendet 1 nur zyklisch
nur bei 1 Bit: setzt Objektwert 
auf 1 (nur lesbar)
nur bei 1 Bit: sendet 0
nur bei 1 Bit: sendet 0 sofort 
und danach zyklisch
nur bei 1 Bit:
sendet 0 nur zyklisch
nur bei 1 Bit: setzt Objektwert 
auf 0 (nur lesbar)
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 1
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 1 sofort und da-
nach zyklisch
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 1 nur zyklisch
nur bei 2 Bit/1 Byte:
setzt Objektwert auf Wert 1 (nur 
lesbar)
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 2
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 2 sofort und da-
nach zyklisch
nur bei 2 Bit/1 Byte:
sendet Wert 2 nur zyklisch
nur bei 2 Bit/1 Byte:
setzt Objektwert auf Wert 2 (nur 
lesbar)
schaltet um
schaltet um, sendet sofort, da-
nach zyklisch
schaltet um, sendet nur zyklisch
schaltet um und wird nicht ge-
sendet
schaltet zyklisch um, sendet so-
fort, danach zyklisch
schaltet zyklisch um, sendet nur 
zyklisch
schaltet zyklisch um und wird 
nicht gesendet
nur bei 1 Bit:
sendet seinen Wert
nur bei 1 Bit:
sendet seinen Wert sofort und 
danach zyklisch
nur bei 1 Bit:
sendet 1 und nach einer Zyklus-
zeit 0
nur bei 2 Bit/1 Byte
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
nur bei 1 Byte
erhöhe den akt. Objektwert um 
Wert 1 zyklisch
nur bei 1 Byte
reduziere den akt. Objektwert 
um Wert 2 zyklisch
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)
keine Änderung
keine (Stopp nach Ablauf der 
aktuellen Zykluszeit)

Taste X - (Objekt A/B)

Parameter Einstellung

Wert 1 / Wert 2 zwangsgeführt einschalten (11)
zwangsgeführt ausschalten (10)
Zwangsführung ausschalten 
(00)

Wert 1 / Wert 2 0 - 100 % in 10-%-Schritten,
100 % Voreinstellung Wert 1,
0 % Voreinstellung Wert 2

Wert 1 / Wert 2 0- 255, 
255 Voreinstellung Wert 1,
0 Voreinstellung Wert 2

Zykluszeitbasis 0,1 Sekunde

1 Sekunde
1 Minute
1 Stunde
1 Tag

Zykluszeitfaktor (3-255) 3-255, 10 Voreinstellung

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Flanken mit 2 Byte Werten
Status-LED Ansteuerung eingeschaltet

ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Flankenfunktion normal (Betätigt, Losgelas-
sen)

erweitert (lange und kurze Betä-
tigung)

Erkennung lange Betätigungszeit 
ab 100 ms * Faktor (4-250)

4 - 250, 6 Voreinstellung

Taste X - (Objekt A/B)

Parameter Einstellung
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Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„8bit-Schieberegler“ eingestellt ist:

Aktion bei Betätigung sendet Wert 1

nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 1 sofort und da-
nach zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 1 nur zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
setzt Objektwert auf Wert 1 (nur 
lesbar)
sendet Wert 2
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 2 sofort und da-
nach zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 2 nur zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
setzt Objektwert auf Wert 2 (nur 
lesbar)
sendet seinen Wert
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)
keine

Aktion bei Loslassen
Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit
Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit
Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit

sendet Wert 1
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 1 sofort und da-
nach zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 1 nur zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
setzt Objektwert auf Wert 1 (nur 
lesbar)
sendet Wert 2
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 2 sofort und da-
nach zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 2 nur zyklisch
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
setzt Objektwert auf Wert 2 (nur 
lesbar)
sendet seinen Wert
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
nur bei erweiterter Flankenfkt.:
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)

keine

Taste X - Werte

Parameter Einstellung

Objekttypwert Gleitkomma
Ganzzahl mit Vorzeichen (-32768 
... 32767)
Ganzzahl ohne Vorzeichen (0 ... 
65535)

Wert 1/2
Basiswert, einstellbarer Wertebe-
reich in Klammern

verschiedene Werte von 
0,01 bis 327,68 in unterschiedli-
chen Schrittweiten,
0,01 (0 bis 20,47) Voreinstellung

Wert 1/2 (-32768 - 32767) -32768 - 32767
Wert 1/2 (0 - 65535) 0 - 65535

Taste X

Parameter Einstellung

Taste X (2)

Parameter Einstellung

Schiebereglerfunktion mit Startwert und Endwert

ohne Startwert und Endwert
Status-LED Ansteuerung eingeschaltet

ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Aktion direkt bei Betätigung
Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit
Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit
Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit

nur bei „mit Start- und End-
wert“
Sende Startwert, danach erhöhe 
zykl. um Schrittweite
nur bei „mit Start- und End-
wert“
Sende Endwert, danach reduzie-
re zykl. um Schrittweite
Erhöhe aktuellen Objektwert zy-
klisch
Erhöhe aktuellen Obkejtwert 
einmal
Reduziere aktuellen Objektwert 
zyklisch
Reduziere aktuellen Objektwert 
einmal
Schieberichtung umkehren und 
zyklisch senden
Schrittweise bis zu den Grenzen 
und wieder zurück
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)
keine Änderung

Startwert 0 - 255 in Einer-Schritten
Schrittwert 0 - 255 in Einer-Schritten
Endwert 0 - 255 in Einer-Schritten
Zykluszeitbasis 0,1 Sekunde

1 Sekunde
1 Minute
1 Stunde
1 Tag

Zykluszeitfaktor (3-255) 3 - 255 in Einer-Schritten, 5 Vor-
einstellung
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  Taster

 Taster
 Taster plus

Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Wenn „Funktionsauswahl“ in Register „Taste X“ auf 
„Szene“ eingestellt ist:

Taste X

Parameter Einstellung

Funktionsauswahl Szene
Erkennung lange Betätigungszeit 
ab 100 ms * Faktor (4-250)

4 - 250 in Einerschritten, 30 Vor-
einstellung

Szenenfunktion normal (kurz = ausgeben / 
lang = speichern)

erweitert
Anzahl Objekte eins

zwei
Status-LED Ansteuerung eingeschaltet

ausgeschaltet
vom Schalt-/Wertobjekt A
vom Schalt-/Wertobjekt B
Vom Rückmeldeobjekt
bei Betätigung EIN/Loslassen 
AUS
bei langer Betätigung EIN/Los-
lassen AUS
blinkt
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B ungleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
A gleich 0
blinkt wenn Schalt-/Wertobjekt 
B gleich 0
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 1
blinkt wenn Rückmeldeobjekt 
gleich 0
bei Betätigung blinken/Loslas-
sen Aus
bei langer Betätigung blinken/
Loslassen Aus

Szenenadresse (0-63) 0 - 63 in Einer-Schritten

Taste X - (Objekt A/B)

Parameter Einstellung

Aktion bei Betätigung sendet Wert 1
sendet Wert 2
schaltet um
schaltet zyklisch um, sendet so-
fort, danach zyklisch
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)

keine Änderung
Aktion bei Loslassen vor Ablauf 
der langen Betätigungszeit

sendet Wert 1

sendet Wert 2
schaltet um
schaltet zyklisch um, sendet so-
fort, danach zyklisch
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)
keine Änderung

Aktion bei Erreichen der langen 
Betätigungszeit

sendet Wert 1
sendet Wert 2

schaltet um
schaltet zyklisch um, sendet so-
fort, danach zyklisch
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)
keine Änderung

Aktion bei Loslassen nach Errei-
chen der langen Betätigungszeit

sendet Wert 1
sendet Wert 2
schaltet um
schaltet zyklisch um, sendet so-
fort, danach zyklisch
sendet Wert 1 und nach einer 
Zykluszeit Wert 2
keine (stoppt zyklisches Sen-
den)

keine Änderung
Szenenadresse 1 (0-63)
Szenenadresse 2 (0-63)

0 - 63 in Einer-Schritten

Szenenadresse 1 soll die Szene
Szenenadresse 2 soll die Szene

abrufen (Voreinstellung bei 
Wert 1)
speichern (Voreinstellung bei 
Wert 2)

Zykluszeitbasis 0,1 Sekunde
1 Sekunde

1 Minute
1 Stunde
1 Tag

Zykluszeitfaktor (3-255) 3 - 255 in Einer-Schritten, 10 Vor-
einstellung

Sperrfunktion

Parameter Einstellung

Sperrfunktion gesperrt

freigegeben
Sperre bei Objektwert „0“

bei Objektwert „1“

Verhalten bei Beginn der 
Sperre

für jeden Eingang separat
alle Eingänge funktionieren 
wie Mastereingang

Mastereingang Eingang 1... 4

Taste 1-X: Sperren

Parameter Einstellung

Taste X sperren

nicht sperren

Taste X - (Objekt A/B)

Parameter Einstellung
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 Taster
 Taster plus

Universal 1815/1.0 Art.-Nr. 6171xx, 6172xx, 6174xx, 6175xx, 6275xx, 6276xx, 6278xx, 6279xx
Szenenfunktion

Parameter Einstellung

Szenenfunktion eingeschaltet
ausgeschaltet

nur wenn Szenenfunktion ein:
Szenen speichern

freigegeben

wenn Freigabeobjekt gleich „1“
gesperrt

Zeit zwischen zwei Aktor-Lese-
Telegrammen
100 ms * Faktor (2-255)

2 - 255 in Einerschritten, 10 Vor-
einstellung

Szenen Aktorgruppen

Parameter Einstellung

Aktorgruppe X Schaltobjekt
Wertobjekt (8 Bit in Stufen)
Wertobjekt (8 Bit in stufenlos)
Zwangsführungsobjekt
nur bei Aktorgruppe 7:
Wertobjekt (16 Bit Ganzzahl 
ohne Vorzeichen)
nur bei Aktorgruppe 7:
Wertobjekt (16 Bit Ganzzahl mit 
Vorzeichen)
nur bei Aktorgruppe 7:
Wertobjekt (16 Bit Gleitkomma-
wert)

Szene X

Parameter Einstellung

Szene wird mit folgendem Wert 
(0-63) aufgerufen

0 - 63 in Einerschritten

Zeit zwischen den Szenentele-
grammen
100 ms * Faktor (2-255)

2 - 255 in Einerschritten

Szene X Werte

Parameter Einstellung

nur bei Datentyp „Schaltobjekt“:
Wert 1 bis Wert 8

Ein-Telegramm
Aus-Telegramm
kein Telegramm senden

nur bei Datentyp „Wertobjekt (8 
Bit in Stufen“:
Wert 1 bis Wert 8

kein Telegramm senden

0 - 100 % in 10-%-Schritten

nur bei Datentyp „Wertobjekt (8 
Bit stufenlos“:
Wert 1 bis Wert 8

kein Telegramm senden

0 - 254 in Einerschritten

nur bei Datentyp „Zwangsfüh-
rungsobjekt“:
Wert 1 bis Wert 8

zwangsgeführt einschalten (11)
zwangsgeführt ausschalten (10)
Zwangsführung aufheben (00)
kein Telegramm senden

nur bei Wertobjekt 16 Bit:
Wert 7

Telegramm senden
kein Telegramm senden
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