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0.0.1 Beweg/Uberwachung 1306/1.0,
Art. Nr. 6317.., 6327..

® Allgemeines

Die Applikation 1306/1.0 ist fur den KNX Bewegungs-
melder, Merten Artikel Nummer 6317. und 6327. ent-
wickelt worden. Im folgenden wird das Gerat
Bewegungsmelder genannt.

Der Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung nur
dann ein, wenn bei einer zu niedrigen Umgebungshel-
ligkeit Bewegungen vor dem Gerat erkannt werden.
Werden im eingeschalteten Zustand keine weiteren
Bewegungen mehr wahrgenommen schaltet der inte-
grierte Treppenhausautomat die Beleuchtung wieder
aus.

Die ETS-Applikation beinhaltet 5 unabhangige Beweg-
blocke, mit jeweils 4 Ausgangsobjekten.

Die technischen Daten des Bewegungsmelders wer-

den in der Geratebeschreibung des Gerates beschrie-
ben.

e | Hinweis:

1 Alle beschriebenen Einstellungen beziehen sich
auf die ETS-Version 3. Sie kénnen jedoch alle
Einstellungen und Funktionen auch mit der ETS-
Version 2 nutzen.

Die Applikationsdateien (vd2 und vd3) sind so
konfiguriert, dass die Applikations-Ladezeit er-
heblich verkirzt wird. Beim Konvertieren eines
ETS 2-Projektes in die ETS 3 geht diese Zeiter-
sparnis verloren. Wenn Sie mit der ETS 3 arbei-
ten, benutzen Sie die vd3-Dateien.

Summe der moglichen Adressen und Verbin-
dungen:

254 Adressen; 255 Verbindungen

Hinweis:

Wenn Sie in der ETS2 oder ETS 3 auf die Vorein-
stellungswerte zurlickschalten (, Standard” kli-

cken), dann werden sdmtliche Werte, die Sie bis
dahin gedndert hatten, geldscht. Eventuell para-
metrierte Gruppenadressen gehen verloren.

pudeo

Hinweis:

Da verschiedene Funktionen in Abhangigkeit zu
anderen Funktionen stehen, sind diese abhangi-
gen Funktionen nur dann in der ETS sicht- und
anwahlbar, wenn die vorgeschaltete Funktion
freigegeben ist. Wenn Sie Funktionen abwahlen
oder Parameter verandern, kann es passieren,
dass bereits verbundene Gruppenadressen ent-
fernt werden.

pudeo

® Der schnelle Einstieg

Wenn Sie die Applikation in der ETS einfligen oder die
Schaltflache , Standard” anklicken schaltet die ETS-Ap-
plikation automatisch in die Minimalkonfiguration.

In dieser sogenannten Minimalkonfiguration ist es
maoglich den Bewegungsmelder in Betrieb zu nehmen.
Fir einige Anwendungsfalle ist die Minimalkonfigurati-
on fur die Praxis sogar ausreichend. Wir empfehlen
auch die Minimalkonfiguration aufzurufen um sich mit
der Applikationssoftware fir den Bewegungsmelder
vertraut zu machen. Alle erweiterten, bzw. komplexe-
ren Parameter sind nicht freigegeben. In der ,, Block
Konfiguration™ ist nur der erste ,, Bewegblock” freige-
geben. In der Karte ,Telegramme” wird nur das Aus-
gangsobjekt 1 freigegeben. Es handelt sich um ein
1Bit Ausgangsobjekt. Dieses Objekt sendet bei Bewe-
ganfang ein 1-Telegramm und bei Ablauf des internen
Treppenhausautomaten wird ein O-Telegramm gesen-
det. Grundsatzlich kann jeder Parameter auf seine indi-
viduellen Bedlrfnisse abgestimmt werden. Die
Helligkeitsschwelle und die Treppenhauszeit sollten
aber in jedem Fall angepasst werden. Kontrollieren Sie
die Karten , Helligkeit” und ,Zeiten”

So werden die entsprechenden Objekte mit einem
KNX-Schaltaktor verbunden.

1/1/1

Schaltobj. > Schaltobj.
Bewegungs-

Riickmeldeobj.

Sicherheitspause 1172

Rickmeldeobj.

Um die erweiterten und komplexeren Parameter ken-
nenzulernen sehen Sie sich die nachfolgenden Seiten
an.
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® Allgemeine Funktionen

Die gemeinsame Sicherheitspause

Beim Schalten von Leuchten, die im Erfassungsbe-
reich des Bewegungsmelders montiert sind, kdnnen
optische Rickmeldungen auftreten. Der Temperatur-
unter- schied der Leuchte oder die Anderung des Infra-
rotspektrums kénnen von Passiv-Infrarot-Bewegungs-
meldern wie eine Bewegung interpretiert werden (op-
tische Ruckkopplung).

Die Applikation besitzt ein gemeinsames Sicherheits-
pausensystem, d. h. eine durch den Bewegungsmel-
der ausgeloste Sicherheitspause wirkt auf alle Blocke
der Applikation. Die Sicherheitspause kann entspre-
chend einem Parameter bei einem Aus-Telegramm
oder bei einem Aus- und Ein-Telegramm auf dem
Rickmeldeobjekt (Sicherheitspause) ausgeldst wer-
den.

Das Ruckmeldeobjekt des Schalt-/Dimmaktors muss
mit dem Objekt Rickmeldung - Sicherheitspause des
Bewegungsmelders verbunden werden.

Nachdem eine Sicherheitspause gestartet wurde,
werden die Signale vom Bewegungssensor fiir diese
Zeit nicht mehr ausgewertet: Eine abgelaufene Trep-
penhauszeit kann wahrend einer aktiven Sicherheits-
pause durch eine Bewegung nicht gestartet und eine
laufende Treppenhauszeit kann durch eine Bewegung
nicht retriggert werden.

Eine laufende Treppenlichtzeit wird durch das Aktivie-
ren einer Sicherheitspause nicht beeinflusst, d. h. die
gestartete Treppenlichtzeit lduft wie gewohnt ab.

e | Hinweis:

1 | Nurdie richtige Auswahl des Montageortes des
Bewegungsmelders und der Beleuchtung kén-
nen optische Ruckkopplungen vermeiden. Das
Sicherheitspausensystem und das Sicherheits-
pausenobjekt der Applikation kdnnen nicht alle
Fehlprojektierungen abfangen.

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Allgemein:

Funktion |[Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Sicherheits- | Rlickmeldeobjekt |1 Bit | Niedrig| SK Empfangen
pause

Parameter

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-
nen manche Funktionen oder Objekte in der
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Allgemein |

Parameter Einstellung

Sicherheitspause Uber Rickmel- gesperrt
deobjekt

bei Aus-Telegramm

bei Ein- und Aus- Telegramm

Sicherheitspause (1-20) Sekunden 1-20; Voreinstellung: 2

® Alilgemeine Helligkeitsauswertung

Die aktuelle Helligkeit kann vom internen Helligkeits-
sensor, von einem externen Kommunikationsobjekt
oder von beiden Abhédngigkeiten ermittelt werden. Das
Verhaltnis von internen zu externen Wert kann dabei
parametriert werden.

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Allgemein:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

externer |Istwerteingang 2 Byte |Niedrig| SKUA|Senden/

Sensor Empfangen/
Aktualisie-
ren

Parameter

Allgemein

Parameter Einstellung

Istwert (Helligkeit) vom internen Sensor

vom Objekt Istwerteingang

vom internen Sensor und Objekt

Berlicksichtigung des separat ge- 0%-100%, in 5%-Schritten; Vor-

messenen Luxwerts (0%-100%) einstellung 50%
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Istwertkorrektur

Der gemessene Helligkeitswert (Istwert) kann korri-
giert werden, dabei wird zwischen dem Montageort
des Bewegungsmelders und der Referenzflache (z. B.
Schreibtischflache) unterschieden. Mit Hilfe der Ist-
wertkorrektur soll, unter Berlcksichtigung des vom
Bewegungsmelders gemessenen Helligkeitswertes
am Montageort und einer internen Verschiebungskur-
ve, der Helligkeitswert der Referenzflache ermittelt
werden.

Flr eine Istwertkorrektur bendtigen Sie ein Luxmeter,
die gemessenen Luxwerte werden anschliefsend in
der Applikationssoftware des Bewegungsmelders ein-
getragen.

Bei starker Sonneneinstrahlung auf die Referenzflache
oder den Montageort sollten die Messungen nicht
durchgefiihrt werden. Unter Umstanden, kann eine
Verdunkelung des Raumes das Messergebnis verbes-
sern.

Sonnenlicht

Bewegungsmelder

Referenzflache

Optimale Lichtverhaltnisse flr eine Istwertkorrektur.
Die Messergebnisse am Montageort, bzw. an der Re-
ferenzflache werden gleichmaf3ig vom natdrlichen
Licht beeinflusst.

FUr die Istwertkorrektur werden 4 Messungen bend-

tigt:

— Das Kunstlicht ist ausgeschaltet, Messung der Hel-
ligkeit am Montageort des Bewegungsmelders.

— Das Kunstlicht ist eingeschaltet (max. Helligkeit),
Messung der Helligkeit am Montageort des Bewe-
gungsmelders.

— Das Kunstlicht ist ausgeschaltet, Messung der Hel-
ligkeit auf der Referenzflache (z. B. Schreibtisch).

— Das Kunstlicht ist eingeschaltet (max. Helligkeit),
Messung der Helligkeit auf der Referenzflache (z. B.
Schreibtisch).

Die 4 gemessenen Luxwerte werden in der Applikati-
onssoftware eingetragen. In der Karte , Allgemein”
stehen bei freigeschalteter , Istwertkorrektur” 4 Fel-
der zur Verfligung. , Leuchtmittel ausgeschaltet’ bzw.
, Leuchtmittel max. Helligkeit” flr den Istwert am
Montageort. Das Gleiche gilt fir den Istwert auf der
Referenzflache.

Der ermittelte Helligkeitswert gilt flr alle Bewegbld-
cke. Dieser Wert kann zyklisch auf den Bus gesendet
werden.

Hinweis:

Wenn sich die Verhéltnisse des Raumes andern,
z. B. durch andere Mébel, Bodenbelage oder
Decke, d.h. wenn sich die Reflexionsflachen in-
nerhalb des Raumes andern, muss erneut eine
Messung durchgeflhrt werden. Die ermittelten
Messwerte werden in der Applikationssoftware
eingetragen. Danach muss der Bewegungsmel-
der erneut programmiert werden.

pudeo

Hinweis:

Eine Istwertkorrektur ist nur sinnvoll, in Verbin-
dung mit einem Dimmaktor und einer 8 Bit-
Rickmeldung.

pudeo

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Allgemein:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Senden resultierender Ist- |2 Byte [Niedrig|KU  [Senden
wert

Hellig- Rickmeldung 1 Byte |Niedrig| SKUA|Senden/

keitswert Empfangen/
Dimmak- Aktualisie-
tor ren
Parameter

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-
nen manche Funktionen oder Objekte in der
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Allgemein |

Parameter Einstellung

Istwertkorrektur freigegeben
gesperrt

Istwert (0-2000 Lux) Montageort

Leuchtmittel ausgeschaltet 0-2000; Voreinstellung 50

Leuchtmittel max. Helligkeit 0-2000; Voreinstellung 100

Istwert (0-2000 Lux) Referenzfla-
che

Leuchtmittel ausgeschaltet 0-2000; Voreinstellung 100

Leuchtmittel max. Helligkeit 0-2000; Voreinstellung 350

Istwert zyklisch senden Referenz- freigegeben
flache (bzw. vom Montageort)

gesperrt

Zeitbasis Luxwert senden 1s

1 min
1 std

Zeitfaktor Luxwert senden (1-255) 1-255; Voreinstellung 30
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® Bewegblock

Grundlegende Funktion eines Bewegungsblocks

In einem Bewegungsblock ist ein Treppenhausauto-
mat ,integriert” Der Bewegungsblock sendet bei zu
niedriger Umgebungshelligkeit und einer erkannten
Bewegung ein Ein-Telegramm auf den Bus. Wenn kei-
ne Bewegung mehr registriert wird, startet die Trep-
penlichtzeit. Nach einer parametrierten Zeit wird ein
Aus-Telegramm auf den Bus gesendet.

Eine Helligkeitsmessung findet nur in dem Moment
statt, wenn die erste Bewegung erkannt wird. Werden
weitere Bewegungen erkannt, unabhangig von einer
veranderten Helligkeit, wird kein Aus-Telegramm ge-
sendet. Erst wenn keine Bewegung mehr registriert
wird, startet die Treppenlichtzeit und nach der parame-
trierten Zeit wird ein Aus-Telegramm gesendet.

Block Konfiguration

Bis zu 5 Bewegblocke stehen zur Verfigung. In der
Standart-Einstellung ist Block 1 freigegeben.

Parameter

Block Konfiguration

Parameter Einstellung

Beweg-/Préasenzblock X freigegeben
gesperrt

Bewegungserkennung

Das Gerat hat einen Erfassungswinkel von 180°. Die
180°-Erfassung wird in 2 Sektoren unterteilt. Die je-
weils 90° groRen Sektoren werden mit Buchstaben A
und B bezeichnet.

In die Bewegungserkennung gehen 2 unabhangige
Passiv Infrarot Sensoren (Sektoren A und B) ein. Uber
die ETS ist es moglich alle 2 Sensoren gleichmafiig zu
parametrieren oder jeder Sektor kann einzeln parame-
triert werden. In der Karte ,, Bewegsensoren” kénnen
die Sektorbezogenen Einstellungen ,freigegeben”
oder ,,gesperrt” werden. Bei einer Sperrung der Sek-
torbezogenen Einstellungen wird die Empfindlichkeit
und die Reichweite flr alle 2 Sensoren gleichméRig
verandert.

Wenn die Sektorbezogenen Einstellungen ,, freigege-
ben” sind, erscheinen weitere Karten um die Sektoren
A und B einzeln zu parametrieren. Das , Objekt Reich-

weite” und die ,Totzeit Bewegungsanfang” beziehen
sich jeweils auf alle 2 Sensoren des jeweiligen Blocks.
Fir jeden Bewegsensor kann die Reichweite und Emp-
findlichkeit Gber Parameter fir jeden Block eingestellt
werden. Alternativ kann je nach Parametrierung die
Werte Uber ein Potentiometer am Gerét eingestellt
werden. Eine weitere Option ist die Einstellung der
Reichweite Uber das Kommunikationsobjekt Reichwei-
te, dass flr jeden Block freigegeben werden kann. Zur
Unterdriickung von Stérgrof3en oder zum Verzogerten
Einschalten kann eine Totzeit fir den Bewegungsan-
fang aktiviert werden. Nach Bewegungserkennung
(Bewegungsanfang) wird die Totzeit gestartet. Die Be-
wegungsanfangsaktion (senden eines Telegramms
auf den Bus) kann erfolgen, falls nach Ablauf der Tot-
zeit immer noch eine Bewegung innerhalb der Bewe-
gungszeit erkannt wird.
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Bei der Betriebsart Masterbetrieb oder Normalbetrieb
entspricht die Bewegungszeit in dem obigen Dia-
gramm der Treppenlichtzeit. Bei der Betriebsart Slave-
betrieb oder Uberwachungsbetrieb entspricht die
Bewegungszeit der Zykluszeit. In der Praxis lassen
sich eine Vielzahl von Anwendungen durch die ver-
schiedenen Blécke und Sensoren realisieren.

Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis:

Biiro

Flur

Sektor B

Sektor A

Leuchte 2
Leuchte 1

O

— Leuchte 1 soll nur einschalten bei Bewegung im
Flur.

— Far den Bewegblock 1 wird der Sektor A gesperrt,
der Sektor B ist freigegeben und schaltet Leuchte 1

— Leuchte 2 soll nur einschalten bei Bewegungen in
der Nahe des Schreibtisch.
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— FUr den Bewegblock 2 wird der Sektor A freigege-
ben und schaltet die Leuchte 2, Sektor B ist ge-
sperrt.

Blockdiagramm Bewegungsblock

Ein Blockdiagramm verdeutlicht die Zusammenhange
der einzelnen Abhangigkeiten:

Beweg- Bewegungs-
sensor A erkennung
Beweg-
sensor B
Master-
trigger
Helligkeits- Helligkeits- Helligkeitsobj.
sensor auswertung _|
Immer- L 2

dunkelobj. Zeiten

Parameter

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-
nen manche Funktionen oder Objekte in der
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Block X Allgemein - Bewegsen-

soren

Parameter Einstellung

Sektorbezogene Einstellungen freigegeben
gesperrt

Die folgenden Einstellungen sind
nur sichtbar, wenn ,, Sektorbezo-
gene Einstellungen” , gesperrt”

Empfindlichkeit (fir alle Senso-  hoch
ren)

mittel

niedrig

10% - 100% (in 10%-Schritten)
Voreinstellung: 100%

Reichweite (fur alle Sensoren)

Telegramme
Triggerobj.

. Sperr- Ausgangsobj.
Sperrobj. funktion 1-4

Bewegungsauswertung

Wie bereits weiter oben beschrieben gehen die 2 Be-
wegsensoren in die Bewegungserkennung ein.

Das Mastertriggerobjekt ist helligkeitsabhangig und si-
muliert bei einem Ein-Telegramm eine Bewegung, ein
Aus-Telegramm wird nicht berUcksichtigt.

Das Triggerobjekt ist helligkeitsunabhangig und simu-
liert ebenfalls bei einem Ein-Telegramm eine Bewe-
gung. Es ist parametrierbar ob das Triggerobjekt bei
einem Aus-Telegramm die Beleuchtung vorzeitig aus-
schalten kann.

Hinweis:

Das Mastertriggerobjekt und das Triggerobjekt
werden in der ETS erst angezeigt, wenn die Be-
triebsart des Geréates auf , Masterbetrieb” ein-
gestellt ist. Siehe Karte ,Block X Allgemein?
Parameter: , Betriebsart” Das Master-/Trigger-
objekt berlicksichtigt die Totzeit (Totzeit siehe
weiter vorne) nicht und reagiert unverzdgert.
Nahere Informationen zum Master-/Triggerob-
jekt finden Sie weiter hinten.

pudeo

Kommunikationsobjekte

Sie kdnnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Block X Allgemein Bewegsensoren:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Block X Reichweite 1 Byte | Niedrig| SK Empfangen

Die folgenden Einstellungen sind
nur sichtbar, wenn , Sektorbezo-
gene Einstellungen” , freigege-
ben”

Objekt Reichweite (fur alle Senso- gesperrt
ren)

freigegeben

Totzeit Bewegungsanfang (fir alle gesperrt

Sensoren)
freigegeben
Zeitbasis 1 min, 1s
Zeitfaktor (1-255) 3, (1-255)
Sektor X freigegeben
gesperrt
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Block X Allgmein Bewegsenso-
ren Sektor X

Parameter Einstellung
Empfindlichkeit hoch
mittel
niedrig

Reichweite einstellbar uber Parameter

Uber Potentiometer

Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn , Reichweite ein-
stellbar” , Uber Parameter” einge-

stellt ist.
Reichweite bei Download Gber-  freigegeben
schreiben
gesperrt
Reichweite 10% - 100% (in 10%-Schritten)

Voreinstellung: 100%

Reichweite Uber Objekt dndern  gesperrt

freigegeben

® Helligkeitsauswertung

Helligkeitsauswertung eines Bewegungsmelders:

Helligkeit Treppenlichtzeit _Treppenlichtzeit
Ireggen||§ﬁjzelt Treppel

L —

Treppenlichtzeit

L

Helligkeits-
schwelle

Zeit
Schaltobjekt

Ein
Aus

Bewegung Zeit

Zeit

Der Bewegungsmelder wechselt nach dem Ausflihren
der Bewegungsanfangsaktion (Ein-Telegramm sen-
den) in den nicht helligkeitsabhangigen Modus. Dabei
kdénnen erneut erkannte Bewegungen die Treppen-
lichtzeit retriggern.

Helligkeit

FUr jeden der 5 Bewegblocke lasst sich die Helligkeit-

schwelle separat parametrieren. Jeder Block hat eine

eigene Karte , Helligkeit” Erst wenn die parametrierte

Helligkeitsschwelle unterschritten wird und der Bewe-
gungsmelder eine Bewegung registriert, kann je nach
Parametrierung des Gerates eine Treppenlichtzeit ge-

startet und ein Ein-Telegramm auf den Bus gesendet

werden. Die Helligkeitsschwelle ist einstellbar von 10
bis 2000 Lux. Alternativ kann je nach Parametrierung

die Werte Uber ein Potentiometer am Gerat eingestellt
werden.

Uber den Parameter ,Objekt Helligkeitsschwelle”
.freigegeben” oder , gesperrt” kann angewahlt wer-
den, ob die Helligkeitsschwelle Uber den Bus veran-
dert werden soll. Das kann sinnvoll sein, falls mehrere
Prasenzmelder in einem Gebaude montiert sind.
Durch das Objekt , Helligkeitsschwelle - Block X" kann

Uber die ETS oder z. B. Uber ein IP-Touch Panel die Hel-
ligkeitsschwelle verdndert werden, in allen Gebaude-
teilen wird die Helligkeitsschwelle zu gleich
eingestellt.

Helligkeitsobjekt 1 Bit

Das Helligkeitsobjekt sendet einen 1 Bit Wert auf den
Bus. Wird die parametrierte Helligkeitsschwelle unter-
schritten kann ein Ein-Telegramm gesendet werden.
Wird die Helligkeitsschwelle Uberschritten kann ein
Aus-Telegramm gesendet werden. Das invertierte
Senden ist ebenfalls einstellbar.

Helligkeit 4 o zu hell
Helligkeitsschwelle

zu dunkel

Helligkeits-, t
objekt

Ein
Aus
Ein

(a4

Immerdunkelobjekt

Bei freigegebenen , Immerdunkelobjekt” wird je nach
Objektwert in dem Bewegungsmelder intern Dunkel-
heit simuliert. Das , Immerdunkelobjekt” wird bei
Master/Slave-Schaltungen verwendet. Projektierun-
gen von Master/Slave-Schaltungen werden weiter hin-
ten beschrieben.

Kommunikationsobjekte

Sie kdnnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Block X Allgemein Helligkeit:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags |Verhalten

Block X Helligkeitsschwel- | 2 Byte |Niedrig| SK Empfangen
le

Block X Helligkeitsobjekt |1 Bit |Niedrig|KU Senden

Block X Immerdunkelob- |1 Bit |Niedrig| SK Empfangen
jekt

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-
nen manche Funktionen oder Objekte in der
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.
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Parameter

Block X Allgemein Helligkeit |

Parameter Einstellung

Bewegungsaufnahme ist helligkeitsabhangig

nicht helligkeitsabhdngig

Helligkeitsschwelle einstellbar tiber Parameter

Uiber Potentiometer

Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn , Helligkeits-
schwelle einstellbar” , Uber Para-
meter” parametriert wurde.

Helligkeitsschwelle bei Download freigegeben
Uiberschreiben

gesperrt
Helligkeitsschwelle (10-2000Lux) 10-2000 Lux; Voreinstellung:
siehe Karte ,Allgemein” 130
Objekt Helligkeitsschwelle gesperrt

freigegeben

Reaktion bei ausreichender Hellig- wie Prasenzmelder
keit trotz Bewegung

wie Bewegungsmelder

Hysterese (10% - 50%) 10-50%; Voreinstellung: 25

Pause Helligkeitsmessung (1-120) 1-120 Sekunden;
Sekunden Voreinstellung: 4

Helligkeitsobjekt 1 Bit nicht senden

senden

invertiert senden

Immerdunkelobjekt (= nicht hel- gesperrt
ligkeitsabhangig)

freigegeben

Der folgende Parameter ist nur
sichtbar, wenn , Immerdunkelob-
jekt” , freigegeben” wurde.

Immerdunkelobjekt ist aktiv bei Objektwert ,, 1"

bei Objektwert ,, 0"

@ Betriebsarten

In der Applikationssoftware wird fir jeden Block (Be-
wegblock 1-5) festgelegt in welcher Betriebsart dieser
Block arbeitet. Folgende Betriebsarten stehen zur Ver-
flgung:

— Normalbetrieb

— Masterbetrieb

— Slavebetrieb

— Uberwachungsbetrieb

Je nach Betriebsart werden unterschiedliche Parame-
ter und Kommunikationsobjekte angezeigt. Jede Be-
triebsart kann helligkeitsabhéangig oder nicht
helligkeitsabhédngig arbeiten.

Normalbetrieb

In dieser Betriebsart besitzt der Bewegungsmelder
keine externen Triggerobjekte (Mastertriggerobjekt,
Triggerobjekt). Telegramme kdnnen nicht zyklisch ge-
sendet werden, somit kann kein Master-Slave-System
aufgebaut werden. In der Standardeinstellung sendet
der Bewegungsmelder bei Bewegungsanfang ein Ein-
Telegramm und nach Ablauf der Bewegungszeit (Trep-
penlichtzeit) ein Aus-Telegramm.

Hinweis:

Benutzen Sie die Einstellung ,Normalbetrieb”
wenn der Bewegblock fir sich alleine arbeitet.
D. h. pro Raum wird ein Bewegungsmelder ver-
wendet und dieser schaltet eine Leuchte oder
ein Leuchtenband.

pudeo

Masterbetrieb

Der Masterbetrieb stellt alle mdglichen Parameter und
Kommunikationsobjekte des Bewegungsmelders zur
Verflgung. Mit Hilfe des Mastertriggerobjektes oder
des Triggerobjektes kann ein Master-Slave-System
aufgebaut werden. In der Standardeinstellung sendet
der Bewegungsmelder bei Bewegungsanfang ein Ein-
Telegramm und nach Ablauf der Bewegungszeit (Trep-
penlichtzeit) ein Aus-Telegramm.

e | Hinweis:

l Benutzen Sie die Einstellung ,,Masterbetrieb”
wenn ein Master-Slave-System aufgebaut wer-
den soll. D. h. wenn z. B. in einem Raum meh-
rere Bewegungsmelder verwendet werden. Ein
Bewegungsmelder bewertet die Helligkeit und
arbeitet als Master, die anderen Bewegungs-
melder arbeiten als Slave nicht helligkeitsabhan-
gig und , steuern” den Master an.
Projektierungen von Master/Slave-Systemen
werden weiter hinten beschrieben.

Slavebetrieb

Im Slavebetrieb werden in der Standarteinstellung bei
erkannter Bewegung zyklisch Ein-Telegramme gesen-
det. Diese Telegramme sind fir das Mastertriggerob-
jekt oder das Triggerobjekt des Masters bestimmt.

e | Hinweis:

l Benutzen Sie die Einstellung ,, Slavebetrieb”
wenn ein Master-Slave-System aufgebaut wer-
den soll. D. h. wenn z. B. in einem Raum meh-
rere Bewegungsmelder verwendet werden. Ein
Bewegungsmelder bewertet die Helligkeit und
arbeitet als Master, die anderen Bewegungs-
melder arbeiten als Slave nicht helligkeitsabhéan-
gig und , steuern” den Master an.
Projektierungen von Master/Slave-Systemen
werden weiter hinten beschrieben.

Uberwachungsbetrieb

Im Uberwachungsbetrieb werden in der Standardein-
stellung bei erkannter Bewegung zyklisch Ein-Tele-
gramme gesendet. Nach Ablauf der Bewegungszeit
(Zykluszeit bei Bewegung) werden zyklisch Aus-Tele-
gramme gesendet.

o | Hinweis: )

1 | Benutzen Sie die Einstellung ,,Uberwachungs-
betrieb’ wenn der Bewegungsmelder fir eine
Raumuberwachung verwendet wird und Tele-
gramme zyklisch auf den Bus senden soll.
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Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswaéh-
len:

Block X Allgemein:
Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten
Die Objek-
te sind nur
sichtbar
bei der Be-
triebsart:
.Master-
betrieb”
Block X Mastertriggerob- |1 Bit |Niedrig|SK Empfangen
jekt
Block X Triggerobjekt 1 Bit |Niedrig| SK Empfangen
Parameter
Block X Allgemein
Parameter Einstellung
Betriebsart Normalbetrieb
Masterbetrieb
Slavebetrieb
Uberwachungsbetrieb

Hinweis:
Beim Umschalten der Betriebsart andern sich
die Karten ,Helligkeit” und ,Zeiten”

pudeo

® Telegramme

FUr jeden Bewegblock kann die "Aktion bei Bewe-
gungsanfang” in Abhangigkeit von der Betriebsart ein-
gestellt werden:

Normalbetrieb:

— ,sofort senden”

— ,nicht senden”

Masterbetrieb:

— ,sofort senden”

— ,sofort senden und danach zyklisch”
— ,nicht senden”

Slavebetrieb:

— ,sofort senden und danach zyklisch” (ist im Hinter-
grund der Applikationssoftware fest eingestellt,
wird in den Parametern nicht angezeigt)

Uberwachungsbetrieb:

— ,sofort senden und danach zyklisch” (ist im Hinter-
grund der Applikationssoftware fest eingestellt,
wird in den Parametern nicht angezeigt)

Das Verhalten nach ,, Ablauf der Bewegungszeit” ist
ebenfalls in Abhangigkeit der Betriebsart einstellbar:

Normalbetrieb:

— ,senden nach Ablauf der Treppenlicht-/Restzeit”
— ,nicht senden”

Masterbetrieb:

— ,senden nach Ablauf der Treppenlicht-/Restzeit”

— ,senden nach Ablauf der Treppenlichtzeit und da-
nach zyklisch”

— ,nicht senden”
Slavebetrieb:

— ,nichtsenden” (istim Hintergrund der Applikations-
software fest eingestellt, wird in den Parametern
nicht angezeigt )

Uberwachungsbetrieb:

— ,senden nach Ablauf der Zykluszeit bei Bewegung
und danach zyklisch” (ist im Hintergrund der Appli-
kationssoftware fest eingestellt, wird in den Para-
metern nicht angezeigt)

Fir jeden der 5 Bewegblocke stehen jeweils 4 Aus-
gangsobjekte zur Verfligung, die Gber die Applikations-
software freigeschaltet werden koénnen. Eine
Sendepause zwischen den einzelnen Ausgangsobjek-
ten pro Block kann eingestellt werden.

e | Hinweis:

l Bei 5 Bewegblocken und jeweils 4 Ausgangsob-
jekten stehen pro Bewegungsmelder insge-
samt 20 Schalt-/Wertobjekte zur Verfligung.

Parameter

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-
nen manche Funktionen oder Objekte in der
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Block X Allgemein Telegrammel
Parameter
Aktion bei Bewegungsanfang

Einstellung
sofort senden
nicht senden

sofort senden und danach zy-
klisch

senden nach Ablauf der Trep-
penlicht-/Restzeit

nicht senden

senden nach Ablauf der Trep-
penlicht-/Restzeit und danach
zyklisch

Bei Ablauf Bewegungszeit

Ausgangsobjekt X (1-4) freigegeben

gesperrt

Pause zwischen zwei Telegram-  3-255; Voreinstellung: 5

men (3-255) x 100 ms

Ausgang Schalt-/Wertobjekt X

Fir jedes Ausgangsobjekt kann zwischen einem 1 Bit,
1Byte (0%-100%), 1Byte (0-255) oder 2 Byte Objekt
gewahlt werden. Die Telegrammwerte sind fir den
Bewegungsanfang und fir den Ablauf der Bewe-
gungszeit zu parametrieren. Ein Objekt kann dabei sei-
nen aktuellen Wert oder einen definierten Wert auf
den Bus senden.
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i

Hinweis:

Der aktuelle Wert kann z. B. von einer Zeitschalt-
uhr gesendet werden. In den Nachtstunden
wird ein kleinerer Byte-Wert auf das Ausgangs-
objekt des Prasenzmelders gesendet, als in den
Tagstunden.

Block X Allgemein Telegramme
Ausgang Schalt-/Wertobjekt X

Parameter
Wert bzw. Objektwert

Einstellung

Ein-Telegramm

Aus-Telegramm

0% - 100%

0-255

Wert 0-65535 in Gleitkomma
wandeln

Kommunikationsobjekte

Wert -32768 - 32767 in Gleit-

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswah- komma wandeln

len: Gleitkomma

Wert 0-66535

Block X Allgemein - Telegramme - Ausgang Schalt- Wert -32768 - 32767

/Wertobjekt X:

_ i i e | Hinweis zu Parametereinstellungen 2 Byte:
Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten 1 Je nach Einstellung des Objekttypwertes erge-
Block X |Schaltobjekt X 1Bit  |Niedrig|SKU |Senden / ben sich neue Parameter, die Werte kdnnen je

: | [Empfangen nach Parametrierung sofort eingegeben wer-
Block X' |Wertobjekt X 1 Byte | Niedrig) SKU Ee”ﬂe”/ den, oder werden mit Vorzeichen x Basiswert x
mpfangen ! .

- I

Block X |Wertobjekt X |2 Byte | Niedrig|SKU |Senden / Faktor ermittelt!
Empfangen
® Treppenlichtzeit

Parameter

Die Treppenlichtzeit bzw. Zykluszeit ist parametrierbar
Uber eine Zeitbasis x Faktor. Bei der Betriebsart , Nor-
malbetrieb” und ,, Masterbetrieb” wird die ,Treppen-
lichtzeit” parametriert. Bei der Betriebsart , Slave-
betrieb” und ,, Uberwachungsbetrieb” wird die ,,Zy-
kluszeit” parametriert. Alternativ kann je nach Parame-
trierung die Werte Uber ein Potentiometer am Gerat
eingestellt werden. (Die Potieinstellung ist nur relevant
flr den Master bzw. Normal-Betrieb.)

e | Hinweis:

1 | Die unten dargestellten Parametereinstellun-
gen sind abhangig von der Betriebsart und der
Objekteinstellungen (1Bit, 1Byte oder 2Byte).
Je nach Parametrierung werden einige Parame-
ter nicht angezeigt!

In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-
nen manche Funktionen oder Objekte in der e
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden. 1

In der Karte ,,Zeiten” sind einige Parameterdar-
stellungen und auswéhlbare Objekte abhangig
von der eingestellten Betriebart!

Block X Aligemein Telegramme

Ausgang Schalt-/Wertobjekt X o | Hinweis:

Parameter Einstellung l Bei der Betriebsart , Slavebetrieb” und , Uber-

Objekt 1Bit wachungsbetrieb” werden keine weiteren Ob-
1 Byte 0%-100% jekte durch Veranderung in der Karte ,, Zeiten”
1 Byte 0-255 dargestellt.
2 Byte

sendet definierten Wert
sendet seinen Wert

Bei Bewegungsanfang Lernbare Treppenlichtzeit

Der Bewegungsmelder ist mit einer ,lernbaren Trep-
penlichtzeit” ausgerUstet. Bei freigeschalteter , lernba-
rer Treppenlichtzeit” kann der Prasenzmelder bei
kurzem Aufenthalt im Raum eine kurze Nachlaufzeit

Wert bzw. Objektwert Ein-Telegramm

Aus-Telegramm
0% - 100%

0-255 starten. Bei langem Aufenthalt im Raum, wird eine lan-
Wert 0-65535 in Gleitkomma ge Nachlaufzeit gestartet.
wandeln

Fur die , lernbare Treppenlichtzeit” stehen die Parame-
ter , Zeitbasis’ ,Minimaler Zeitfaktor’ , Lernschritt
Zeitfaktor’ ,,Maximaler Zeitfaktor” und ,, Empfindlich-
keit des Lernschritts” zur Verflgung. Findet nur kurz
Bewegung vor dem Bewegungsmelder statt, so liegt

die Nachlaufzeit (bis zum Ausschalten) in Néahe des

Wert -32768 - 32767 in Gleit-
komma wandeln

Gleitkomma
Wert 0-65535
Wert -32768 - 32767

sendet definierten Wert
sendet seinen Wert

Bei Ablauf der Bewegungszeit ~Minimalen Zeitfaktor” x , Zeitbasis" Finden langer an-

dauernde Bewegungen statt, so wird in Abhangigkeit

der eingestellten Lernempfindlichkeit ein , Lernschritt
Zeitfaktor” zur Treppenlichtzeit addiert bis das Maxi-
mum erreicht wird. Nach Ablauf der Treppenlichtzeit
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wird wieder mit dem ,,Minimalen Zeitfaktor” gestar-
tet.

Kommunikationsobjekte

Betriebsart: Normalbetrieb

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswaéh-
len:

Block X Allgemein Zeiten:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Block X Zeitfaktor Trep- 1 Byte | Niedrig| SK Senden
penlichtzeit

Parameter

Betriebsart: Normalbetrieb

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-

Kommunikationsobjekte

Betriebsart: Masterbetrieb

Sie kdnnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-
len:

Block X Allgemein Zeiten:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags |Verhalten

Block X Mastertriggerob- |1 Bit [Niedrig|SK Senden
jekt

Block X Triggerobjekt 1 Bit |Niedrig| SK Senden

Block X Zeitfaktor Trep- 1 Byte |Niedrig| SK Senden
penlichtzeit

Parameter

Betriebsart: Masterbetrieb

e | Hinweis:

l In den Parametereinstellungen stehen verschie-
dene Funktionen in Abhangigkeit zu anderen
Funktionen. Je nach Parametereinstellung kén-

nen manche Funktion

en oder Objekte in der

ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Block X Allgemein Zeiten |

Parameter

Einstellung

Zeit ist Uber Bewegung

retriggerbar

nicht retriggerbar

Treppenlichtzeit einstellbar

uber Parameter

Uiber Potentiometer

Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn ,Treppenlichtzeit
einstellbar” , Uber Parameter” pa-
rametriert wurde.

Treppenlichtzeit bei Download
liberschreiben

freigegeben

gesperrt

Lernbare Treppenlichtzeit (ist im-
mer retriggerbar)

gesperrt

freigegeben

Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn die , Lernbare
Treppenlichtzeit” , gesperrt”

Objekt Zeitfaktor Treppenlicht gesperrt
freigegeben
Zeitbasis Treppenlichtzeit 1 min
1s
1 std

Zeitfaktor Treppenlichtzeit (1-255)

1-255; Voreinstellung: 25

Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn ,Lernbare Trep-
penlichtzeit” , freigegeben”

Zeitbasis Treppenlichtzeit

1 min

1s

1 std

Minimaler Zeitfaktor (1-255) Trep-
penlichtzeit

1-255; Voreinstellung: 5

Lernschritt Zeitfaktor (1-255) Trep-
penlichtzeit

1-255; Voreinstellung: 1

Maximaler Zeitfaktor (1-255) Trep-
penlichtzeit

1-255; Voreinstellung: 25

Empfindlichkeit des Lernschritts

1-5; Voreinstellung: 4
1=trage
5=empfindlich

nen manche Funktionen oder Objekte in der
ETS angezeigt oder nicht angezeigt werden.

Block X Allgemein Zeiten |

Parameter Einstellung
Mastertriggerung ist (helligkeits- freigegeben
abhangig) gesperrt

Zeit ist Uber Bewegung/Master-
triggerobjekt

retriggerbar

nicht retriggerbar

Mastertriggerobjekt berlcksich-
tigt die Sicherheitspause

freigegeben

gesperrt

Triggerung ist (nicht helligkeitsab-
héngig)

freigegeben

gesperrt

Treppenlichtzeit ausschalten tber
Triggerobjekt

freigegeben

gesperrt

Zeit ist Uber Triggerobjekt

retriggerbar

nicht retriggerbar

Triggerobjekt berlcksichtigt Si-
cherheitspause

freigegeben

gesperrt

Treppenlichtzeit einstellbar

uiber Parameter

Uber Potentiometer

Treppenlichtzeit bei Download
Uberschreiben

freigegeben

gesperrt

Lernbare Treppenlichtzeit (ist im-
mer retriggerbar)

gesperrt

freigegeben

Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn ,,Lernbare Trep-
penlichtzeit” , gesperrt”

Objekt Zeitfaktor Treppenlicht gesperrt
freigegeben
Zeitbasis Treppenlichtzeit 1 min
1s
1 std

Zeitfaktor Treppenlichtzeit (1-255) 1-255; Voreinstellung: 25

10
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Block X Allgemein Zeiten |

Parameter Einstellung
Die folgenden Parameter sind nur
sichtbar, wenn ,Lernbare Trep-
penlichtzeit” , freigegeben”
Zeitbasis Treppenlichtzeit 1 min
1s
1 std

Minimaler Zeitfaktor (1-255) Trep- 1-255; Voreinstellung: 5
penlichtzeit

Lernschritt Zeitfaktor (1-255) Trep- 1-255; Voreinstellung: 1
penlichtzeit

Maximaler Zeitfaktor (1-255) Trep- 1-255; Voreinstellung: 25
penlichtzeit

Empfindlichkeit des Lernschritts  1-5; Voreinstellung: 4
1=trage
5=empfindlich

Kommunikationsobjekte
Betriebsart: Slavebetrieb

Hinweis:

Objekte fir ,Triggerung” angezeigt.

Parameter
Betriebsart: Slavebetrieb

Block X Allgemein Zeiten |

[ ]
1 Es werden keine Objekte fir , Zeitfaktor” bzw.

Parameter Einstellung
Zykluszeit wéhrend Bewegung
Zeitbasis 1 min

1s

1 std

Zeitfaktor (1-255)

1-255; Voreinstellung: 5

Kommunikationsobjekte

Betriebsart: Uberwachungsbetrieb

e | Hinweis:
l Es werden keine Objekte flr , Zeitfaktor” bzw.
Objekte fir ,Triggerung” angezeigt.

Parameter
Betriebsart: Uberwachungsbetrieb

Block X Allgemein Zeiten |
Parameter Einstellung
Zykluszeit wahrend Bewegung
Zeitbasis 1s
1 min
1 std

Zeitfaktor (1-255)
Zykluszeit bei Ablauf Bewegungs-

1-255; Voreinstellung: 5

zeit

Zeitbasis 1s
1 min
1 std

Zeitfaktor (1-255)

1-255; Voreinstellung: 5

@ Sperrfunktion

Der Bewegungsmelder kann mit Hilfe des Sperrobjek-
tes gesperrt werden, dabei kann der Aktivierungszeit-
punkt Download / Busspannungswiederkehr oder
Empfang eines Sperrtelegramms sein. Das Aktivie-
rungstelegramm der Sperrfunktion kann ein Ein-Tele-
gramm oder ein Aus-Telegramm sein. Bei Beginn der
Sperre kann (falls Uber Parameter freigegeben) ein Te-
legramm Uber das entsprechende Ausgangsobjekt ge-
sendet werden. Ein zyklisches Senden ist z. B. bei der
Uberwachung sinnvoll, weil bestimmte Busteilnehmer
ein zyklisch gesendetes Aus-Telegramm benotigen.
Beim Deaktivieren der Sperrfunktion wird der aktuelle
Zustand des Bewegungsmelders wiederhergestellt
(eine laufende Treppenlichtzeit wird nicht gestoppt/Be-
wegungsanfangaktionen oder Aktion bei Ablauf der
Bewegungszeit wird gesendet).

Kommunikationsobjekte
Sie kdnnen folgende Kommunikationsobjekte auswah-

len:

Block X Allgemein:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags |Verhalten

Block X Sperrobjekt 1 Bit [Niedrig|SK Empfangen
Parameter

Block X Allgemein

Parameter Einstellung

Sperrfunktion gesperrt

freigegeben

M
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Block X Allgemein Sperrfunkti-
on

Parameter Einstellung

Aktivierungszeitpunkt der Sperr- aktiv bei Telegrammempfang

funktion nach Download / Busspan-

nungswiederkehr

Sperre bei Objektwert ,, 1"

bei Objektwert ,,0"”

Verhalten bei Beginn der Sperre  kein Telegramm senden
Telegramme auf Karte Ausgangs-
objekt 1-4

Telegramm senden

Verhalten bei Beginn der Sperre  Telegramm zyklisch senden
Telegramme auf Karte Ausgangs-
objekt 1-4 (nur sjchtbar bei Mas-

Block X Alilgemein Bewegsensoren:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Block X

Reichweite 1 Byte | Niedrig| SK Empfangen

Block X Allgemein Helligkeit:

Funktion |Objektname Typ Prio |Flags|Verhalten

Block X Helligkeits- 2 Byte [Niedrig|SK Empfangen
schwelle

Parameter

Block X Allgemein Zeiten

Block X Allgemein Telegramme
Ausgang Schalt-/Wertobjekt X

terbetrieb oder Uberwachungs- Parameter Einstellung
betrieb) Objekt Zeitfaktor Treppenlicht gesperrt
Zeitbasis 1s freigegeben
1 min
1 std Block X Allgemein Bewegsen-
Zeitfaktor (1-255) 1-255; Voreinstellung: 30 soren
Parameter Einstellung

Objekt Reichweite (fir alle Senso- gesperrt

ren) freigegeben

Parameter

Bei Beginn der Sperre

1 Byte 0%-100%

1 Byte 0-255

2 Byte Gleitkommma oder Wert

Hinweis zu Parametereinstellungen 2 Byte:
Je nach Einstellung des Objekttypwertes erge-
ben sich neue Parameter, die Werte kdnnen je
nach Parametrierung sofort eingegeben wer-
den, oder werden mit Vorzeichen x Basiswert x
Faktor ermittelt!

pudeo

@ Bestimmte Parameter iiber den Bus andern
Folgende Parameter kénnen Uber den Bus geandert
werden:

.Zeitfaktor Treppenlichtzeit”

.Reichweite”

.Helligkeitsschwelle”

e | Hinweis:
1 Nach Busspannungsausfall und -wiederkehr
bleiben die gednderten Werte erhalten.

Kommunikationsobjekte

Sie kénnen folgende Kommunikationsobjekte auswaéh-
len:

Block X Allgemein Zeiten:

Funktion |Objektname Typ Prio Flags | Verhalten

Block X Zeitfaktor Trep- |1 Byte | Niedrig| SK Empfangen

penlichtzeit

Einstellung Block X Allgemein Helligkeit
Aus-Telegramm Parameter Einstellung
Ein-Telegramm Objekt Helligkeitsschwelle gesperrt

freigegeben

® Master-/Slave Projektierungen tliber das Trigger-
bzw. Mastertriggerobjekt

Allgemeine Hinweise zum Trigger- und Mastertrig-
gerobjekt

Das Triggerobjekt wirkt ohne Helligkeitsmessung auf
die Treppenlichtzeit. Der Objektwert ,,1"startet die
Treppenlichtzeit (Bewegungsanfangsaktion), weitere

. 1“-Telegramme retriggern die Treppenlichtzeit, falls
freigegeben.

Der Objektwert ,0"” kann die Treppenlichtzeit abschal-
ten (Aktion Ablauf Bewegungszeit), falls freigegeben.

Das Mastertriggerobjekt wirkt mit Helligkeitstberpri-
fung auf die Treppenlichtzeit. Der Objektwert ,, 1" star-
tet die Treppenlichtzeit (Bewegungsanfangsaktion),
weitere ,,1"-Telegramme retriggern die Treppenlicht-
zeit, falls freigegeben.

Der Objektwert ,0" ist bei dem Mastertriggerobjekt
ohne Bedeutung.

Die Parameter ,Triggerobjekt berlcksichtigt die Sicher-
heitspause” (freigegeben/gesperrt) und ,Mastertrig-
gerobjekt bericksichtigt die Sicherheitspause”
(freigegeben/gesperrt) bestimmen die Wirkung der Si-
cherheitspause auf die beiden externen Triggerobjek-
te.

12
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Anwendungsbeispiel 1:
Slave als Bewegungsmelder (nicht helligkeitsab-
hangig) und Master als Bewegungsmelder (nicht

Anwendungsbeispiel 3:
Slave als Bewegungsmelder (helligkeitsabhangig)
und Master als Bewegungsmelder (helligkeitsab-

helligkeitsabhingig)

Schaltobj. »| Triggerobj. |gchaitobj) Schaltobj.
oder
Mastertrig.obj.
Beweg-Slave Beweg-Master
nicht g Schaltaktor
L nicht
helligkeitsab. helligkeitsab
1 bis n-Slaves -
Riickmeldeobj. Riickmeldeobj.

hangig)

Schaltobj.

Beweg-Slave
helligkeitsab.
1 bis n-Slaves

Immer-
dunkel-
obj.

Triggerobj. ||Schaltobj4

Schaltobj.

Beweg-Master
helligkeitsab.

Schaltaktor

Rickmeldeobj.

Riickmeldeobj.

— nicht helligkeitsabhangiges System

— Slave sendet bei Bewegung zyklisch Ein-Telegram-
me

— Master schaltet Aktor bei Bewegungserkennung
oder Trigger ein

— Master retriggert Treppenlichtzeit bei Bewegungs-
erkennung oder Trigger

— Master schaltet aus bei Treppenlichtzeitablauf

— Zykluszeit Slave hdchstens Treppenlichtzeit / 2

— Treppenlichtzeit Uber Bewegung/Mastertrigger/Trig-
ger retriggerbar

Anwendungsbeispiel2:

Slave als Bewegungsmelder (nicht helligkeitsab-
hangig) und Master als Bewegungsmelder (hellig-
keitsabhangig)

Schaltobj.

Mastertrigobj.”Schaltobj. Schaltobj.

— Master und Slave werten die Helligkeit aus

— Slave sendet bei Bewegung zyklisch Ein-Telegram-
me, falls es zu dunkel ist oder , Immerdunkelobjekt”
ist 1"

— Master schaltet Aktor bei Bewegungserkennung
ein, falls es zu dunkel ist

— Master schaltet Aktor bei Trigger ein

— Master retriggert Treppenlichtzeit bei Bewegungs-
erkennung oder Trigger, falls vorher eingeschaltet

— Master schaltet aus bei Treppenlichtzeitablauf (im-
merdunkelobjekt wieder ,,0")

— Zykluszeit Slave hochstens Treppenlichtzeit / 2

— Treppenlichtzeit Uber Bewegung/Mastertrigger/Trig-
ger retriggerbar

@ Verhalten bei Anlegen/Wiederkehr der Busspan-
nung

Verhalten bei Anlegen/Wiederkehr der Busspan-
nung

Beweg-Slave
nicht
helligkeitsab.

1 bis n-Slaves

Beweg-Master
helligkeitsab.

Schaltaktor

Riickmeldeobj.

Riickmeldeobj.

Der Istwerteingang (externer Sensor), das Riickmelde-
objekt (Helligkeitswert Dimmaktor) kénnen je nach Pa-
rametrierung Leseanforderungen senden.

— Master wertet lokal die Helligkeit aus

— Slave sendet bei Bewegung zyklisch Ein-Telegram-
me

— Master schaltet Aktor bei Bewegungserkennung
oder Mastertrigger ein, falls es zu dunkel ist

— Master retriggert Treppenlichtzeit bei Bewegungs-
erkennung oder Trigger, falls vorher eingeschaltet

— Master schaltet aus bei Treppenlichtzeitablauf
— Zykluszeit Slave hdchstens Treppenlichtzeit / 2

— Treppenlichtzeit Uber Bewegung/Mastertrigger/Trig-
ger retriggerbar

Das Helligkeitsobjekt kann je nach Parametrierung ge-
sendet werden.

Verhalten bei Ausfall der Busspannung

keine Reaktion

® Eigene Notizen:
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