
 GAMMA instabus 

Applikationsprogramm-Beschreibung 

Juli 2004 

10 CO Dummy 700002 
  

Siemens AG 700002, 2 Seiten Technik-Handbuch 
Bereich Automation- and Drives   
Geschäftsgebiet Electrical Installation Technology  Siemens AG 2004 Update: http://www.siemens.de/gamma 
Postfach 10 09 53, D-93009 Regensburg Änderungen vorbehalten 
  3.10.1.1.1/1 

Verwendung des Applikationsprogramms 
 
Produktfamilie:  Kommunikation 
Produkttyp:  Seriell 
Hersteller:  Siemens 
 
Name: Schnittstelle N 148 
Bestell-Nr.:  5WG1 148-1AB02 
 
Name: Schnittstelle N 148/04 
Bestell-Nr.:  5WG1 148-1AB04 
 
Name: Schnittstelle N 148/11 
Bestell-Nr.:  5WG1 148-1AB11 
 
Name: Schnittstelle UP 142 
Bestell-Nr.:  5WG1 142-2AB11 
 
Name: Schnittstelle UP 142 
Bestell-Nr.:  5WG1 142-2AB21 
 
Name: Schnittstelle UP 142E 
Bestell-Nr.:  5WG1 142-2EB01 
 
Name: Schnittstelle UP 142E 
Bestell-Nr.:  5WG1 142-2EB11 
 
Name: Schnittstelle UP 142E 
Bestell-Nr.:  5WG1 142-2EB21 
 
Name: Schnittstelle UP 146 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2AB01 
 
Name: Schnittstelle UP 146 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2AB11 
 
Name: Schnittstelle UP 146 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2AB21 
 
Name: Schnittstelle UP 146 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2AB31 
 
Name: Schnittstelle UP 146 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2AB51 
 
Name: Schnittstelle UP 146 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2AB71 
 
Name: Schnittstelle UP 146E 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2EB01 
 
Name: Schnittstelle UP 146E 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2EB11 
 

Name: Schnittstelle UP 146E 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2EB21 
 
Name: Schnittstelle UP 146E 
Bestell-Nr.:  5WG1 146-2EB71 
 
Name: Schnittstelle UP 147 
Bestell-Nr.:  5WG1 147-2AB12 
 
Name: Schnittstelle UP 147 
Bestell-Nr.:  5WG1 147-2AB42 
 
 
Funktionsbeschreibung 
 
Dieses Programm ist in erster Linie für die seriellen 
Schnittstellen sowie die USB-Schnittstellen gedacht, 
kann aber auch für jede andere Busankopplung ver-
wendet werden, wo es notwendig ist, die Busankopp-
lung in einen sicheren, passiven Zustand zu versetzen. 
 
Es sind keine Zuordnungen und keine Gruppenadres-
sen möglich. 
 
Es gibt keine verwendbaren Objekte. 
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Kommunikationsobjekte 
 

 
 
 
Obj Funktion Objektname Typ Flag 

0 Dummy Dummy 1 Bit KSÜA 
 

Dieses Objekt ist ein Dummy-Objekt und wird zur Initialisie-
rung der Applikation in der ETS benötigt . Nach dem Start 
wird dieses Objekt zurückgesetzt und ist ohne Funktion.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


