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Technische Daten (Auszug)
Stromversorgung über ABB i-bus® KNX

(21…30 V DC)
Stromaufnahme < 12 mA
Verlustleistung P, Gerät max. 3 W
Anschlussklemmen Schraubklemme mit 

Kombikopf (PZ 1)
0,2 … 4 mm² feindrahtig
0,2 … 4 mm² eindrahtig

Anziehdrehmoment maximal 0,6 Nm
KNX-Anschluss Busanschlussklemme
Abmessungen (H x B x T) 90 x 105 x 63,5 mm
Breite in TE 6
Gewicht FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 kg  

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 kg 
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 kg 
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 kg

Montage auf Tragschiene 35 mm, 
DIN EN 60 715

Temperaturbereich
im Betrieb (Tu)   -5 °C ... +45 °C
Lagerung -25 °C ... +55 °C
Transport -25 °C ... +70 °C
Schutzart IP20
Schutzklasse II
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Luftdruck Atmosphäre bis 2.000 m
Zertifizierung KNX
Schaltzyklen 100.000

Geräte-Anschluss
a Schildträger
b LED KNX Programmieren (rot)
c Taste KNX Programmieren
d Busanschlussklemme
e Abdeckkappe 
 Eingänge (a, b, c, d)
 Ventilausgang A
 Ventilausgang B (nicht FCC/S1.4.1.1)
 Lüfterausgang
 Zusatzrelais (nicht FCC/S1.4.1.1)

 Taste/LED Wechsel Ventilausgang
 Tasten/LED Öffnen/Schließen Ventilausgang
 Taste/LED Öffnen/Schließen Relaisausgang
 Taste/LED Schalten Lüfterstufe
 Taste/LED Aktivieren manuelle Bedienung
 LED Statusanzeige Eingänge (a, b, c, d)

Geräte-Beschreibung
Der Fan Coil Controller ist ein Reiheneinbaugerät zur Regelung 
und Steuerung einer Fan Coil Unit. Hierzu können die Heiz- 
und Kühlrelais sowie der integrierte Lüfter über die Ausgänge 
des Geräts angesteuert werden. Über ein Zusatzrelais (nicht 
FCC/S 1.4.1.1) kann zusätzlich ein elektrischer Verbraucher wie 
ein elektr. Zusatzerhitzer angesteuert werden.
Mithilfe der 4 Eingänge des Geräts kann der Raumzustand erfasst 
werden (Temperaturmessung, Fensterkontakt, Taupunktwäch-
ter). Zusätzlich ist es möglich eine lokale Bedieneinheit zur Ver-
stellung der Lüfterstufe und der Solltemperatur anzuschließen.
Je nach Variante können thermische und motorische oder ana-
loge Ventile sowie 1-3 stufige oder kontinuierliche Lüfter ange-
steuert werden.
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Mode d´emploi
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Istruzioni per l´uso
Montage- en bedieningshandleiding
Instrukcja montażu i eksploatacji
Руководство по монтажу и эксплуатации
安装和操作手册

FCC/S 1.1.1.1, FCC/S 1.1.2.1, FCC/S 1.2.1.1, FCC/S 1.2.2.1,
FCC/S 1.3.1.1, FCC/S 1.3.2.1, FCC/S 1.4.1.1, FCC/S 1.5.1.1, FCC/S 1.5.2.1

DE  Fan Coil Controller 
EN  Fan Coil Controller
FR  Fan Coil Controller
ES  Controlador Fan Coil
IT  Controllore Fan-Coil
NL  Fan Coil Controller
PL  Fan Coil Kontroler
RU  Контроллер фанкойла
CN 	风机盘管控制器

2CDG941188P0002

IP20

-5 °C

+45 °C

Sensoreingänge: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (Auswahl, benutzerdefiniert) 
potentialfreier Kontakt

Anzahl: 4
Leitungslänge: max. 100 m, einfach
Schaltvermögen Lüfter  
(FCC/S1.1.x.1; FCC/S1.2.x.1; FCC/S1.4.1.1)
Schaltspannung 250 V AC
230 V, 5 A nach DIN EN 60 669-1
Abzusichern mit 6 A
Schaltvermögen Zusatzrelais (nicht FCC/S1.4.1.1)
Schaltspannung 250 V AC
230 V, 16 A (AC1)
max. Strom 16 A (ohmsche Last für Zusatz-

heizung)
Abzusichern mit 16 A
Lüfterausgang Analog FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Anzahl 1
Signalart Analog
Stellsignal 0…10 V DC
Belastung >10 k Ohm
Ventilausgänge
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Anzahl 2; FCC/S1.4.1.1: 1
Signalart potenzialgebunden,  

24 … 230 V AC
Dauerstrom pro Kanal: 0,25 A bei Tu = 20 °C

0,15 A bei Tu = 45 °C
Einschaltstrom max.1,6 A, 10 s bei Tu bis 45 °C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Anzahl 2
Signalart Analog
Stellsignal 0…10 V DC
Belastung >10 k Ohm

Bedienung und Anzeige
Taste Programmieren c
-  zur Vergabe der physikalischen Adresse
LED Programmieren (rot) b
-  Ein: Taste wurde betätigt zur Vergabe der phys. Adresse
Taste Manuelle Bedienung 
-  zum Umschalten zw. manueller Bedienung und 

Bedienung über KNX
LED Manuelle Bedienung (gelb) 
- Blinken: Wechsel der Betriebsart
- Ein: Gerät befindet sich im manuellen Betrieb
Taste Lüfterstufe 
- zum Umschalten der einzelnen Lüfterstufen
LED Lüfterstufe 1...3 (gelb) 
- zeigen die aktuellen Lüfterstufen an
Zusatzrelais/ LED 
- zum Umschalten des Zusatzrelais/Statusanzeige
Taste Ventil 
- zum Öffnen (hoch)/ Schließen (runter) der Ventile
LED (gelb) 
- Ein: Ventil bei 100 %
- Aus: Ventil bei 0 %
- Blinken: Überlast

Wichtige Hinweise
Achtung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektro-
technische Fachkraft. Bei der Planung und Errichtung von elek-
trischen Anlagen sowie von sicherheitstechnischen Anlagen für 
Einbruch- und Branderkennung sind die einschlägigen Normen, 
Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Lan-
des zu beachten.
–  Gerät bei Transport, Lagerung und im Betrieb vor Feuchtigkeit, 

Schmutz und Beschädigung schützen!
–  Gerät nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten 

betreiben!
–  Gerät nur im geschlossenen Gehäuse (Verteiler) betreiben! 

Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
Um gefährliche Berührungsspannung durch Rückspeisung aus 
unterschiedlichen Außenleitern zu vermeiden, muss bei einer 
Erweiterung oder Änderung des elektrischen Anschlusses eine 
allpolige Abschaltung vorgenommen werden. 

Reinigen
Verschmutzte Geräte können mit einem trockenen oder leicht mit 
Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Auf keinen 
Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden. 

Wartung
Das Gerät ist vor dem Reinigen spannungsfrei zu schalten. 
Das Gerät ist wartungsfrei. Bei Schäden (z.B. durch Transport, 
Lagerung) dürfen keine Reparaturen vor genommen werden.
Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Gewährleistungsanspruch!

Taste /LED (gelb) 
-  Zeigt den aktuell aktiven Ventilausgang an/wechselt den 

aktiven Ausgang
LED Eingang a, b, c, d (gelb) 
- Ein: Kontakt geschlossen (nur potential freie Kontakte)
- Blinkt: Fehler (nur Temperatur-/Bedieneingang)
- Aus: Kontakt geöffnet oder nicht verwendet

Montage
Das Gerät ist geeignet zum Einbau in Verteilern oder Kleinge-
häusen für Schnellbefestigung auf 35 mm Tragschienen, nach 
DIN EN 60715. Die Zugänglichkeit des Gerätes zum Betrei-
ben, Prüfen, Besichtigen, Warten und Reparieren muss gemäß 
DIN VDE 0100-520 sichergestellt sein.

Anschluss
Die Verbindung zum Bus erfolgt über die mitgelieferte Busan-
schlussklemme. Die Klemmenbezeichnung befindet sich auf 
dem Gehäuse.

Inbetriebnahme
Die Vergabe der physikalischen Adresse sowie das Einstellen der 
Parameter erfolgt mit der Engineering Tool Software ETS.

Eine ausführliche Beschreibung der Parametrierung und 
Inbetriebnahme finden Sie in der technischen Dokumen-
tation des Gerätes. Diese finden Sie zum Download im 
Internet unter www.abb.com/knx
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Technical data (extract)
Power supply Via ABB i-bus® KNX 

(21…30 V DC)
Current consumption < 12 mA
Power loss P, device Max 3 W
Terminals Screw terminal with  

universal head (PZ 1)
0.2…4 mm² stranded
0.2…4 mm² solid core

Tightening torque Max. 0.6 Nm
KNX connection Bus connection terminal
Main dimensions (H x W x D) 90 x 105 x 63.5 mm
Width in space units 6
Weight FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0.23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0.235 kg
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0.21 kg
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0.215 kg

Installation On 35 mm mounting rail, 
EN 60 715

Temperature range
In operation (Tu)   -5°C ... +45°C
Storage -25°C ... +55°C
Transport -25°C ... +70°C
Protection degree IP20
Protection class II
Overvoltage category III
Pollution degree 2
Atmospheric pressure Atmosphere up to 2,000 m
Certification KNX
Switching cycles 100,000

Device connection
a Label carrier
b KNX programming LED (red)
c KNX programming button
d Bus connection terminal
e Cover cap
 Inputs (a, b, c, d)
 Valve output A
 Valve output B (excluding the FCC/S1.4.1.1)
 Fan output
 Auxiliary relay (excluding the FCC/S1.4.1.1)

 Valve output changeover button/LED
 Valve output open/close buttons/LEDs
 Relay output open/close button/LED
 Switch fan speed button/LED
 Enable manual operation button/LED
 Input (a, b, c, d) status indicator LED

Device description
The Fan Coil Controller is a modular installation device designed 
to control a Fan Coil Unit. The device outputs allow you to control 
the heating and cooling relays plus the integrated fan. An auxilia-
ry relay (excluding the FCC/S 1.4.1.1) also allows you to control 
an electrical consumer such as an additional heater.
The 4 device inputs log the room conditions (temperature read-
ing, window contact and dew point monitor). You can also con-
nect a local control panel to adjust the fan speed and setpoint 
temperature.
Depending on the variant, the device can also control thermal 
and mechanical or analog valves as well as 1–3-speed or con-
tinuous fans.

Sensor inputs: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (user-defined selection) 
floating contact

Quantity: 4
Line length: Max. 100 m, single
Fan switching capacity  
(FCC/S1.1.x.1; FCC/S1.2.x.1; FCC/S1.4.1.1)
Switching voltage 250 V AC
230 V, 5 A To EN 60 669-1
Fusing 6 A
Auxiliary relay switching capacity  
(excluding the FCC/S1.4.1.1)
Switching voltage 250 V AC
230 V, 16 A (AC1)
Max. current 16 A (resistive load for additional 

heater)
Fusing 16 A
Analog fan output FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Quantity 1
Signal type Analog
Control signal 0…10 V DC
Load >10 kohms
Valve outputs
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Quantity 2; FCC/S1.4.1.1: 1
Signal type Non-floating, 24…230 V AC
Continuous current per 
channel:

0.25 A at Tu = 20°C
0.15 A at Tu = 45°C

Starting current Max. 1.6 A, 10 s at Tu up to 45°C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Quantity 2
Signal type Analog
Control signal 0…10 V DC
Load >10 kohms

Operation and display
Programming button c
-  For assignment of the physical address
Programming LED (red) b
-  On: A button has been pressed to assign the physical 

address.
Manual operation button 
-  For switching between manual operation and operation 

via KNX
Manual operation LED (yellow) 
- Flashing: For changing mode
- On: The device is in Manual
Fan speed button 
- For switching between individual fan speeds
Fan speed 1...3 LEDs (yellow) 
- Indicate the current fan speed
Auxiliary relay/LED 
- For switching the auxiliary relay/status indicator
Valve button 
- For opening (up)/closing (down) the valve
LED (yellow) 
- On: valve at 100%
- Off: valve at 0%
- Flashing: overload

Important notes
Attention! Hazardous voltage! Installation by qualified electri-
cians only. The applicable standards, directives, regulations and 
specifications for the country in question must be observed when 
planning and setting up electrical installations and security sys-
tems for intrusion and fire detection.
–  The device must be protected from damp, dirt and damage 

during transport, storage and operation.
–  The device must not be operated outside the specified tech-

nical data.
–  The device must only be operated in a closed housing (dis-

tribution unit). The device must not be opened.
To avoid dangerous touch voltages that originate through feedback 
from differing phase conductors, all poles must be disconnected 
when extending or modifying the electrical connections. 

Cleaning
If devices become dirty, they can be cleaned using a dry cloth 
or a cloth dampened with a soapy solution. Corrosive agents or 
solutions must never be used. 

Maintenance
The voltage supply to the device must be switched off before 
cleaning. The device is maintenance-free. In the event of damage, 
repairs should only be carried out by an authorized person (e.g. 
during transport or storage).
Opening the device will void the warranty.

Button/LED (yellow) 
-  Indicates which valve output is currently enabled/switches 

over the enabled output
Input a, b, c, d LED (yellow) 
- On: contact closed (floating contacts only)
- Flashing: error (temperature/operating input only)
- Off: contact open or not in use

Installation
The device is suitable for installation in distribution units or 
small housings for fast installation on 35 mm mounting rails to 
EN 60715. Accessibility of the device for the purpose of opera-
tion, testing, visual inspection, maintenance and repair must be 
provided compliant to DIN VDE 0100-520.

Connection
The device connects to the bus via the supplied bus connection 
terminal. The terminal assignment is located on the housing.

Commissioning
Physical address assignment and parametrization are carried out 
with the ETS Engineering Tool Software.

For a detailed description of parametrization and commis-
sioning, please refer to the technical documentation for the 
device. It is available for download at www.abb.com/knx.

Caractéristiques techniques (extrait)
Alimentation électrique via ABB i-bus® KNX  

(21...30 V CC)
Courant consommé < 12 mA
Puissance dissipée P, appareil max. 3 W
Bornes de raccordement Borne à vis avec  

tête combinée (PZ 1)
0,2 … 4 mm² souples
0,2 … 4 mm² rigides

Couple de serrage maximum 0,6 Nm
Raccordement KNX Borne de raccordement du bus
Dimensions (h x l x p) 90 x 105 x 63,5 mm
Largeur en unités TE 6
Poids FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 kg 
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 kg 
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 kg

Montage sur rail de 35 mm,  
EN 60 715

Plage de températures
en fonctionnement (Tu)   -5 °C ... +45 °C
Stockage -25 °C ... +55 °C
Transport -25 °C ... +70 °C
Indice de protection IP20
Classe de protection II
Classe de surtension III
Degré de contamination 2
Pression atmosphérique Atmosphère jusqu'à 2 000 m
Certification KNX
Cycles de commutation 100 000

Raccordement de l'appareil
a Porte-étiquette
b LED Programmation KNX (rouge)
c Bouton Programmation KNX
d Borne de raccordement du bus
e Couvercle
 Entrées (a, b, c, d)
 Sortie de vanne A
 Sortie de vanne B (sauf FCC/S1.4.1.1)
 Sortie ventilateur
 Relais auxiliaire (sauf FCC/S1.4.1.1)

 Touche/LED Changement sortie de vanne
 Touches/LED Ouverture/fermeture sortie de vanne
 Touche/LED Ouverture/fermeture sortie de relais
 Touche/LED Commutation niveau de ventilation
 Touche/LED Activation commande manuelle
 LED Indication d'état entrées (a, b, c, d)

Description de l'appareil
Le Fan Coil Controller est un module encliquetable sur rail destiné à la 
régulation et à la commande d'une Fan Coil Unit. Les sorties de l'ap-
pareil permettent ainsi la commande des relais de chauffage et de 
refroidissement ainsi que du ventilateur intégré. Un relais auxiliaire 
(sauf FCC/S 1.4.1.1) permet également la commande d'un récepteur 
électrique et d'un chauffage électrique auxiliaire.
Les 4 entrées de l'appareil permettent de mesurer le scénario pièce 
(mesure de la température, contact de fenêtre, hygrostat). Il est éga-
lement possible de raccorder une unité de commande locale dédiée 
au réglage du niveau de ventilation et de la température de consigne.
Selon le modèle, il est possible d'effectuer la commande de vannes 
thermiques, motorisées ou analogues mais aussi de ventilateurs de 
1 à 3 niveaux ou continus.

Entrées de capteurs : PT100 ; PT1000 ; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (sélection, personnalisé) 
contact sec

Nombre : 4
Longueur de ligne : max. 100 m, simple
Capacité de commutation 
ventilateurs (FCC/S1.1.x.1 ; FCC/S1.2.x.1 ; FCC/S1.4.1.1)
Tension de commutation 250 V CA
230 V, 5 A selon EN 60 669-1
Protéger avec 6 A
Capacité de commutation 
relais auxiliaire (sauf FCC/S1.4.1.1)
Tension de commutation 250 V CA
230 V, 16 A (AC1)
Courant max. 16 A (charge ohmique pour 

chauffage d'appoint)
Protéger avec 16 A
Sortie ventilateur analogique FCC/S 1.3.x.1 ; FCC/S 1.5.x.1
Nombre 1
Type de signal Analogique
Signal de réglage 0…10 V CC
Charge >10 kΩ
Sorties de vanne
FCC/S 1.1.x.1 ; FCC/S 1.4.1.1 ; FCC/S 1.5.1.1
Nombre 2 ; FCC/S1.4.1.1 : 1
Type de signal non isolé, 24 … 230 V CA
Courant permanent par canal 0,25 A à Tu = 20 °C

0,15 A à Tu = 45 °C
Courant d'appel max. 1,6 A, 10 s à Tu jusqu'à 45 °C

FCC/S 1.2.x.1 ; FCC/S 1.3.x.1
Nombre 2
Type de signal Analogique
Signal de réglage 0…10 V CC
Charge >10 kΩ

Utilisation et affichage
Touche Programmation c
-  pour affectation de l’adresse physique
LED Programmation (rouge) b
-  Allumée : touche actionnée pour attribution de l'adresse 

physique
Bouton Commande manuelle 
-  pour la commutation entre commande manuelle et 

commande via KNX
LED Commande manuelle (jaune) 
- Clignotement : changement de mode
- Allumée : appareil en mode manuel
Touche Niveau de ventilation 
- pour la commutation des différents niveaux de ventilation
LED Niveau de ventilation 1...3 (jaune) 
- indiquent les niveaux de ventilation actuels
Relais auxiliaire/ LED 
- pour la commutation du relais auxiliaire/de l'indication d'état
Touche Vanne 
- pour l'ouverture (haut)/ la fermeture (bas) des vannes
LED (jaune) 
- Allumée : vanne à 100 %
- Éteinte : vanne à 0 %
- Clignotement : surcharge

Remarques importantes
Attention ! Tension électrique dangereuse ! Installation uniquement par 
des personnes qualifiées en électrotechnique. Lors de la planification 
et de la construction d'installations électriques, d'installations relatives 
à la sécurité, intrusion et protection incendie, les normes, directives, 
réglementations et dispositions pertinentes en vigueur dans le pays 
concerné doivent être respectées.
–  Protéger l'appareil contre la poussière, l'humidité et les risques 

de dommages lors du transport, du stockage et de l'utilisation.
–  N'utiliser l'appareil que dans le respect des données techniques 

spécifiées.
–  N'utiliser l'appareil que dans un boîtier fermé (coffret de distribu-

tion). L'appareil ne doit pas être ouvert.
En cas de modification ou d'extension de l'installation, il est indispensable 
de mettre hors tension tous les équipements de l'installation afin d'éviter 
tout risque de contact avec un élément ou un conducteur sous tension. 

Nettoyage
Les appareils encrassés peuvent être nettoyés avec un chiffon sec 
ou un chiffon humidifié dans de l'eau savonneuse. L'usage d'agents 
caustiques ou de solvants est absolument proscrit. 

Maintenance
L'appareil doit être mis hors tension avant le nettoyage. 
L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de dommages 
(survenus p. ex. pendant le transport ou le stockage), aucune 
réparation ne doit être effectuée.
L'ouverture de l’appareil entraîne l'annulation de la garantie !

Touche /LED (jaune) 
-  Indique la sortie de vanne actuellement active/permute la 

sortie active
LED Entrée a, b, c, d (jaune) 
- Allumée : contact fermé (contacts secs uniquement)
- Clignote : erreur (entrée de température/de commande uniquement)
- Éteinte : contact ouvert ou non utilisé

Montage
L'appareil est destiné à être monté rapidement dans un coffret 
de distribution ou un coffret de petite taille sur rail de 35 mm 
selon EN 60715. L'accessibilité de l'appareil pour le fonctionne-
ment, la supervision, l'entretien et la réparation doit être assurée 
en vertu de la norme DIN VDE 0100-520.

Raccordement
Le raccordement au bus est réalisé via la borne de raccordement 
du bus fournie. Les bornes sont identifiées sur le boîtier.

Mise en service
L'affectation de l’adresse physique ainsi que le paramétrage sont 
réalisés à partir de l'application Engineering Tool Software ETS.

Vous trouverez une description détaillée du paramétrage 
et de la mise en service dans la documentation technique 
de l'appareil. Vous pouvez télécharger celle-ci en ligne à 
l'adresse www.abb.com/knx.
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Datos técnicos (fragmento)
Alimentación de corriente Mediante ABB i-bus® KNX 

(21...30 V CC)
Consumo de corriente < 12 mA
Potencia disipada P, aparato Máx. 3 W
Bornes de conexión Borne de tornillo con  

cabeza combinada (PZ 1)
0,2 … 4 mm² de hilo fino
0,2 … 4 mm² de un hilo

Par de apriete Máximo 0,6 Nm
Conexión KNX Borne de conexión de bus
Dimensiones (H x A x P) 90 x 105 x 63,5 mm
Ancho en HP 6
Peso FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 kg
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 kg
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 kg

Montaje En raíl de montaje DIN 35 mm, 
DIN EN 60 715

Rango de temperaturas
En servicio (Ta)   -5 °C ... +45 °C
Almacenamiento -25 °C ... +55 °C
Transporte -25 °C ... +70 °C
Tipo de protección IP 20
Clase de protección II
Categoría de sobretensión III
Grado de contaminación 2
Presión del aire Atmósfera hasta 2000 m
Certificación KNX
Ciclos de conmutación 100000

Conexión del aparato
a Portaletreros
b LED Programar KNX (rojo)
c Tecla Programar KNX
d Borne de conexión de bus
e Tapa
 Entradas (a, b, c, d)
 Salida de válvula A
 Salida de válvula B (no FCC/S1.4.1.1)
 Salida de ventilador
 Relé adicional (no FCC/S1.4.1.1)

 Tecla/LED Cambio de salida de válvula
 Teclas/LED Abrir/cerrar salida de válvula
 Tecla/LED Abrir/cerrar salida de relé
 Tecla/LED Conmutar nivel de ventilador
 Tecla/LED Activar manejo manual
 LED Indicación de estado de entradas (a, b, c, d)

Descripción del aparato
El Fan Coil Controller es un aparato para montaje en raíl DIN para regular y 
controlar una unidad Fan Coil. Para ello se pueden controlar los relés de ca-
lentamiento y refrigeración, así como los ventiladores integrados mediante 
las salidas del aparato. Por medio del relé adicional (no FCC/S1.4.1.1) se 
puede controlar también un consumidor eléctrico como un calentador 
eléctrico adicional.
Con ayuda de 4 entradas del aparato se puede registrar el estado de la 
habituación (medición de temperatura, contacto de ventana, controlador del 
punto de rocío). Además, es posible conectar una unidad de mando local 
para ajustar el nivel del ventilador y la temperatura nominal.
En función de la variante se pueden controlar las válvulas térmicas, motoras 
o analógicas, así como ventiladores de 1-3 niveles o continuos.

Entradas de sensor: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (selección, personalizado) 
contacto libre de potencial

Cantidad: 4
Longitud de cable: Máximo 100 m, simple
Capacidad de conmutación de ventilador  
(FCC/S1.1.x.1; FCC/S1.2.x.1; FCC/S1.4.1.1)
Tensión de conmutación 250 V CA
230 V, 5 A Según DIN EN 60 669-1
Protección con 6 A
Capacidad de conmutación de relé adicional (no FCC/S1.4.1.1)
Tensión de conmutación 250 V CA
230 V, 16 A (AC1)
Corriente máxima 16 A (carga resistiva en ohmios 

de calefacción adicional)
Protección con 16 A
Salida de ventilador analógica FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Cantidad 1
Tipo de señal Analógica
Señal de regulación 0…10 V CC
Carga >10 kiloohmios
Salidas de válvula
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Cantidad 2; FCC/S1.4.1.1: 1
Tipo de señal Vinculado a potencial, 

24 … 230 V CA
Corriente permanente por 
canal:

0,25 A a Ta = 20 °C
0,15 A a Ta = 45 °C

Corriente de conexión Máximo 1,6 A, 10 s en Ta hasta 45 °C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Cantidad 2
Tipo de señal Analógica
Señal de regulación 0…10 V CC
Carga >10 kiloohmios

Manejo e indicación
Tecla Programar c
-  Para asignar la dirección física
LED Programar (rojo) b
-  Encendido: la tecla se accionó para asignar la dirección 

física
Tecla Manejo Manual 
-  Para conmutar entre el manejo manual y el manejo 

mediante KNX
LED Manejo manual (amarillo) 
- Parpadeo: cambio de modo de operación
- Encendido: el aparato se encuentra en el servicio manual
Tecla Nivel de ventilador 
- Para conmutar entre los distintos niveles del ventilador
LED Nivel de ventilador 1...3 (amarillo) 
- Muestran los niveles de ventilador actuales
Relé adicional/LED 
- Para conmutar el relé adicional/indicador de estado
Tecla Válvula 
- Para abrir (subir)/cerrar (bajar) las válvulas
LED (amarillo) 
- Encendido: válvula al 100 %
- Apagado: válvula al 0 %
- Parpadeo: sobrecarga

Indicaciones importantes
Atención: Tensión peligrosa. Solo electricistas especializados de-
berán realizar la instalación. Para planificar y montar instalacio-
nes eléctricas, así como instalaciones técnicas de seguridad para 
la detección de robo e incendio, deben observarse las normas, 
directivas, reglamentos y disposiciones del país correspondiente.
-  El aparato debe protegerse contra la humedad, la suciedad y los 

daños durante el servicio, el transporte y el almacenamiento.
–  El aparato debe funcionar solo respetando los datos técni-

cos especificados.
–  El aparato solo debe funcionar dentro de la carcasa cerrada 

(distribuidor). El aparato no debe abrirse.
Para evitar la peligrosa tensión de contacto causada por el retorno 
de diferentes conductores exteriores, es necesario desconectar 
todos los polos en caso de ampliación o modificación de la 
conexión eléctrica. 

Limpieza
Los aparatos sucios pueden limpiarse con un paño seco o con un 
paño humedecido en solución jabonosa. Está prohibido utilizar 
productos cáusticos o disolventes. 

Mantenimiento
Antes de la limpieza debe desconectarse la tensión del 
aparato. El aparato no requiere mantenimiento. En caso de 
daños (por ejemplo: durante el transporte, almacenamiento), no 
está permitida su reparación.
Al abrir el aparato se extingue el derecho a garantía.

Tecla/LED (amarillo) 
-  Muestra la salida de válvula activa en estos momentos/cambia 

la salida activa
LED Entrada a, b, c, d (amarillo) 
- Encendido: contacto cerrado (solo contactos libres de potencial)
- Parpadeo: error (solo entrada de temperatura/manejo)
- Apagado: contacto abierto o no utilizado

Montaje
El aparato está diseñado para el montaje en distribuidores o pe-
queñas carcasas para montaje rápido en raíles de 35 mm, según 
DIN EN 60715. Debe garantizarse la accesibilidad del aparato 
para operarlo, comprobarlo, inspeccionarlo, mantenerlo y repa-
rarlo según DIN VDE 0100-520.

Conexión
La conexión con el bus se realiza mediante los bornes de cone-
xión de bus suministrados. La denominación de los bornes se 
encuentra en la carcasa.

Puesta en marcha
La asignación de la dirección física y el ajuste de los parámetros 
se efectúan con el Engineering Tool Software ETS.

En la documentación técnica del aparato encontrará una 
descripción detallada de la parametrización y de la puesta 
en marcha. Dicha documentación está disponible para su 
descarga en Internet en www.abb.com/knx.

Dati tecnici (estratto)
Alimentazione elettrica tramite ABB i-bus® KNX 

(21…30 V CC)
Corrente assorbita < 12 mA
Potenza dissipata P, apparecchio max. 3 W
Morsetti di collegamento Morsetto a vite con  

testa combinata (PZ 1)
0,2 … 4 mm² rigido
0,2 … 4 mm² a un filo

Coppia di serraggio max. 0,6 Nm
Collegamento KNX Morsetto di collegamento bus
Dimensioni (H x L x P) 90 x 105 x 63,5 mm
Larghezza in TE 6
Peso FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 kg
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 kg
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 kg

Montaggio Su binario di trasporto 35 mm, 
EN 60 715

Intervallo di temperatura
In servizio (Tu)   -5 °C ... +45 °C
Magazzinaggio -25 °C ... +55 °C
Trasporto -25 °C ... +70 °C
Tipo di protezione IP20
Classe di protezione II
Categoria di sovratensione III
Grado di sporcizia 2
Pressione aria Atmosfera fino a 2.000 m
Certificazione KNX
Cicli di commutazione 100.000

Collegamento degli apparecchi
a Porta-targhetta
b LED Programmazione KNX (rosso)
c Tasto Programmazione KNX
d Morsetto di collegamento bus
e Mascherina di chiusura
 Ingressi (a, b, c, d)
 Uscita valvola A
 Uscita valvola B (tranne FCC/S1.4.1.1)
 Uscita ventilatore
 Relè aggiuntivo (tranne FCC/S1.4.1.1)

 Tasto/LED Cambio uscita valvola
 Tasti/LED Apertura/chiusura uscita valvola
 Tasto/LED Apertura/chiusura uscita relè
 Tasto/LED Commutazione livello del ventilatore
 Tasto/LED Attivazione comando manuale
 LED Indicazione di stato degli ingressi (a, b, c)

Descrizione dell'apparecchio
Il Fan Coil Controller è un apparecchio a installazione in serie per la 
regolazione e il comando di una Fan Coil Unit. Si possono controllare i 
relè per riscaldamento e raffreddamento e il ventilatore integrato attra-
verso le uscite dell'apparecchio. Attraverso un relè aggiuntivo (tranne 
FCC/S 1.4.1.1) si può inoltre controllare un'utenza elettrica oppure un 
riscaldatore aggiuntivo elettrico.
Attraverso i 4 ingressi dell'apparecchio si può rilevare lo stato ambiente 
(misurazione della temperatura, contatto finestra, rilevatore punto di 
rugiada). È inoltre possibile collegare un'unità operativa locale per re-
golare il livello del ventilatore e della temperatura nominale.
A seconda della variante si possono controllare valvole termiche, moto-
rizzate o analogiche come anche ventilatori a 1, 2 o 3 livelli o ventilatori 
a flusso continuo.

Ingressi sensore: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (selezione, personalizzato) 
contatto a potenziale zero

Quantità 4
Lunghezza della linea: max. 100 m, semplice
Capacità di commutazione del ventilatore  
(FCC/S1.1.x.1; FCC/S1.2.x.1; FCC/S1.4.1.1)
Tensione di commutazione 250 V CA
230 V, 5 A A norma EN 60 669-1
Da proteggere con 6 A
Capacità di commutazione del relè aggiuntivo (tranne FCC/S1.4.1.1)
Tensione di commutazione 250 V CA
230 V, 16 A (CA1)
Corrente max. 16 A (carico resistivo per riscalda-

mento aggiuntivo)
Da proteggere con 16 A
Uscita analogica ventilatore FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Quantità 1
Tipo di segnale Analogico
Segnale regolatore 0…10 V CC
Carico >10 k ohm
Uscita valvola
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Quantità 2; FCC/S1.4.1.1: 1
Tipo di segnale non isolato,  

24 … 230 V AC
Corrente continua per ogni 
canale:

0,25 A bei Tu = 20 °C
0,15 A bei Tu = 45 °C

Corrente di accensione max. 1,6 A, 10 s con Tu fino a 45 °C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Quantità 2
Tipo di segnale Analogico
Segnale regolatore 0…10 V CC
Carico >10 k ohm

Comando e visualizzazione
Tasto Programmazione c
-  per l'assegnazione dell'indirizzo fisico
LED Programmazione (rosso) b
-  On: tasto premuto per l'assegnamento dell'indirizzo fis.
Tasto Comando manuale 
-  per la commutazione tra comando manuale e comando 

tramite KNX
LED Comando manuale (giallo) 
- Lampeggiamento: Cambiamento della modalità di 
funzionamento
- On: l'apparecchio è in modalità manuale
Tasto Livello ventilatore 
- per commutare i singoli livelli del ventilatore
LED Livello ventilatore 1...3 (giallo) 
- mostrano i livelli attuali del ventilatore
Relè aggiuntivo / LED 
- per commutare il relè aggiuntivo/indicazione dello stato
Tasto valvola 
- per aprire (su)/ chiudere (giù) le valvole
LED (giallo) 
- On: valvola con 100%
- Off: Valvola con 0%
- Lampeggiamento: sovraccarico

Note importanti
Attenzione! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elet-
tricista specializzato. Per la pianificazione e la realizzazione degli 
impianti elettrici e degli impianti tecnici di sicurezza per il rileva-
mento incendi e irruzione occorre rispettare le norme, direttive e 
disposizioni vigenti in ciascun paese di utilizzo.
-  Durante le fasi di trasporto, magazzinaggio ed esercizio, pro-

teggere l’apparecchio dall'umidità, dalla sporcizia e dai rischi di 
danneggiamento.

-  Utilizzare l’apparecchio solo nel rispetto delle specifiche 
tecniche!

-  Utilizzare l'apparecchio solo nell'alloggiamento chiuso (si-
stema di distribuzione)! È proibito aprire l'apparecchio.

Per evitare una pericolosa tensione di contatto causata dall'a-
limentazione di ritorno da vari conduttori esterni, in caso di 
ampliamento o modifica del collegamento elettrico è necessario 
disinserire tutti i morsetti. 

Pulizia
Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto 
o leggermente inumidito con acqua e sapone. Non è consentito 
utilizzare prodotti corrosivi o solventi. 

Manutenzione
Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio, occorre 
disinserire l'alimentazione elettrica. L'apparecchio non richiede 
manutenzione. In caso di danni (ad es. a seguito del trasporto, 
magazzinaggio) non è consentito eseguire riparazioni.
L'apertura dell’apparecchio provoca il decadimento della garanzia!

Tasto/LED (giallo) 
-  mostra l'uscita della valvola attiva / cambia l'uscita attiva
LED Ingresso a, b, c, d (giallo) 
- On: contatto chiuso (solo contatti a potenziale zero)
- Lampeggia: errore (solo ingresso temperatura/comando)
- Off: contatto aperto oppure non utilizzato

Montaggio
L’apparecchio è adatto all'installazione in sistemi di distribuzione 
o alloggiamenti di piccola dimensione, con fissaggio rapido su 
guide da 35 mm a norma EN 60 715. L’accessibilità degli appa-
recchi per le operazioni di comando, controllo, ispezione, manu-
tenzione e riparazione deve essere garantita secondo la norma 
DIN VDE 0100-520.

Collegamento
Il collegamento al bus si effettua con l'apposito morsetto fornito 
in dotazione. La denominazione del morsetto è indicata sull'al-
loggiamento.

Messa in servizio
L'assegnazione dell'indirizzo fisico e l'impostazione dei parame-
tri si eseguono con l'Engineering Tool Software ETS.

La documentazione tecnica dell'apparecchio contiene una 
descrizione esauriente dell'impostazione dei parametri e 
della messa in servizio. Essa può essere scaricata da In-
ternet all'indirizzo www.abb.com/knx

Technische gegevens (uittreksel)
Stroomvoorziening via ABB i-bus® KNX  

(21...30 V DC)
Stroomverbruik < 12 mA
Vermogensverlies P, apparaat max. 3 W
Aansluitklemmen schroefklem met  

combikop (PZ 1)
0,2 … 4 mm² fijnaderig
0,2 … 4 mm² eenaderig

Aandraaimoment maximaal 0,6 Nm
KNX-aansluiting busaansluitklem
Afmetingen (h x b x d) 90 x 105 x 63,5 mm
Breedte in TE 6
Gewicht FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 kg
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 kg
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 kg

Montage op rail 35 mm,  
DIN EN 60 715

Temperatuurbereik
In bedrijf (Tu)   -5 °C ... +45 °C
Opslag -25 °C ... +55 °C
Transport -25 °C ... +70 °C
Beschermingsgraad IP20
Beschermingsklasse II
Overspanningscategorie III
Vervuilingsgraad 2
Luchtdruk atmosfeer tot 2.000 m
Certificering KNX
Schakelcycli 100.000

Apparaataansluiting
a Labelhouder
b LED KNX programmeren (rood)
c Toets KNX programmeren
d Busaansluitklem
e Deksel 
 Ingangen (a, b, c, d)
 Klepuitgang A
 Klepuitgang B (niet FCC/S 1.4.1.1)
 Ventilatoruitgang
 Extra relais (niet FCC/S 1.4.1.1)

 Toets/LED’s Klepuitgang wisselen
 Toetsen/LED’s Klepuitgang openen/sluiten
 Toets/LED Relaisuitgang openen/sluiten
 Toets/LED’s Ventilatorstand schakelen
 Toets/LED Handbediening activeren
 LED’s Statusweergave ingangen (a, b, c, d)

Apparaatbeschrijving
De Fan Coil Controller is een DIN-railapparaat voor het regelen en besturen 
van een Fain Coil Unit. Hiermee kunnen de verwarmings- en koelrelais en de 
geïntegreerde ventilator via de uitgangen van het apparaat worden aange-
stuurd. Via een extra relais (niet FCC/S 1.4.1.1) kan daarnaast een elektrische 
verbruiker zoals een extra elektrische verwarming worden aangestuurd.
Met behulp van de 4 ingangen van het apparaat kan de ruimtetoestand wor-
den geregistreerd (temperatuurmeting, raamcontact, dauwpuntbewaker). 
Het is bovendien mogelijk om een lokale bedieningseenheid aan te sluiten 
voor het verstellen van de ventilatorstand en de gewenste temperatuur.
Afhankelijk van de variant kunnen thermische en motorische of analoge 
kleppen en continue ventilatoren of ventilatoren met 1 tot 3 standen worden 
aangestuurd.

Sensoringangen: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (selectie, door gebruiker ge-
definieerd) potentiaalvrij contact

Aantal: 4
Kabellengte: max. 100 m, enkelvoudig
Schakelvermogen ventilator  
(FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.4.1.1)
Schakelspanning 250 V AC
230 V, 5 A conform DIN EN 60 669-1
Te beveiligen met 6 A
Schakelvermogen extra relais (niet FCC/S 1.4.1.1)
Schakelspanning 250 V AC
230 V, 16 A (AC1)
Max. stroom 16 A (ohmse belasting voor extra 

verwarming)
Te beveiligen met 16 A
Ventilatoruitgang analoog FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Aantal 1
Signaalsoort analoog
Instelsignaal 0…10 V DC
Belasting >10 kOhm
Klepuitgangen
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Aantal 2; FCC/S 1.4.1.1: 1
Signaalsoort potentiaalgebonden, 

24 … 230 V AC
Continustroom per kanaal 0,25 A bij Tu = 20 °C

0,15 A bij Tu = 45 °C
Inschakelstroom max. 1,6 A, 10 s bij Tu tot 45 °C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Aantal 2
Signaalsoort analoog
Instelsignaal 0…10 V DC
Belasting >10 kOhm

Bediening en weergave
Toets Programmeren c
-  voor het toekennen van het fysieke adres
LED Programmeren (rood) b
-  aan: toets is ingedrukt om het fysieke adres toe te kennen
Toets Handbediening 
-  voor het omschakelen tussen handbediening en 

bediening via KNX
LED Handbediening (geel) 
- knippert: van modus wisselen
- aan: apparaat bevindt zich in handmatig bedrijf
Toets Ventilatorstand 
- voor het schakelen tussen afzonderlijke 
ventilatorstanden
LED’s Ventilatorstand 1...3 (geel) 
- geven de huidige ventilatorstanden aan
Extra relais/LED 
- voor het omschakelen van het extra relais/statusweergave
Toets Klep 
- voor het openen (omhoog) en sluiten (omlaag) van de kleppen
LED’s (geel) 
- aan: klep bij 100%
- uit: klep bij 0%
- knipperen: overbelasting

Belangrijke opmerkingen
Let op! Gevaarlijke spanning! Installatie alleen toegestaan door 
elektricien. Bij de planning en inrichting van elektrische installa-
ties en veiligheidsvoorzieningen tegen brand en inbraak moeten 
de relevante normen, richtlijnen, voorschriften en bepalingen van 
het betreffende land in acht worden genomen.
–  Bescherm het apparaat tijdens transport, opslag en gebruik 

tegen vocht, verontreiniging en beschadiging!
–  Gebruik het apparaat alleen binnen de grenzen van de opge-

geven technische gegevens!
–  Gebruik het apparaat alleen met afgesloten behuizing (ver-

deelkast)! Het apparaat mag niet worden geopend.
Om gevaarlijke elektrische schokken als gevolg van terugvoe-
ding van verschillende fasegeleiders te voorkomen, moeten bij 
uitbreiding of wijziging van de elektrische aansluiting alle polen 
worden losgekoppeld. 

Reinigen
Vervuilde apparaten kunnen worden schoongemaakt met een 
droge doek of een iets vochtige doek met wat zeepsop. Er mogen 
in geen geval bijtende middelen of oplosmiddelen worden gebruikt. 

Onderhoud
Vóór het reinigen moet het apparaat spanningsvrij worden 
geschakeld. Het apparaat is onderhoudsvrij. Bij schade 
(bijvoorbeeld door transport of opslag) mogen geen reparaties 
worden uitgevoerd.
De garantie vervalt als het apparaat wordt geopend!

Toets/LED’s (geel) 
-  geeft de op dat moment actieve klepuitgang aan/verandert de 

actieve uitgang
LED’s Ingang a, b, c, d (geel) 
- aan: contact gesloten (alleen potentiaalvrije contacten)
- knipperen: storing (alleen temperatuur-/bedieningang)
- uit: contact geopend of niet gebruikt

Montage
Het apparaat is geschikt voor inbouw in verdeelkasten of klei-
ne behuizingen voor snelle bevestiging op 35-mm-rails con-
form DIN EN 60715. De toegang tot het apparaat voor gebruik, 
controle, inspectie, onderhoud en reparatie moet conform 
DIN VDE 0100-520 gegarandeerd zijn.

Aansluiting
Voor de verbinding met de bus is een busaansluitklem meegele-
verd. Het klemmenschema bevindt zich op de behuizing.

Ingebruikname
Het fysieke adres en de parameters worden ingesteld in de Engi-
neering Tool Software ETS.

Een uitgebreide beschrijving van de parameterinstellingen en 
ingebruikname vindt u in de technische documentatie van het 
apparaat. Deze kunt u downloaden op www.abb.com/knx.

Dane techniczne (wyciąg)
Zasilanie napięciowe przez ABB i-bus® KNX  

(21...30 V DC)
Pobór prądu < 12 mA
Strata mocy P, urządzenie Maks. 3 W
Zaciski przyłączeniowe Zacisk śrubowy z  

łbem kombi (PZ 1)
0,2…4 mm² linka
0,2…4 mm² drut

Moment obrotowy dokręcania Maks. 0,6 Nm
Przyłącze KNX Zacisk przyłączeniowy magistrali
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 90 x 105 x 63,5 mm
Szerokość w TE 6
Waga FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 kg
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 kg
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 kg

Montaż na szynie nośnej 35 mm,  
DIN EN 60 715

Zakres temperatur
podczas pracy (Tu)   -5°C ... +45°C
Magazynowanie -25°C ... +55°C
Transport -25°C ... +70°C
Stopień ochrony IP20
Klasa ochrony II
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2
Ciśnienie powietrza Atmosfera do 2000 m
Certyfikacja KNX
Cykle przełączania 100000

Podłączenie urządzeń
a Ramka mocująca tabliczki
b Dioda LED KNX Programowanie (czerwona)
c Przycisk Programowanie KNX
d Zacisk przyłączeniowy magistrali
e Pokrywa 
 Wejścia (a, b, c, d)
 Wyjście zaworu A
 Wyjście zaworu B (nie FCC/S1.4.1.1)
 Wyjście wentylatora
 Dodatkowy przekaźnik (nie FCC/S1.4.1.1)

 Przycisk/LED Zmiana wyjścia zaworu
 Przyciski/LED Otwieranie/zamykanie wyjścia zaworu
 Przycisk/LED Otwieranie/zamykanie wyjścia przekaźnika
 Przycisk/LED Przełączanie stopnia wentylatora
 Przycisk/LED Aktywacja obsługi ręcznej
 LED Wskaźnik stanu wejść (a, b, c, d)

Opis urządzenia
Fan Coil Kontroler to urządzenie do montażu szeregowego i sterowania 
jednostką Fan Coil. Możliwe jest również sterowanie przekaźników grzania 
i chłodzenia oraz zintegrowanych wentylatorów przez wyjścia urządzenia. 
Przy użyciu dodatkowego przekaźnika (nie FCC/S 1.4.1.1) można wystero-
wywać dodatkowo jeden odbiornik elektryczny taki, jak dodatkowy grzejnik 
elektryczny.
Przy użyciu 4 wejść urządzenia można rejestrować stan pomieszczenia (po-
miar temperatury, kontakt okienny, czujnik punktu rosy). Dodatkowo można 
podłączyć lokalny moduł obsługowy do przestawiania stopnia wentylatora i 
temperatury zadanej.
Zależnie od wariantu można wysterowywać zawory termiczne, silnikowe lub 
analogowe albo wentylatory 1-3-stopniowe lub działające w sposób ciągły.

Wejścia czujników: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (wybór, zdefiniowany przez 
użytkownika) styk bezpotencjałowy

Liczba: 4
Długość przewodu: maks. 100 m, prosty
Zdolność przełączania wentylatorów  
(FCC/S1.1.x.1; FCC/S1.2.x.1; FCC/S1.4.1.1)
Napięcie łączeniowe 250 V AC
230 V, 5 A zgodnie z normą DIN EN 60669-1
Zabezpieczyć z użyciem 6 A
Zdolność przełączania dodatkowy przekaźnik (nie FCC/S1.4.1.1)
Napięcie łączeniowe 250 V AC
230 V, 16 A (AC1)
Maks. prąd 16 A (obciążenie rezystancyjne dla 

dodatkowego ogrzewania)
Zabezpieczyć z użyciem 16 A
Wyjście wentylatora analogowe FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Liczba 1
Rodzaj sygnału Analogowy
Sygnał nastawczy 0…10 V DC
Obciążenie >10 k om
Wyjścia zaworów
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Liczba 2; FCC/S1.4.1.1: 1
Rodzaj sygnału potencjałowy, 24 … 230 V AC
Prąd ciągły na kanał: 0,25 A przy Tu = 20 °C

0,15 A przy Tu = 45 °C
Prąd łączeniowy maks. 1,6 A, 10 s przy Tu do 45 °C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Liczba 2
Rodzaj sygnału Analogowy
Sygnał nastawczy 0…10 V DC
Obciążenie >10 k om

Obsługa i wyświetlanie
Przycisk Programowanie c
-  Do nadawania adresu fizycznego
Dioda LED Programowanie (czerwona) b
-  Zał.: przycisk został wciśnięty w celu nadania adresu 

fizycznego
Przycisk Obsługa ręczna 
-  do przełączania między obsługą ręczną a obsługą przez 

KNX
Dioda LED Obsługa ręczna (żółta) 
- Miganie: zmiana trybu pracy
- Zał.: urządzenie znajduje się w trybie ręcznym
Przycisk Stopień wentylatora 
- do przełączania poszczególnych stopni wentylatora
Dioda LED Stopień wentylatora 1...3 (żółta) 
- wskazują aktualne stopnie wentylatora
Dodatkowy przekaźnik/ dioda LED 
- do przełączania dodatkowego przekaźnika/wskaźnika stanu
Przycisk Zawór 
- do otwierania (do góry)/ zamykania (na dół) zaworów
Dioda LED (żółta) 
- Zał.: zawór przy 100 %
- Wył.: zawór przy 0 %
- Miganie: przeciążenie

Ważne wskazówki
Uwaga! Niebezpieczne napięcie! Instalacja wyłącznie przez spe-
cjalistę elektrotechnika. Podczas planowania i budowy instalacji 
elektrycznych oraz instalacji bezpieczeństwa technicznego do 
wykrywania włamań i przeciwpożarowych należy przestrzegać 
obowiązujących norm, dyrektyw i przepisów obowiązujących w 
danym kraju.
-  W trakcie transportu, składowania oraz podczas pracy urządze-

nie należy chronić przed działaniem wilgoci, zanieczyszczeniami 
oraz uszkodzeniami!

-  Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w ramach 
wyznaczonych dla niego danych technicznych!

-  Z urządzenia wolno korzystać tylko w zamkniętej obudowie 
(rozdzielnica)! Urządzenia nie wolno otwierać.

W celu uniknięcia niebezpiecznych napięć dotykowych, które 
pochodzą z różnych przewodów fazowych, należy przestrzegać 
odłączenia wszystkich biegunów przy podłączaniu lub zmianach 
połączeń elektrycznych. 
Czyszczenie
Zabrudzone urządzenia można czyścić suchą szmatką lub szmatką 
lekko zwilżoną mydłem. W żadnym razie nie należy stosować 
środków żrących ani rozpuszczalników. 
Konserwacja
Przed czyszczeniem należy doprowadzić urządzenie do 
stanu beznapięciowego. Urządzenie jest bezobsługowe. W 
przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych np. transportem 
i/lub magazynowaniem nie wolno dokonywać w urządzeniu 
żadnych napraw.
W razie otwarcia urządzenia wygasa roszczenie gwarancyjne!

Przycisk/dioda LED (żółta) 
-  Wskazuje aktualne aktywne wyjście zaworu/zmienia aktywne 

wyjście
Dioda LED Wejście a, b, c, d (żółta) 
- Zał.: styk zamknięty (tylko styki bezpotencjałowe)
- Miga: błąd (tylko wejście temperatury/obsługowe)
- Wył.: styk otwarty lub nieużywany
Montaż
Urządzenie jest przystosowane do zabudowy w rozdzielaczach 
lub małych obudowach, do szybkiego mocowania na szynach 
nośnych 35 mm wg DIN EN 60715. Zgodnie z DIN VDE 0100-520 
należy zapewnić dostępność urządzenia na potrzeby eksploatacji, 
kontroli, oględzin, konserwacji i naprawy.
Podłączenie
Połączenie z magistralą następuje za pomocą dostarczonego za-
cisku przyłączeniowego magistrali. Oznaczenie zacisku znajduje 
się na obudowie.
Uruchomienie
Do nadawania adresu fizycznego oraz ustawiania parametrów 
służy narzędzie ETS (Engineering Tool Software).

Szczegółowy opis parametryzacji i uruchomienia jest za-
warty w dokumentacji urządzenia. Informacje do pobrania 
są dostępne na stronie www.abb.com/knx.

Технические характеристики (фрагмент)
Электропитание Через ABB i-bus® KNX 

(21…30 В пост. тока)
Потребляемый ток < 12 мА
Мощность потерь P, 
устройство

Макс. 3 Вт

Соединительные клеммы Винтовая клемма с комбиниро-
ванной головкой (PZ 1)
0,2…4 мм² тонкопроволоч.
0,2…4 мм² однопроволоч.

Момент затяжки Макс. 0,6 Нм
Подключение к KNX Шинная клемма
Размеры (В x Ш x Г) 90 x 105 x 63,5 мм
Ширина, единиц 6
Масса FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0,23 кг 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0,235 кг
FCC/S 1.3.1.1/1.5.1.1 0,21 кг
FCC/S 1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0,215 кг

Монтаж На монтажной рейке 35 мм, 
DIN EN 60 715

Диапазон температур
В рабочем режиме (Tu)   -5...+45 °C
Хранение -25...+55 °C
Транспортировка -25...+70 °C
Степень защиты IP20
Класс защиты II
Категория перенапряжения III
Степень загрязненности 2
Давление воздуха Атмосферное до 2000 м
Cертификация KNX
Циклы переключения 100000

Подключение устройства
a Рамка таблички
b LED Программирование KNX (красный)
c Кнопка Программирование KNX
d Шинная клемма
e Крышка 
 Входы (a, b, c, d)
 Выход клапана A
 Выход клапана B (не FCC/S1.4.1.1)
 Выход вентилятора
 Дополнительное реле (не FCC/S1.4.1.1)

 Кнопка/LED «Смена выхода клапана»
 Кнопка/LED «Размыкание/замыкание выхода клапана»
 Кнопка/LED «Размыкание/замыкание релейного выхода»
 Кнопка/LED «Переключение ступени вентилятора»
 Кнопка/LED «Включение ручного управления»
 LED «Индикация состояния входов» (a, b, c, d)

Описание устройства
Контроллер фанкойла является устройством для рядного монтажа и пред-
назначен для управления фанкойлом. Также посредством встроенных 
выходов устройства возможно управление реле отопления и охлаждения, 
а также встроенным вентилятором. Кроме того, посредством дополнитель-
ного реле (не FCC/S 1.4.1.1) возможно управление электрическим потреби-
телем, например, дополнительным электрическим нагревателем.
С помощью 4 входов устройства возможна регистрация состояния помеще-
ния (измерение температуры, оконный контакт, датчик точки росы). Кроме 
того, возможно подключение локального пульта управления для регулиро-
вания ступени вентилятора и заданной температуры.
В зависимости от варианта возможно управление температурными и 
оснащенными сервоприводом или аналоговыми клапанами, а также 1–3 
ступенчатыми вентиляторами или вентиляторами с неизменяемой часто-
той вращения.

Входы датчиков: PT100; PT1000; NI1000-01, 
NI1000-02, NTC10k, NTC20k, 
KTY, (выбор, определяется пользо-
вателем) беспотенциальный контакт

Количество: 4
Длина линии: Макс. 100 м, одинарная
Коммутационная способность для вентилятора  
(FCC/S1.1.x.1; FCC/S1.2.x.1; FCC/S1.4.1.1)
Коммутируемое напряжение 250 В перем. тока
230 В, 5 А Согл. DIN EN 60 669-1
Требуемый предохранитель 6 А
Коммутационная способность доп. реле (не FCC/S1.4.1.1)
Коммутируемое напряжение 250 В перем. тока
230 В, 16 А (AC1)
Макс. ток 16 А (омическая нагрузка для 

доп. нагревателя)
Требуемый предохранитель 16 А
Выход вентилятора, аналоговый FCC/S 1.3.x.1; FCC/S 1.5.x.1
Количество 1
Вид сигнала Аналоговый
Управляющий сигнал 0...10 В пост. тока
Нагрузка > 10 кОм
Выходы клапана
FCC/S 1.1.x.1; FCC/S 1.4.1.1; FCC/S 1.5.1.1
Количество 2; FCC/S1.4.1.1: 1
Вид сигнала Равнопотенциальный, 

24…230 В перем. тока
Длительный ток на канал: 0,25 А при Tu = 20 °C

0,15 А при Tu = 45 °C
Ток включения Макс. 1,6 А, 10 с при Tu до 45 °C

FCC/S 1.2.x.1; FCC/S 1.3.x.1
Количество 2
Вид сигнала Аналоговый
Управляющий сигнал 0...10 В пост. тока
Нагрузка > 10 кОм

Управление и индикация
Кнопка Программирование c
-  Для назначения физического адреса
Светодиод Программирование (красный) b
-  Горит: нажата кнопка для назначения физического 

адреса
Кнопка «Ручное управление» 
-  Для переключения между ручным управлением и 

управлением по шине KNX
LED «Ручное управление» (желтый) 
- Мигает: изменение режима работы
- Горит: устройство находится в ручном режиме
Кнопка «Ступень вентилятора» 
- Для переключения ступеней вентилятора
LED «Ступень вентилятора 1...3» (желтый) 
- Индикация отдельных ступеней вентилятора
Дополнительное реле/LED 
- Для переключения дополнительного реле/индикации 
состояния
Кнопка «Клапан» 
- Для открывания (вверх)/закрывания (вниз) клапанов
LED (желтый) 
- Горит: клапан на 100 %
- Не горит: клапан на 0 %
- Мигает: перегрузка

Важные указания
Внимание! Опасное напряжение! Монтаж разрешается выпол-
нять только квалифицированному электрику. При проектиро-
вании и реализации электрических систем и систем охранной 
и пожарной сигнализации должны соблюдаться стандарты, 
директивы, предписания и положения, действующие в стране 
эксплуатации.
–  Во время транспортировки, хранения и эксплуатации обере-

гать устройство от влаги, загрязнений и повреждений!
–  Эксплуатация устройства разрешается только в указан-

ных диапазонах технических характеристик!
–  Эксплуатировать устройство разрешается только в за-

крытом корпусе (распределительной коробке)! Запреща-
ется открывать устройство.

Чтобы предотвратить опасное контактное напряжение вслед-
ствие обратного питания от различных внешних кабелей, 
необходимо выполнить отключение всех полюсов при расши-
рении или изменении электрического подключения устройства. 
Очистка
Загрязненное устройство можно очищать сухой или 
увлажненной мыльным раствором тканевой салфеткой. 
Категорически запрещается применять агрессивные чистящие 
средства или растворители. 
Техническое обслуживание
Перед началом очистки устройство необходимо 
обесточить.  Устройство не требует технического 
обслуживания. При обнаружении повреждений (например, 
возникших в результате транспортировки или хранения) 
запрещается выполнять ремонтные работы.
Открытие корпуса устройства ведет к аннулированию гарантии!

Кнопка/LED (желтый) 
-  Индикация текущего активного выхода клапана/

переключение активного выхода
LED «Вход a, b, c, d» (желтый) 
- Горит: контакт замкнут (только беспотенциальные контакты)
- Мигает: ошибка (только вход температуры/управления)
- Не горит: контакт разомкнут или не используется
Монтаж
Устройство предназначено для установки в распределитель-
ных коробках или корпусах РЭА и используется для быстрого 
крепления на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. 
Необходимо обеспечить доступ к устройству для его эксплу-
атации, проверки, инспекции, технического обслуживания и 
ремонта согл. DIN VDE 0100-520.
Подключение
Для подключения к шине используется входящая в комплект 
поставки шинная клемма. Обозначения клемм находятся на 
корпусе.
Ввод в эксплуатацию
Назначение физического адреса и настройка параметров осу-
ществляются с помощью Engineering Tool Software ETS.

Подробное описание настройки параметров и ввода в экс-
плуатацию приводится в технической документации устрой-
ства. Она доступна для загрузки по адресу www.abb.com/knx

技术参数（节选）

供电 通过	ABB	i-bus® KNX  
(21 ... 30 V DC)

电流消耗 <	12	mA
功率损耗	P，设备 最大	3	W
接口端子 带组合头的螺钉端子 (PZ	1)

0.2	...	4	mm²	细线
0.2	...	4	mm²	单线

拧紧扭矩 最大	0.6	Nm
KNX	连接 总线连接端子
尺寸（高	x	宽	x	深） 90	x	105	x	63.5	mm
宽度，以	TE 计 6
重量 FCC/S 1.1.1.1/1.2.1.1 0.23 kg 

FCC/S 1.1.2.1/1.2.2.1 0.235	kg
FCC/S	1.3.1.1/1.5.1.1 0.21 kg
FCC/S	1.3.2.1/1.4.1.1/1.5.2.1 0.215	kg

安装 在	35	mm	固定轨条
上，DIN EN 60 715

温度范围
使用时	(Tu) 	-5	°C	...	+45	°C
存放 -25	°C	...	+55	°C
运输 -25	°C	...	+70	°C
保护类型 IP20
保护等级 II
过电压类别 III
污染度 2
空气压力 2,000	m	以下的大气压
认证 KNX
开关操作循环次数 100,000

设备接口
a	铭牌托架
b	KNX	编程	LED（红色）
c	KNX	编程按钮
d	总线端子
e	盖罩	
	输入端	(a,	b,	c,	d)
	阀门输出端	A
	阀门输出端	B（非	FCC/S1.4.1.1）
	风扇输出端
	附加继电器（非	FCC/S1.4.1.1）

	阀门输出端切换按钮/LED
	阀门输出端打开/关闭按钮/LED
	继电器输出端打开/关闭按钮/LED
	风扇档切换按钮/LED
	手动操作激活按钮/LED
	输入端	LED	状态指示灯	(a,	b,	c,	d)

设备说明
风机盘管控制器是一款用于调节和控制风机盘管单
元的排列安装设备。此外可以通过设备输出端控制集
成风扇的加热和冷却继电器。通过附加继电器（非	
FCC/S	 1.4.1.1）可以另外控制一个用电器，例如附加
电热器。
借助设备的	4	个输入端，可以探测室内状况（温度测
量、窗户触点、露点监测器）。另外也可以连接一个
现场的操作单元，用于调节风扇档和额定温度。
分别根据款型，可以控制热力阀门和电动阀门或模拟
阀门以及	1-3	档风扇或连续运转的风扇。

传感器输入端： PT100;	PT1000;	NI1000-
01,	NI1000-02,	NTC10k,	
NTC20k,	KTY（选择，用户自
定义）无电势触点

数量： 4
电缆长度： 最长	100 m，单路
风扇通断能力	 
(FCC/S1.1.x.1;	FCC/S1.2.x.1;	FCC/S1.4.1.1)
开关电压 250	V	AC
230	V,	5	A 依据	DIN	EN	60	669-1	标准
保险丝熔断电流 6	A
附加继电器通断能力（非	FCC/S1.4.1.1）
开关电压 250	V	AC
230	V,	16	A	(AC1)
最大电流 16	A（附加加热装置的欧

姆负载）
保险丝熔断电流 16	A
模拟风扇输出端	FCC/S	1.3.x.1;	FCC/S	1.5.x.1
数量 1
信号类型 模拟
调节信号 0…10 V DC
负载 >10 k Ohm
阀门输出端
FCC/S	1.1.x.1;	FCC/S	1.4.1.1;	FCC/S	1.5.1.1
数量 2;	FCC/S1.4.1.1:	1
信号类型 非隔离式，24	…	230	V	AC
每个通道的持续电流 0.25	A，Tu	=	20	°C	时

0.15	A，Tu	=	45	°C	时
接通电流 最大	1.6	A，10	秒，Tu	不

超过	45	°C	时

FCC/S	1.2.x.1;	FCC/S	1.3.x.1
数量 2
信号类型 模拟
调节信号 0…10 V DC
负载 >10 k Ohm

操作与显示
编程按钮	c
-		用于分配物理地址
编程	LED（红色）b
-		亮起：已按下按钮，以分配物理地址
手动操作按钮	
-		用于在手动操作和通过	KNX	操作之间切换
手动操作	LED（黄色）	
-	闪烁：切换运行模式
-	亮起：设备处于手动模式下
风扇档按钮	
-	用于切换各个风扇档
1...3	风扇档	LED（黄色）	
-	指示当前风扇档
附加继电器/LED	
-	用于切换附加继电器/状态指示灯
阀门按钮	
-	用于打开（向上）/关闭（向下）阀门
LED（黄色）	
-	亮起：阀门位于	100 %
-	熄灭：阀门位于	0	%
-	闪烁：过载

重要提示
注意！危险电压！只能由专业电工进行安装。在对电
气设备以及入室盗窃和火灾监测安全技术设备进行规
划和安装时，须遵守各国的相关标准、方针、规定和
要求。
–	 	避免设备在运输途中、存放期间和使用过程中受

潮、受污和损伤！
–	 	仅限在指定的技术参数范围内使用设备！
–	 	仅限在外壳（配电盘）关闭的条件下使用设备！禁

止打开设备。
为避免来自各种外部导线的反向馈电造成具有危险性
的接触电压，必须在延长或更改电气连接时进行全极
绝缘处理。 

清洁
设备上的污垢可使用干布或轻微沾取皂液的潮湿抹布擦
拭。严禁使用腐蚀性介质或溶剂进行清洁。	

保养
清洁前必须切断设备电压。本设备无需保养。如出现
损伤（例如在运输途中或存放期间），请勿进行修理。

若设备被打开，质保将失效！

按钮/LED（黄色）	
-		指示当前激活的阀门输出端/切换激活的输出端
a、b、c、d	输出端	LED（黄色）	
-	亮起：触点已闭合（仅限无电势的触点）
-	闪烁：故障（仅限温度/操作输入端）
熄灭：触点已打开或未使用

安装
该设备适合安装在配电盘或用于快速固定于	35	mm	固
定轨条（符合	DIN	EN	60715	标准）上的小型外壳中。
安装位置必须符合	 DIN	 VDE	 0100-	 520	 标准，保证
可以做到对设备进行正常的操作、检测、查看、保养
和维修。

连接
通过随附的总线连接端子与总线连接。端子标识标注
于外壳上。

调试
物理地址的分配以及参数的设置通过工程工具软件	
ETS	完成。

有关参数设置和调试的详细说明请查看设备的技
术资料。资料下载地址：www.abb.com/knx


